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RIF: TAV.88 Rev.22/03/73
PIANTA DELLE FONDAZIONI

CEMENTO tipo R325 (a 3.00 ql al mc)
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muro in c.a.perimetrale

MURI IN C.A.
MURI IN MATTONI PIENI O DOPPI UNI

TRAVI PORTANTI IL SOLAIO SECONDO DOCUMENTAZIONE RINVENUTA
PILASTRI 

MENSOLE PORTANTI IL SOLAIO SECONDO DOCUMENTAZIONE RINVENUTA
CORDOLI PORTANTI IL SOLAIO SECONDO DOCUMENTAZIONE RINVENUTA
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30

250 560 75 415 100 75

30 30 60 60 30 30 30 30 60 202040 15 15

67

72

67

72

75

50

90

90

90
90

90
90

90
90

90

90
90

90

90

90

90

90

90
90

90

72

72

250

445

882

400

340

225

255

477

507

662

195

210

225

225

255

255

192

212

265

215

400

430

752

967

4 ∅ 20 - 470 cm

6 ∅ 20 - 455 cm

6 ∅ 20 - 590 cm

5 ∅ 20 - 620 cm

6 ∅ 20 - 515 cm

5 ∅ 20 - 545 cm

4 ∅ 20 - 850 cm 50

11 ∅ 20 - 910 cm

6 ∅ 20 - 830 cm

5 ∅ 20 - 800 cm

6 ∅ 20 - 685 cm

3 ∅ 20 - 310 cm

3 ∅ 20 - 325 cm3 ∅ 20 - 885 cm

3 ∅ 20 - 340 cm

2 ∅ 20 - 370 cm

3 ∅ 20 - 885 cm

4 ∅ 20 - 1065 cm

M 21 (100 X 75)

10 ST. Ø 10
DOPPIE

M 1 (100 X 75)

T 22 (100 X 75)
CORDOLO

12 ST. Ø 10
DOPPIE

T 2 (100 X 75)
CORDOLO

T 23 (100 X 75)

30 ST. Ø 10

T 3 (100 X 75)

DOPPIE

T 24 (100 X 75)
CORDOLO

4 ST. Ø 10
DOPPIE

T 3 BIS (100 X 75)
CORDOLO

T 25 (100 X 75)

22 ST. Ø 10

T 4 (100 X 75)

DOPPIE

T 26 (100 X 75)
CORDOLO

5 ST. Ø 10
DOPPIE

T 5 (100 X 75)
CORDOLO

5 ST. Ø 10
DOPPIE

M 27 (100 X 75)

M 6 (100 X 75)

N° 88 ST. Ø 10 - DOPPIE - 295 cm

75

3° STRALCIO
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PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

T3

M1
RIF: TAV.94 Rev.06/04/73

T2
T3

bi
s 

T4

T5

M6

T2
3

M21

T2
2

T2
4

T2
5T2

6

M27
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30

200

30

250 465 75 510 100 75

30 30 60 60 30 30 30 30 60 202040 15 15

67

72

67

72 75

50

90

90

90

90

90

90
90

90

90

90

90
90

90

72

72

250

445

200

225

472

497

200

225

375

400

4 ∅ 20 - 470 cm

4 ∅ 20 - 455 cm

6 ∅ 20 - 590 cm

5 ∅ 20 - 620 cm

4 ∅ 20 - 490 cm

3 ∅ 20 - 515 cm

4 ∅ 20 - 805 cm 50

7 ∅ 20 - 815 cm

4 ∅ 20 - 720 cm

3 ∅ 20 - 695 cm

4 ∅ 20 - 780 cm

4 ∅ 20 - 315 cm

3 ∅ 20 - 340 cm

4 ∅ 20 - 1115 cm

M 14 (100 X 75)

10 ST. Ø 10
DOPPIE

M 7 (100 X 75)

T 15 (100 X 75)
CORDOLO

12 ST. Ø 10
DOPPIE

T 8 (100 X 75)
CORDOLO

T 17 (100 X 75)
CORDOLO

4 ST. Ø 10
DOPPIE

T 10 (100 X 75)
CORDOLO

T 19 (100 X 75)
CORDOLO

5 ST. Ø 10
DOPPIE

T 12 (100 X 75)
CORDOLO

5 ST. Ø 10
DOPPIE

T 20 (100 X 75)

M 13 (100 X 75)

90

90

3 ∅ 20 - 305 cm

757

790

315

265

100

707

1017

N° 80 ST. Ø 10 - DOPPIE - 295 cm

T 16 (100 X 75)

24 ST. Ø 10

T 9 (100 X 75)

DOPPIE

T 18 (100 X 75)

20 ST. Ø 10

T 11 (100 X 75)

DOPPIE

75
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T9

M7 RIF: TAV.94 Rev.06/04/73

T8
T1

0
T1

1
T1

2

M13

T1
6

M14

T1
5

T1
7

T1
8

T1
9

M20
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190 25

6 ∅ 20 - 615 cm

589
90

90

3 ∅ 20 - 345 cm

2 ∅ 20 - 367 cm

589

589

72 6 ∅ 20 - 770 cm

90

90

3 ∅ 20 - 240 cm

3 ∅ 20 - 260 cm

125

145

75

672

90

90 285

455

3 ∅ 20 - 400 cm

2 ∅ 20 - 570 cm

90

90

25

3 ∅ 20 - 230 cm 90 90

25

3 ∅ 20 - 230 cm

72

N° 27 ST. Ø 10 - DOPPIE - 460 ÷ 355 cm

72

50 50 50 50 50

N.B.: LE TRAVI
T31 . M32 IDEM
T29 . M28

140

707050

20 20

40

75
355 25 355 25355

20

40

190

80

d=290 cm
d=190 cm

9 ST. Ø 10
TRIPLE

18 ST. Ø 10 - 460 ÷ 355 cm
TRIPLE

M 28 (250 X 75) T 29 (250 X 75) T 30 (250 X 75)

x:2

x

2x80

x:2

x

2x

40

20

35525

x:2

x

2x 80

x:2

x

2x

40

20

75

350

T 29 (250 X 75) T 30 (250 X 75) T 31 (250 X 75)

9 ST. Ø 10
TRIPLE

6 ∅ 20 - 425 cm

397

90

90

3 ∅ 20 - 240 cm

2 ∅ 20 - 260 cm

125

145

90

90

3 ∅ 20 - 240 cm

2 ∅ 20 - 260 cm

125

145

75

6 ∅ 20 - 425 cm

560

72

N° 18 ST. Ø 10 - DOPPIE - 460 ÷ 355 cm

72

50 50 50 50 50
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T29M28

RIF: TAV.94 Rev.06/04/73

T30 T31
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190 25

140

7070

20

40

75
355 25 355

20

40

190

80

d=290 cm
d=190 cm

9 ST. Ø 10
DOPPIE

18 ST. Ø 10 - 225 cm
DOPPIE

M 34 (100 X 75) T 35 (100 X 75) T 36 (100 X 75)

4 ∅ 20 - 615 cm

589

90

90

2 ∅ 20 - 240 cm

1 ∅ 20 - 260 cm

125

145

90

90
3 ∅ 20 - 345 cm

2 ∅ 20 - 365 cm

232

252

75

90

90 285

455

2 ∅ 20 - 400 cm

1 ∅ 20 - 570 cm

72

672

4 ∅ 20 - 770 cm

67

72

N° 27 ST. Ø 10 - DOPPIE - 225 cm

67

72 N.B.: LE TRAVI:
T37 . M38 IDEM T35 . M34

355 25

x:2

x

2x80

x:2

x

2x

40

20

35525

x:2

x

2x 80

x:2

x

2x

40

20

75

350

T 35 (100 X 75) T 36 (100 X 75) T 37 (100 X 75)

9 ST. Ø 10
TRIPLE

4 ∅ 20 - 425 cm

397

90

90

2 ∅ 20 - 240 cm

1 ∅ 20 - 260 cm

125

145

90

90

2 ∅ 20 - 240 cm

1 ∅ 20 - 260 cm

125

145

75

4 ∅ 20 - 585 cm

560

50

67

72

N° 27 ST. Ø 10 - DOPPIE - 225 cm

67

72

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
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T35M34

RIF: TAV.94 Rev.06/04/73

TRAVI ROVESCIE DELLA PLATEA DI FONDAZIONE

T36 T37
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3° STRALCIO

75
X5

0



580

3 ∅ 16 - 600 cm

5 ∅ 12  s.d.

66

66

404

2 ∅ 16 - 760 cm

17530

66

66

344

1 ∅ 16 - 760 cm

60 205

FERRI DI CHIAMATA

5 ∅ 12  i.d.
FERRI DI CHIAMATA

580
2 ∅ 12 - 600 cm100

22

 ST. Ø 8  /  25 cm  -  155 cm47

30
÷ 2

30

100

÷ 100 50 50 5050 120

558 25 355

T 39 (25 X 50)
CORDOLO

STAFFE Ø 8  /  25 cm  -  155 cm

593 62 55825

50

210

T 4 (120 X 50)
2° STRALCIO

T 40 (120 X 50) T 41 (120 X 50)

N° 24  ST. Ø 8  -  270 cm
doppie

7 ∅ 18 - 495 cm

470

348

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

30

60

120

P145

100
66

175

371

4 ∅ 18 - 635 cm

66

205

341

3 ∅ 18 - 635 cm

4 ∅ 12 - 610 cm

590

100

VEDI T41

N° 24 ST. Ø 8 - DOPPIE - 270 cm

80

47

80

47

642

7 ∅ 18 - 665 cm

404

4 ∅ 18 - 825 cm

T 41 (120 X 50)

N° 24 ST. Ø 8  -  270 cm
DOPPIE

25 558 62 450

T 42 (120 X 50)

50

30

60

x:2

x

2x

x:2

x

2x

30

60

120

50

50

66

344

4 ∅ 12 - 830 cm66

52

82

212

242

22

47 66

66

66

62

N° 24 ST. Ø 8 - DOPPIE - 270 cm

80

47
80

47

FE
RR

I D
I C

HI
AM

AT
A 

DE
LL

A 
T4

 2
° S

TR
AL

CI
O

3° STRALCIO

NumeroTitoloScala
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T40

RIF: TAV.94 Rev.09/04/73

T41 T42

T39
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30 40030

50

T 43BIS (120 X 50) T 43 (120 X 50) T 42 (120 X 50)

N° 18  ST. Ø 8  -  270 cm
doppie

4 ∅ 14 - 695 cm

540

400

170

80

170

20 x:2

x

2x

x:2

x

2x

25

50

100

66

662 ∅ 16 - 835 cm

220

40

66

662 ∅ 16 - 835 cm

261

216
267

287 180

155

47

4 ∅ 12 - 845 cm

672

330

420

2 ∅ 16 - 415 cm

2 ∅ 16 - 505 cm

66

66

VEDI T42

N° 26 ST. Ø 8 - DOPPIE - 270 cm80

47

80

47

50

50

62 21030

50

M44 (30 X 50) T 44 (30 X 50) T 45 (30 X 50)

N° 8  ST. Ø 8  -  165 cm

2 ∅ 12 - 400 cm 379

210

30

15

50

10 x:2

x

2x

x:2

x

2x

10

20

40

66

66

1 ∅ 12 - 475 cm

80

20

66

66

47

4 ∅ 12 - 845 cm

672

1 ∅ 12 - 245 cm

1 ∅ 12 - 340 cm

66

66

N° 12 ST. Ø 8 - 165 cm

47

50

50

15

80

16080

4 ST. Ø 8

1 ∅ 12 - 475 cm

149

96

80

159

76

90

157

252

27

30 21030

50

M45 (30 X 50) T 45 (30 X 50) T 44 (30 X 50)

N° 10  ST. Ø 8  -  165 cm

2 ∅ 12 - 400 cm

329

210

35

20

30

10 x:2

x

2x

x:2

x

2x

10

20

40

66

66

2 ∅ 12 - 350 cm

65

20

66

66

47

2 ∅ 12 - 440 cm

372

1 ∅ 14 - 201 cm

1 ∅ 14 - 280 cm

66

66

N° 13 ST. Ø 8 - 165 cm

47

50

50

15

65

13065

3 ST. Ø 8

27

1 ∅ 14 - 430 cm
102

112

96

76

80

90

115

195

3° STRALCIO

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"
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PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
RIF: TAV.94 Rev.09/04/73

T43 T43 Bis
T44 T45

M44 M45
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640

3 ∅ 16 - 660 cm

404

2 ∅ 16 - 820 cm

T 46 (25 X 50)

N° 24 ST. Ø 8  -  270 cm
DOPPIE

25 558
62

210

T 47 (55 X 50)
50

30

60

x:2

x

2x

x:2

x

2x

30

60

120

66

344

1 ∅ 16 - 820 cm66

52

82

212

242

22

47 66 66

66

62

47

762

2 ∅ 12 - 830 cm

1 ∅ 14 - 300 cm66

1 ∅ 14 - 330 cm66
242

212

2 ∅ 16  -  215 cm2 ∅ 16  -  155 cm

N° 22 ST. Ø 8 - 155 cm

47

22

558 62 21030

50

T 46 (25 X 50) T 47 (55 X 50) T 48 (55 X 50)

N° 18  ST. Ø 8  -  270 cm
doppie

210

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

10

20

40

10

20

120

66

66

50

50

66

66

VEDI T46

N° 8 ST. Ø 8 - DOPPIE - 215 cm

47

52

1 ∅ 14 - 520 cm

96

3 ∅ 12 - 320 cm

300

1 ∅ 14 - 520 cm

76

192

202

80

90

3 ∅ 12 - 480 cm

462

210 30 40030

50

T 47 (55 X 50) T 48 (55 X 50) T 49 (75 X 50)

N° 10  ST. Ø 8  -  215 cm

210

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

20

40

80

10

20

40

50

50

N° 10 ST. Ø 8 - 215 cm

47

52

1 ∅ 16 - 470 cm

3 ∅ 12 - 285 cm

264

1 ∅ 16 - 470 cm

76

1 ∅ 18 - 220 cm66

1 ∅ 18 - 240 cm66

130

150

80 130

90 150

86

390
3 ∅ 12 - 410 cm

66
6666

66

3° STRALCIO
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T46

T47 T48
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T 48 (55 X 50) T 49 (75 X 50) T 50 (75 X 50) T 51 (75 X 50) M 51 (75 X 50)

50

N° 18  ST. Ø 8  -  255 cm N° 8  ST. Ø 10 N° 22  ST. Ø 10  -  255 cm N° 6  ST. Ø 10

30 400 30 150 30 425 30 130

74
20 20 40 20 20 30 20 20 40 40 20 20 20 20

47

72

47

47

66
66

66
66

66
66

66

66

66
66

66

540 612

210

266

226

130

150

310

330

310

310

330

177

197

150

130

997

395

4 ∅ 18 - 565 cm

2 ∅ 18 - 869 cm

2 ∅ 18 - 865 cm

3 ∅ 12 - 230 cm

1 ∅ 18 - 400 cm

4 ∅ 18 - 635 cm

3 ∅ 18 - 220 cm

2 ∅ 18 - 240 cm

3 ∅ 18 - 935 cm

2 ∅ 18 - 935 cm

3 ∅ 12 - 1025 cm

3 ∅ 12 - 460 cm

291

251

N° 54 ST. ∅ 8 - 255 cm

50 ÷260 50

N° 12  ST. Ø 10  -  165 cm

15

30

15

30

50

50

66
66

66

66

47 47

354

106

136

354

2 ∅ 18 - 380 cm

1 ∅ 18 - 415 cm

2 ∅ 18 - 475 cm

1 ∅ 18 - 415 cm

62

77

62

77

N° 12 ST. Ø 10 - 165 cm

47

22

N.B.: LA TRAVE T53 IDEM T52

T52 (30 X 50)

3° STRALCIO
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T49 T50 T51 M51

T52

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.0.12Stralcio 3 - Fondazioni  - Travi e Doppie mensole di fondazione 11/15



30 44530

50

M54 (75 X 50) T 54 (75 X 50) T 55 (75 X 50)

N° 14  ST. Ø 8  -  255 cm

323

75

37

15 20

40

80

66

66

125

30

66

66

47

66

66

N° 14 ST. Ø 8 - DOPPIE - 255 cm72

47

50

50

38

6  ST. Ø 8

125

250125

505

194

170

185

130

150

159

192

355

588

3 ∅ 12 - 525 cm

1 ∅ 16 - 645 cm

1 ∅ 16 - 645 cm

1 ∅ 16 - 280 cm

1 ∅ 16 - 440 cm 3 ∅ 12 - 655 cm

30 32530

50

M55 (75 X 50) T 55 (75 X 50) T 54 (75 X 50)

N° 14  ST. Ø 8  -  255 cm

445

60

30

20 20

40

80

66

66

110

40

66

66

47

66

66

N° 18 ST. Ø 8 - 255 cm
72

47

50

50

30

6  ST. Ø 8

110

220110

170

310

692

1 ∅ 18 - 260 cm

1 ∅ 18 - 400 cm 3 ∅ 12 - 760 cm

609

311

271
157

177

130

150

3 ∅ 16 - 630 cm

1 ∅ 18 - 755 cm

1 ∅ 18 - 755 cm

N° 16 ST. Ø 10 - 255 cm

30 42030

50

M56 (75 X 50) T 57 (75 X 50) T 58 (75 X 50)

N° 14  ST. Ø 8  -  255 cm

290

90

45

15 20

40

80

140

3045

6  ST. Ø 8

140

210140

66

66

66

66

47

66

66

50

50

484

161

126
182

197

130

150

215

330

567

3 ∅ 18 - 510 cm

2 ∅ 18 - 630 cm

1 ∅ 18 - 630 cm

2 ∅ 18 - 305 cm

1 ∅ 18 - 420 cm3 ∅ 18 - 640 cm

N° 22 ST. Ø 10 - 255 cm
72

47
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290 30 24040

50

T 57 (55 X 50) T 58 (55 X 50) T 59 (75 X 50)

N° 18  ST. Ø 8  -  255 cm

420

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

20

40

80

20

40

80

50

50

N° 18 ST. Ø 8 - 255 cm

47

72

2 ∅ 16 - 710 cm

3 ∅ 16 - 505 cm

1 ∅ 16 - 710 cm

246

286

66
6666

66

3 ∅ 12 - 670 cm

650

160150

130 140

484

40

T58BIS (75 X 50)T 58 (75 X 50)

420

40

20

20

240

40 20

6  ST. Ø 8

66
66

47

50

50

314

397

140

160

3 ∅ 12 - 335 cm

3 ∅ 12 - 445 cm

2 ∅ 16 - 225 cm

1 ∅ 16 - 245 cm

÷40

N° 10 ST. Ø 8 - 255 cm

47

72

50

30 30

50

M59 (75 X 50) T 60 (75 X 50)

N° 14  ST. Ø 10  -  255 cm

290

90

45

15 20

40

80

140

3045

8  ST. Ø 10

140

210

50

66

66

66

66

47

66

66

50

50

N° 22 ST. Ø 10 - 255 cm
72

47

484

182

197

215

330

484

4 ∅ 16 - 505 cm

2 ∅ 18 - 545 cm

2 ∅ 18 - 545 cm

2 ∅ 18 - 305 cm

2 ∅ 18 - 420 cm

3 ∅ 18 - 605 cm

42

57

166

136

T 61  (65x50):

TRAVI CON SOLI TERRI DIRITTI

N. 3  Ø 14   superiori   -   diritti
N. 3  Ø 14   interiori   -   diritti

N. 6  Ø   6   s t a f f e

T 62  (65x50): N. 3  Ø 14   superiori   -   diritti
N. 3  Ø 14   interiori   -   diritti

N. 8  Ø   8   s t a f f e

T 63  (30x50): N. 2  Ø 14   superiori   -   diritti
N. 2  Ø 14   interiori   -   diritti

N. 4  Ø   8   s t a f f e

M 64  (30x50): N. 2  Ø 14   superiori   -   diritti
N. 2  Ø 14   interiori   -   diritti

N. 4  Ø   8   s t a f f e

30 34030

50

T 65 (65 X 50) T 66 (65 X 50) T 67 (65 X 50)

N° 18  ST. Ø 10  -  235 cm

400

170

85

20 20

40

80

220

4085

12  ST. Ø 10

220

330220

50

66

66

66

66
47

66

66

50

50

N° 30 ST. Ø 10 - 235 cm
62

47

674

4 ∅ 18 - 700 cm

266

2 ∅ 18 - 810 cm

226

335

2 ∅ 18 - 426 cm

2 ∅ 18 - 810 cm

2 ∅ 18 - 620 cm

757

3 ∅ 12 - 825 cm

257

277

130

150

530
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400 30 33530

50

T 66 (65 X 50) T 67 (65 X 50) T 68 (65 X 50)

N° 18  ST. Ø 8  -  255 cm

340

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

15

30

60

20

40

80

50

50

N° 14 ST. Ø 10 - 235 cm

47

72

66

6666

66

66

394

211

2 ∅ 18 - 605 cm

176

1 ∅ 18 - 605 cm

3 ∅ 16 - 415 cm

3 ∅ 12 - 560 cm

540

130

130

150 120

105

30 34030

50

M 69 (65 X 60) T 68 (65 X 50) T 67 (65 X 50)

N° 14  ST. Ø 10  -  235 cm

335

20

10

15 15

30

60

70

3010

4  ST. Ø 10

70

14070

50

66

66

66

66

47

66

66

50

50

N° 18 ST. Ø 10 - 235 cm

62

47

522

190

110

127

112

211

181

120

105

459

3 ∅ 16 - 480 cm

2 ∅ 18 - 200 cm

1 ∅ 18 - 280 cm

2 ∅ 18 - 585 cm

1 ∅ 18 - 585 cm

3 ∅ 12 - 590 cm

30 34030

50

T 70 (40 X 50) T 71 (40 X 50) T 72 (30 X 50)

N° 18  ST. Ø 8  -  185 cm

310

170

85

20 15

30

60

220

4085

12  ST. Ø 8

220

290220

50

66

66

66

66

47

66

66

50

50

N° 30 ST. Ø 8 - 185 cm
37

47

584

186

156
105

120

262

277

335

490

647

3 ∅ 16 - 605 cm

2 ∅ 16 - 705 cm

2 ∅ 16 - 420 cm

1 ∅ 16 - 575 cm 3 ∅ 12 - 715 cm

1 ∅ 16 - 705 cm

310 30 24530

50

T 71 (40 X 50) T 72 (30 X 50) T 73 (30 X 50)

N° 10  ST. Ø 8  -  165 cm

245

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

10

20

40

15

30

60

50

50

66

66
6666

66

N° 10 ST. Ø 8 - 165 cm

27

47

299

126

105 80

105

120

101

90

405

1 ∅ 16 - 465 cm

1 ∅ 16 - 465 cm

2 ∅ 14 - 320 cm

2 ∅ 12 - 425 cm

245 30 24530

50

T 72 (30 X 50) T 73 (30 X 50) T 74 (30 X 50)

N° 10  ST. Ø 8  -  165 cm

245

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

10

20

40

10

20

40

50

50

66
6666

66

N° 10 ST. Ø 8 - 165 cm
27

47

300

131

80 80

90

111

90

385

1 ∅ 16 - 445 cm

1 ∅ 16 - 445 cm

2 ∅ 14 - 320 cm

2 ∅ 12 - 405 cm
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47

55 24530

50

M 75 (30 X 50) T 74 (30 X 50)

N° 10  ST. Ø 8

245

10 10

20

40

2015

2  ST. Ø 8

40

8040

25

66

66

66

66

47

66

66

50

50

N° 12 ST. Ø 8 - 165 cm

27

47

367

131

111

95

150

407

102

112

80

90

1 ∅ 16 - 465 cm

1 ∅ 16 - 465 cm

2 ∅ 14 - 385 cm

1 ∅ 16 - 170 cm

1 ∅ 16 - 225 cm

2 ∅ 12 - 475 cm

30 24530

50

T 76 (62 X 50) T 77 (62 X 50) T 78 (30 X 50)

N° 20  ST. Ø 8  -  225 cm

310

170

85

15 15

30

60

220

3085

12  ST. Ø 8

220

290220

50

66

66

66

66

47

66

66

50

50

N° 32 ST. Ø 8 - 225 cm

59

47

584

186

156
105

120

262

277

335

490

647

3 ∅ 16 - 605 cm

2 ∅ 18 - 710 cm

2 ∅ 18 - 425 cm

1 ∅ 18 - 580 cm

3 ∅ 12 - 715 cm

1 ∅ 18 - 710 cm

310 30 24530

50

T 77 (62 X 50) T 78 (30 X 50) T 79 (30 X 50)

N° 12  ST. Ø 8

245

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

10

20

40

15

30

60

50

50

66

66

6666

66

N° 12 ST. Ø 8 - 165 cm
27

47

299

126

105 80

105

120

101

90

405

1 ∅ 16 - 465 cm

1 ∅ 16 - 465 cm

2 ∅ 16 - 320 cm

2 ∅ 12 - 425 cm

245 30 24530

50

T 78 (30 X 50) T 79 (30 X 50) T 80 (30 X 50)

N° 12  ST. Ø 8

245

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

x:2

x

2x

10

20

40

10

20

40

50

50

66

6666
66

27
N° 12 ST. Ø 8 - 165 cm

300

131

80 80

90

111

90

385

1 ∅ 16 - 445 cm

1 ∅ 16 - 445 cm

2 ∅ 16 - 320 cm

2 ∅ 12 - 405 cm

55 24530

50

M 81 (30 X 50) T 80 (30 X 50)

N° 10  ST. Ø 8

245

10 10

20

40

2015

2  ST. Ø 8

40

8040

25

66

66
66

66

47

55

55

50

50
N° 14 ST. Ø 8 - 165 cm

27

47

367

131

111

95

150

407

102

112

80

90

1 ∅ 16 - 465 cm

1 ∅ 16 - 465 cm

2 ∅ 16 - 385 cm

1 ∅ 16 - 170 cm

1 ∅ 16 - 225 cm
2 ∅ 12 - 475 cm25
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T49 30X24 T50 30X24

T51 25X24

T52
25X24
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1° SOLAIO

INDIVIDUAZIONE DI PILASTRI,
SETTI, MURI PORTANTI

INDIVIDUAZIONE TRAVI,
MENSOLE E CORDOLI

RIF: TAV.80 Rev.23/03/73
1° SOLAIO

MURI INTERNI IN C.A. NON CONTRO TERRA

2 ∅ 8 / 25 cm (VERTICALI)

25

2 ∅ 6 / 25 cm (ORIZZONTALI)

RIF: TAV.108 Rev.12/06/73

2°
 S

TR
A

LC
IO

STRALCIO 1

2°
 S

TR
A

LC
IO

STRALCIO 1

1:200 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.1Stralcio 3 - 1° Solaio - Planimetria dei pilastri  e delle travi di solaio

MURI IN C.A.
MURI IN MATTONI PIENI O DOPPI UNI

TRAVI PORTANTI IL SOLAIO SECONDO DOCUMENTAZIONE RINVENUTA
PILASTRI 

MENSOLE PORTANTI IL SOLAIO SECONDO DOCUMENTAZIONE RINVENUTA
CORDOLI PORTANTI IL SOLAIO SECONDO DOCUMENTAZIONE RINVENUTAH = 20+4

latero-cemento
H = 20+4

latero-cemento

H = 20+4
latero-cemento H = 20+4

latero-cemento

H = 20+4
latero-cemento

H = 20+4
latero-cemento

H = 20+4
latero-cemento

H = 20+4
latero-cemento

H = 20+4
latero-cemento

H = 20+4 H = 20+4

GR
IG

LIA

GR
IG

LIA

GR
IGL

IA



P179 . P180 . P181 . P188 . P189 . P190

P161 . P162 . P163 . P164 . P167 . P168

P171 . P172 . P173 . P174 . P175 . P176

T O T A L E   P I L A S T R I  =  N °  18  ( 30 X 30 )

A R M A T U R A   P I L A S T R I : 2 Ø 16  + 2 Ø 14

30

30

27

27

A R M A T U R A   P I L A S T R I : 4 Ø 18  (ANGOLI)

T O T A L E   P I L A S T R I  =  N °  4  ( 25 X 75 )

P146 . P150 . P154 . P158

47

22

25

25

47

75

22

25 25

2 Ø 14  + 2 Ø 12  (LATI)

N° 2   ST. Ø 6   sv.1.60 m / 12.5 cm

N° 1   ST. Ø 6   sv.1.25 m / 15 cm

P165 . P166 ; P169 . P170 ; P177 . P178 ;

T O T A L E   P I L A S T R I  =  N °  6  ( 25 X 75 ) / ( 30 X 30 )

P182 . P183 ; P184 . P185 ; P186 . 187;
* I PILASTRI  P165 . P169 . P177 . P182 . P184 . P186  HANNO SEZIONE = (30X30)

* I PILASTRI  P166 . P170 . P178 . P183 . P185 . P187  HANNO SEZIONE = (25X30)

2Ø16

÷ 55

30

÷ 25 ÷ 30

27 27

2722

2Ø16

ARMATURA PILASTRI (25X30): ARMATURA PILASTRI (25X30):

4 Ø 14

N° 1   ST. Ø 6   sv.1.15 m / 12.5 cm

2 Ø 16  +  2 Ø 14

N° 1   ST. Ø 6   sv.1.15 m / 12.5 cm

STAFFA DI UNIONE: 1 Ø 6  /  15 cm  sv. 1.75 m

T O T A L E   P I L A S T R I  =  N °  4  ( 25 X 75 ) / ( 25 X 25 )

P147 . P148 ; P151 . P152

P155 . P156 ; P159 . P160

ARMATURA PILASTRI (25X25):

* I PILASTRI  P147 . P151 . P155 . P159  HANNO SEZIONE = (25X75)
* I PILASTRI  P148 . P152 . P156 . P160  HANNO SEZIONE = (25X25)

ARMATURA PILASTRI (25X75):

2 Ø 12 +  2 Ø 14

N° 1   ST. Ø 6   sv.1.05 m / 12.5 cm N° 2   ST. Ø 6  sv. 1.60 m / 12.5 cm

2 Ø 18 (ANGOLI) /  2 Ø 14 + 2 Ø 12 (LATI)

STAFFA DI UNIONE: 1 Ø 6    sv.2.55 m  /  1.25 m

25
÷ 1

00
75

÷ 25

2Ø12

2Ø14

52

27

22

97

22

22

47

47

22

22

P145 . P149 . P153 . P157

TOTALE PILASTRI = N° 4 (25 X 250)

25
0

25
25

50
25

25
14

7

22

14
7

22

ARMATURA PILASTRI:

22 Ø 18

N° 2 ST. Ø 8  sv.3.55m / 12.5cm

N° 2 TIRANTI Ø8  sv.0.40m/12.5cm

PILASTRI PORTANTI - 1° SOLAIORIF: TAV.84 Rev.27/03/73

1755

35025

30

355 25

41
5

70

16
85

470

30

22
0

30

25

100

1110

355

30

30

25

25
0

120

75

350

100

25

31
0

75

2

75

613

56
0

558 558

25

613

30
30

15
0

24
5

31
0

24
5

30

30
30

25

24
5

30

30

71
5

30

66
0

25
51

0

280

75

30
31

0

30

15
0

30
24

5

31
0

2
30

30

5

70

30

25

30

224
5

24
5

30

30

30

30

30

12
15

15
0

30

210

18
0

480

30

210

30

210

24
5

33
5

30

450

30
24

5
24

5
30

210

355

40
0

30 400

25

30

30355 62

30

30

30
34

0
30

5

30 30

3460

25558 25 25

455

350 558

30
25

10
0

16
0

30
8

30

25
3

30
25

400

30

30 150 425

950

150 30

30

2

70
30

128 30 3030 130

30

35
0

30

12
0

32330 30

30

445

29
0

10
0

410

35
0

30

42
0

20
0

2

42
0

30
17

0

111

30

20 420 30

10
0

30
91

0
30

97
0

25

5

P 1801

P 1811

P 1821 P 1841

P 1731P 1671

P 1681 P 1711

P 1741

P
17

5
1

P
17

6
1

P 1691 P 1721 P 1771

P 1781 P 1831 P 1851

P 1861

P 1871

P
18

8
1

P 1701P 1661

P 1651

P
16

4
1

P
16

3
1

P
16

2
1

P
16

1
1

P
15

7
1P
15

3
1P
14

9
1P
14

5
1

P 1891

P 1901

P 1591

P 1601

P
15

8
1

P 1501 P 1541

P 1511 P 1551

P 1521 P 1561

P 1471

P 1481

P
14

6
1

P 1421

P 1411

P 1401

P 1391

P 1431

P 1441

P 92P 82P 72P 62P 22 P 42P 12 P 102

30
10

5
25

0
46

5
30

63
0

100

10
0

470 70 325,5 30 144,5 70 130,5 30 339,5 70 485 100 485 70 488 94

488

355 177,5
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PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 

1° STRALCIO

2°
 S

TR
A

LC
IO

INDIVIDUAZIONE DEI PILASTRI
1a Elevazione

P 1791

varie RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.2Stralcio 3 - 1° Solaio - Sezioni ed armatura dei pilastri - 1° Elevazione



20

N° 22  ST. Ø 6  -  140 cm

40
20

40
80

24

35525 25

T 1 (30x24) T 2 (30x24)

482

233

273

399

2 ∅ 14 - 525 cm

1 ∅ 16 - 520 cm

2 ∅ 16 - 520 cm

3 ∅ 14 - 420 cm

62

42 125

145

21

30

30

30
30

N.B.: LA TRAVE  T1BIS  IDEM  T1  SALVO SAGOMA STAFFE.

55

27

21

55 55

27

21

1 ∅ 6

20
40

80

25

T 1 (30x24) T 2 (30x24)

25

T 3 (30x24)

2 ∅ 14 - 580 cm

1 ∅ 16 - 600 cm

2 ∅ 16 - 600 cm

3 ∅ 14 - 415 cm

21

30

30

30

30

20
40

80

560

228

268

394

145

125

145

125

350

N° 20  ST. Ø 6  -  140 cm

55

27

21

55 55

27

21

N.B.: LA TRAVE  T2BIS  IDEM  T2  SALVO SAGOMA STAFFE.

20

N° 16  ST. Ø 6  -  140 cm

40
20

40
80

24

355 2525

T 3 (30x24)T 2 (30x24)

482

233

273

399

2 ∅ 14 - 525 cm

1 ∅ 16 - 520 cm

2 ∅ 16 - 520 cm

3 ∅ 14 - 420 cm

62

42125

145

21

30

30

30

30

N.B.: LA TRAVE  T3BIS  IDEM  T3  SALVO SAGOMA STAFFE.

55

27

21

55 55

27

21

1 ∅ 6
195 cm

1 ∅ 6

N° 22 ST. ∅ 6 - 140 cm N° 20 ST. ∅ 6 - 140 cm

1 ∅ 6 1 ∅ 61 ∅ 6 1 ∅ 61 ∅ 6 1 ∅ 6

N° 16 ST. ∅ 6 - 140 cm
195 cm 195 cm

24

3° STRALCIO
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COMUNE DI PARMA
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RIF: TAV.100 Rev.17/05/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 1° SOLAIO

- L=       mØ 7 18 4.25

T1 30X24
+n° 1 ø 14 inferiori diritti
+n° 1 ø 16 inferiori piegati
+n° 6 ø 6 staffe

T2 30X24
+n° 1 ø 14 inferiori diritti
+n° 1 ø 14 inferiori piegati
+n° 6 ø 6 staffe

RIF: TAV.109 Rev.17/07/73

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.3Stralcio 3 - 1° Solaio  - Travi e Mensole  1/29

T01 30X24 T02 30X24 T03 30X24

T1 T2 T3

15 380 380 380 15

30 350 30 350 30 350 30

Staffe
Diam./Passo

350
Ø6/16

350
Ø6/17,5

350
Ø6/16

19 13 328
2Ø14 L=360 Pos.1

189 276
2Ø14 L=465 Pos.2

240 275
2Ø14 L=515 Pos.3

242 13 20

2Ø14 L=275 Pos.4

19

13 380 188
3Ø14 L=600 Pos.10

328 50
3Ø14 L=378 Pos.11

67 380 13

202Ø14 L=480 Pos.12

20 13 55 28

230

28

55 951Ø16 L=524 Pos.5

20 13 35 28

270

28

35 952Ø16 L=524 Pos.6

95 55 28

230

28

55 951Ø14 L=586 Pos.7

95 35 28

270

28

35 952Ø14 L=586 Pos.8

95 55 28

230

28

55 13 201Ø16 L=524 Pos.9

95 35 28
270

28

35 13 202Ø16 L=524 Pos.13

1

1

26

20

6

St. Ø6/16
L = 104

Pos.1

Pos.10
Pos.5
Pos.6 24

30

RESTITUZIONE MODELLO

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO



20

N° 22  ST. Ø 6  -  140 cm

40
20

40
80

24

35525 25

T 1 (30x24) T 2 (30x24)

482

233

273

399

2 ∅ 14 - 525 cm

1 ∅ 16 - 520 cm

2 ∅ 16 - 520 cm

3 ∅ 14 - 420 cm

62

42 125

145

21

30

30

30
30

N.B.: LA TRAVE  T1BIS  IDEM  T1  SALVO SAGOMA STAFFE.

55

27

21

55 55

27

21

1 ∅ 6

20
40

80

25

T 1 (30x24) T 2 (30x24)

25

T 3 (30x24)

2 ∅ 14 - 580 cm

1 ∅ 16 - 600 cm

2 ∅ 16 - 600 cm

3 ∅ 14 - 415 cm

21

30

30

30

30

20
40

80

560

228

268

394

145

125

145

125

350

N° 20  ST. Ø 6  -  140 cm

55

27

21

55 55

27

21

N.B.: LA TRAVE  T2BIS  IDEM  T2  SALVO SAGOMA STAFFE.

20

N° 16  ST. Ø 6  -  140 cm

40
20

40
80

24

355 2525

T 3 (30x24)T 2 (30x24)

482

233

273

399

2 ∅ 14 - 525 cm

1 ∅ 16 - 520 cm

2 ∅ 16 - 520 cm

3 ∅ 14 - 420 cm

62

42125

145

21

30

30

30

30

N.B.: LA TRAVE  T3BIS  IDEM  T3  SALVO SAGOMA STAFFE.

55

27

21

55 55

27

21

1 ∅ 6
195 cm

1 ∅ 6

N° 22 ST. ∅ 6 - 140 cm N° 20 ST. ∅ 6 - 140 cm

1 ∅ 6 1 ∅ 61 ∅ 6 1 ∅ 61 ∅ 6 1 ∅ 6

N° 16 ST. ∅ 6 - 140 cm
195 cm 195 cm

24

3° STRALCIO
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RIF: TAV.100 Rev.17/05/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 1° SOLAIO

- L=       mØ 7 18 4.25

T1Bis 30X24 come T1 salvo sagoma staffe

T2Bis 30X24 come T2 salvo sagoma staffe

RIF: TAV.109 Rev.17/07/73

BisBis BisT1 T2 T3

RESTITUZIONE MODELLO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.4Stralcio 3 - 1° Solaio  - Travi e Mensole  2/29

12.523.8 376.3 380 378.8 26.312.5

25 22.5 350 30 350 30 350 27.5 25

Staffe
Diam./Passo

350
Ø6/16

350
Ø6/17,5

350
Ø6/16

20 11 24 101
2Ø14 L=155 Pos.1

20 9 271
2Ø14 L=300 Pos.2

240 275
2Ø14 L=515 Pos.3

241 274
2Ø14 L=515 Pos.4

243 12 20

2Ø14 L=275 Pos.5
104 26 11 20

2Ø14 L=160 Pos.6

20

11 24 101
3Ø14 L=155 Pos.12

20

9 336
3Ø14 L=365 Pos.13

177 380 50
3Ø14 L=607 Pos.14

69 379 12

202Ø14 L=480 Pos.15

104 26 11
202Ø14 L=160 Pos.16

20 9 55 28

226

28

55 951Ø16 L=516 Pos.7

20 9 35 28

266

28

35 952Ø16 L=516 Pos.8

95 55 28

230

28

55 951Ø14 L=586 Pos.9

95 35 28

270

28

35 952Ø14 L=586 Pos.10

95 55 28
229

28

55 12 201Ø16 L=522 Pos.11

95 55 28

229
28

55 12 205Ø16 L=522 Pos.17

1

1

2

2

3

3

21

20

8

St. Ø8/3
L = 98

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.12

24

25

26

20

6

St. Ø6/16
L = 104

Pos.2

Sezione 2-2

Pos.13
Pos.7
Pos.8 24

30

21

20

8

St. Ø8/3
L = 98

Pos.6

Sezione 3-3

Pos.16

24

25

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

T01bis 30X24 T02bis 30X24 T03bis 30X24

T1 30X24
+n° 1 ø 14 inferiori diritti
+n° 1 ø 16 inferiori piegati
+n° 6 ø 6 staffe

T2 30X24
+n° 1 ø 14 inferiori diritti
+n° 1 ø 14 inferiori piegati
+n° 6 ø 6 staffe



20

N° 14  ST. Ø 6  -  170 cm

40

24

350 25

20
40

25

T 5 (60x24)

3 ∅ 12 - 455 cm

1 ∅ 16 - 430 cm

2 ∅ 16 - 430 cm

3 ∅ 16 - 415 cm

21

30

30

30

30

228

268

394

394

62

42

62

42

85

57

21

20

N° 16  ST. Ø 6  -  185 cm

40
20

40
80

24

÷40030 25

T 6 (25x24) T 7 (25x24)

532

278

318

449

2 ∅ 12 - 575 cm

1 ∅ 12 - 570 cm

1 ∅ 12 - 570 cm

2 ∅ 12 - 470 cm

67

47 125

145

21

30

30

30

30

N.B.: LA TRAVE  T9  IDEM  T6.

55 55

27

21

N° 6  ST. Ø 6  -  185 cm

20
40

80

24

160 2525

T 7 (25x24)T 6 (25x24)

2 ∅ 12 - 330 cm

1 ∅ 12 - 195 cm

2 ∅ 12 - 225 cm

21

N.B.: LA TRAVE  T8  IDEM  T7.

50 50

27

21

30

30

145

125
1 ∅ 12 - 175 cm

287

204

1 ∅ 8

N° 14 ST. ∅ 8 - 170 cm

1 ∅ 6 1 ∅ 6

N° 16 ST. ∅ 6 - 185 cm

1 ∅ 6 1 ∅ 6

N° 6 ST. ∅ 6 - 185 cm

3° STRALCIO

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
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RIF: TAV.100 Rev.17/05/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 1° SOLAIO

T05 60X24 T06 25X24 T07 25X24

T5
T6 T7

T4

T4 25X24

+n° 2 ø 12 inferiori diritti

+n° 2 ø 12 superiori diritti

+n° 14 ø 6 staffe
RIF: TAV.100 Rev.17/05/73

15 380 15

2.525 355 252.5

P150 P154

Staffe
Diam./Passo

355
Ø6/25,4

20 11 380 11 20

2Ø12 L=440 Pos.1

20

11 380 11

202Ø12 L=440 Pos.2

1

1

21

20

6

St. Ø6/25.4
L = 94

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

24

25

RESTITUZIONE MODELLO

T4 25X24

15 126.7 126.7 126.7 15

30 111.7 126.7 111.7 30

Staffe
Diam./Passo

111.7
Ø8/25 136.2Ø8/25 111.7

Ø8/25

20 13 127 4
132

53

3Ø12 L=349 Pos.1
49 127 13 20

3Ø12 L=209 Pos.2

20

13 127 55 12
3Ø16 L=227 Pos.3

12 54

136

126 13

20

3Ø16 L=361 Pos.4

1

1

56

20

8

St. Ø8/25
L = 168

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.3

24

60

15 403 180 12.5

15 390.5 25 167.5 12.5

Staffe
Diam./Passo

390.5
Ø6/25

155
Ø6/26,5

20 13 403 164
2Ø12 L=600 Pos.1

155 11 20

2Ø12 L=185 Pos.2

20

13 403 164
2Ø12 L=600 Pos.6

156 11

192Ø12 L=185 Pos.7

20 13 55 28

253

28

55 951Ø12 L=547 Pos.3

20 13 35 28

293

28

35 951Ø12 L=547 Pos.4

50

28

95 55 28

50

1Ø12 L=306 Pos.5

50

28

95 35 28

50

1Ø12 L=286 Pos.8

1

1

21

20

6

St. Ø6/25
L = 94

Pos.1

Pos.6
Pos.3
Pos.4 24

25

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

RESTITUZIONE MODELLO RESTITUZIONE MODELLO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.5Stralcio 3 - 1° Solaio  - Travi e Mensole  3/29



20

N° 16  ST. Ø 8  -  285÷200 cm

40

24

355 25

20
40

25

3 ∅ 12 - 460 cm

1 ∅ 16 - 435 cm

2 ∅ 16 - 435 cm

3 ∅ 16 - 420 cm

21

30

30

30

30

233

273

399

399

62

42

62

42

85

57

21

1 ∅ 8 1 ∅ 8
TOT.: N° 16 ST. ∅ 8 - 285÷200 cm

85

85

57

21

1 ∅ 8

N° 8

N° 8 CONTRO VANO SCALA

N.B.: LA TRAVE  T12  IDEM  T10 + N° 16 ST. ∅ 8 DI UNIONE CON T16.

2020

2020

25 350 25

N
.B

.:
  
LE

 L
U

N
G

H
E
Z

Z
E
 S

O
N

O
 S

T
A

T
E
 R

IL
E
V

A
T
E
 S

U
L 

P
O

S
T
O

.
24

24

N° 14  ST. Ø 8  -  200 cm

85

21
57

N° 14 ST. ∅ 8 - 200 cm

3 ∅ 12 3 ∅ 12
6

1 ∅ 16
2

1 ∅ 16
2

1 ∅ 16
3

2 ∅ 16
3

3 ∅ 16
4

3 ∅ 12
5

6

5

2 1
4

3

1

T 10 (60x24) T 11 (60x24) ZOPPA

3° STRALCIO

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
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PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 1° SOLAIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.6Stralcio 3 - 1° Solaio  - Travi e Mensole  4/29

T12 60X24

T09 25X24T08 25X24

T12

T9T8

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

12.5 180 405 15

25 155 25 392.5 15

12.5 167.5 25 392.5 15

Staffe
Diam./Passo

155
Ø6/26,5

392.5
Ø6/25

20 11 180 290
2Ø12 L=500 Pos.1

252 13 20

2Ø12 L=285 Pos.2

19

11 180 381
2Ø12 L=590 Pos.6

162 13

202Ø12 L=195 Pos.7

95 55 28

255

28

55 13 201Ø12 L=549 Pos.3

95 35 28
295

28

35 13 201Ø12 L=549 Pos.4

50

28

55 95 28

50

1Ø12 L=306 Pos.5

50

28

35 95 28

50

1Ø12 L=286 Pos.8

1

1

21

20

6

St. Ø6/26.5
L = 94

Pos.1

Pos.6

24

25

c.f.r. TAV.S3.1.3  Travi T6/T7
elaborato 1973

RESTITUZIONE MODELLO

15 380 12.5

30 352.5 25

Staffe
Diam./Passo

352.5
Ø8/22,2

19 13 380 11 20

3Ø12 L=442 Pos.1

20

13 380 11

203Ø16 L=443 Pos.2

20 13 55 28

230

28

56 11 201Ø16 L=460 Pos.3

20 13 35 28

270
28

36 11 202Ø16 L=460 Pos.4

1

1

56

20

8

St. Ø8/22.2
L = 168

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2
Pos.3
Pos.4 24

60

15 126.7 126.7 126.7 15

30 111.7 126.7 111.7 30

Staffe
Diam./Passo

111.7
Ø8/25

136.2

Ø8/25

111.7
Ø8/25

20 13 127 49
3Ø12 L=209 Pos.153

132

4 127 13 203Ø12 L=349 Pos.2

20

13 126

136

54
12

3Ø16 L=361 Pos.3

12 55 127 13

203Ø16 L=227 Pos.4

1

1

56

20

8

St. Ø8/25
L = 168

Pos.1 Sezione 1-1

Pos.3

24

60

15 380 15

30 350 30

Staffe
Diam./Passo

350
Ø8/22,2

20 13 380 13 20

3Ø12 L=446 Pos.1

20

13 380 13

203Ø16 L=446 Pos.2

20 13 55 28

230

28

55 13 201Ø16 L=462 Pos.3

20 13 35 28
270

28

35 13 202Ø16 L=462 Pos.4

1

1

56

20

8

St. Ø8/22.2
L = 168

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2 Pos.3
Pos.4 24

60

RESTITUZIONE MODELLO RESTITUZIONE MODELLO

T 10 (60x24) T 11 (60x24) ZOPPA

RIF: TAV.100 Rev.17/05/73

RESTITUZIONE MODELLO

T11

T10
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PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 1° SOLAIO

T14 25X24 T15 25X24 T16 25X24

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.7Stralcio 3 - 1° Solaio  - Travi e Mensole  5/29

T13 25X24

+n° 2 ø 12 inferiori diritti

+n° 2 ø 12 superiori diritti

+n° 14 ø 6 staffe

T14 25X24

+n° 2 ø 12 inferiori diritti

+n° 2 ø 12 superiori diritti

+n° 24 ø 6 staffe

T15 25X24

+n° 2 ø 12 inferiori diritti

+n° 2 ø 12 superiori diritti

+n° 16 ø 6 staffe

T16 25X24

+n° 2 ø 12 inferiori diritti

+n° 2 ø 12 superiori diritti

+n° 14 ø 6 staffe

T17 25X24

+n° 2 ø 12 inferiori diritti

+n° 2 ø 12 superiori diritti

+n° 24 ø 6 staffe

RIF: TAV.100 Rev.17/05/73

15 583 15

30 553 30

Staffe
Diam./Passo

553
Ø6/23

20 13 477
2Ø12 L=510 Pos.1

362 13 20

2Ø12 L=395 Pos.2

20

13 547
2Ø12 L=580 Pos.1

362 13

202Ø12 L=395 Pos.2

1

1

21

20

6

St. Ø6/23
L = 94

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.1

24

25

15 380 380 380 15

30 350 30 350 30 350 30

Staffe
Diam./Passo

350
Ø6/21,9

350
Ø6/25

350
Ø6/25

19 13 328
2Ø12 L=360 Pos.1

189 276
2Ø12 L=465 Pos.2

240 275
2Ø12 L=515 Pos.3

242 13 20

2Ø12 L=275 Pos.4

19

13 380 188
2Ø12 L=600 Pos.5

328 202
2Ø12 L=530 Pos.6

317 13

202Ø12 L=350 Pos.7

1

1

21

20

6

St. Ø6/21.9
L = 94

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.5

24

25

15 585 15

30 555 30

Staffe
Diam./Passo

555
Ø6/23,2

20 13 477
2Ø12 L=510 Pos.1

247 13 20

2Ø12 L=280 Pos.2

20

13 547
2Ø12 L=580 Pos.3

177 13

202Ø12 L=210 Pos.4

1

1

21

20

6

St. Ø6/23.2
L = 94

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.3

24

25

TRAVI CON SOLI TERRI DIRITTI

RESTITUZIONE MODELLO

RESTITUZIONE MODELLO

RESTITUZIONE MODELLO

T17 25X24
T13 25X24

T13 T15 T16T14

P143

T17

P165



G
IU

N
TO

P 92P 82P 72P 62P 22 P 42P 12

30

N° 24  ST. Ø 6  -  155 cm

60
30

60
120

50

55830 25

T 18 (25x50) T 19 (25x40)

727

2 ∅ 12 - 795 cm

2 ∅ 16 - 625 cm

N° 24 ST. ∅ 6 - 155 cm

607

27 25

6666 66

47

1 ∅ 16 - 800 cm

1 ∅ 16 - 800 cm

404

344

87

57

205

175

66

66 66

66

1 ∅ 16 - 160 cm 1 ∅ 16 - 165 cm47

22

47

N° 16  ST. Ø 6  -  135 cm

20
40

80

355 25

T 19 (25x40) T 20 (25x40)

605

2 ∅ 12 - 625 cm

N° 16 ST. ∅ 6 - 135 cm

399

52

52 52
52

VEDI  T19

22

37

30
60

120

25

T 18 (25x50)

40

181

231

205

175

145

125

1 ∅ 12 - 655 cm

1 ∅ 12 - 655 cm

2 ∅ 12 - 420 cm

N° 14  ST. Ø 6  -  135 cm

20
40

80

350 25

T 20 (25x40) T 21 (25x40)

550

2 ∅ 12 - 570 cm

394

52
52 52

52

20
40

80

25

T 19 (25x40)

40

196

236

145

125

1 ∅ 12 - 610 cm

1 ∅ 12 - 610 cm

2 ∅ 12 - 415 cm

145

125

N° 14 ST. ∅ 6 - 135 cm

22

37

N° 14  ST. Ø 6  -  135 cm

30
60

120

355 25

T 21 (25x40) T 22 (25x50)

605

2 ∅ 12 - 625 cm

399

52
52 52

52

20
40

80

25

T 20 (25x40)

40

181

231

205

175

1 ∅ 12 - 655 cm

1 ∅ 12 - 655 cm

2 ∅ 12 - 420 cm

145

125

N° 16 ST. ∅ 6 - 135 cm

22

37 VEDI  T22

30

N° 24  ST. Ø 6  -  155 cm

60
30

60
120

50

558 2525

T 22 (25x50)T 21 (25x40)

725

N° 24 ST. ∅ 6 - 155 cm

602

2225

52 66

66

47

404

344

82

52

205

175

66

66

66

66

1 ∅ 16 - 155 cm1 ∅ 16 - 165 cm 47

22

47

2 ∅ 12 - 795 cm

2 ∅ 16 - 620 cm

1 ∅ 16 - 785 cm

1 ∅ 16 - 785 cm
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380 380 380 585 15

25 355 25 355 25 355 25 557.5 30

Ø6/23,3

355
Ø6/22,2

355
Ø6/25

355
Ø6/22,2 557.5

Ø6/23,3

232 303
2Ø12 L=535 Pos.2

268 332
2Ø12 L=600 Pos.3

241 304
2Ø12 L=545 Pos.4

268 332
2Ø12 L=600 Pos.5

446 13

46

2Ø12 L=505 Pos.6

191 8

46

2Ø16 L=245 Pos.22

119 327
2Ø12 L=445 Pos.23

188 327
2Ø12 L=515 Pos.24

188 317
2Ø12 L=505 Pos.25

202 119
2Ø12 L=320 Pos.26

46

8 528
2Ø16 L=582 Pos.27 201 13

46

2Ø16 L=260 Pos.28

65
75 135

1Ø16 L=815 Pos.7

65

45 135

1Ø16 L=815 Pos.8

70

65

1212

51

70

1Ø16 L=280 Pos.10
135 72

51

164

51

72 951Ø12 L=640 Pos.11

135 42

51

224

51

42 95

1Ø12 L=640 Pos.12

95 52

51

204

51

52 95

1Ø12 L=600 Pos.13

95 32

51

244

51

32 95

1Ø12 L=600 Pos.14

95 72

51

164

51

72 135

1Ø12 L=640 Pos.15

95 42

51
224

51

42 135

1Ø12 L=640 Pos.16

135 72

65

349

65

72 13

46

1Ø16 L=817 Pos.17

135 42

65

409

65

42 13

46

1Ø16 L=817 Pos.18

70

51

1212

65

70

1Ø16 L=280 Pos.19

70

65
1210

46

1Ø16 L=203 Pos.20

2

2

3

3

15 583 380 380

30 555.5 25 355 25 355 25

Staffe
Diam./Passo

555.5
Ø6/23,3

355
Ø6/22,2

355
Ø6/25

45

13 542
2Ø12 L=600 Pos.1

232 303
2Ø12 L=535 Pos.2

268 332
2Ø12 L=600 Pos.3

241
2Ø12 L=545 Pos.4

46

13 531
2Ø16 L=590 Pos.21 191 8

46

2Ø16 L=245 Pos.22

119 327
2Ø12 L=445 Pos.23

188 327
2Ø12 L=515 Pos.24

188
2Ø12 L=505 Pos.25

46

13 75

65

341

65

75 135

1Ø16 L=815 Pos.7

46

13 45

65

401

65
45 135

1Ø16 L=815 Pos.8

46

1017

65

66

1Ø16 L=204 Pos.9

70

65

1212

51

70

1Ø16 L=280 Pos.10
135 72

51

164

51

72 951Ø12 L=640 Pos.11

135 42

51

224
51

42 95

1Ø12 L=640 Pos.12

95 52

51

204
51

52

1Ø12 L=600 Pos.13

95 32
51

244

51

32

1Ø12 L=600 Pos.14

95

95 42

1

1

2

2
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21

46

6

St. Ø6/23.3
L = 146

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.21
Pos.7
Pos.8

50

25

21

36

6

St. Ø6/22.2
L = 126

Pos.2

Sezione 2-2

Pos.23

40

25

21

46

6

St. Ø6/23.3
L = 146

Pos.5
Pos.6

Sezione 3-3

Pos.27

50

25

c.f.r. TAV.S3.1.6

P129 P129 P129 P129

P129 P129 P129

RESTITUZIONE MODELLO

RESTITUZIONE MODELLO

T18 25X50 T19 25X40 T20 25X40

T20 25X40 T21 25X40 T22 25X50



25

N° 20  ST. Ø 6  -  145 cm

50
25

50
100

40

470100 70

T 23 (30x40) T 24 (30x40)

737

2 ∅ 12 - 795 cm

2 ∅ 16 - 634 cm

N° 20 ST. ∅ 6 - 145 cm

634

97

52

37

1 ∅ 16 - 785 cm

1 ∅ 16 - 785 cm

346

296

147

122

220

195

52

52 52

52

1 ∅ 16 - 205 cm VEDI  T24

37

22

47

N° 22  ST. Ø 6  -  145 cm

25
50

100

500 70

T 24 (30x40) T 25 (30x40)

840

2 ∅ 12 - 860 cm

634

25
50

100

70

T 23 (30x40)

40

326

376

220

195

1 ∅ 16 - 890 cm

1 ∅ 16 - 890 cm

2 ∅ 14 - 655 cm

220

195

N° 22 ST. ∅ 6 - 145 cm

27

37

1 ∅ 16 - 195 cm1 ∅ 16 - 195 cm

N.B.: LA TRAVE  T25  IDEM  T24.

70

52
52 5252

70

52

52

52

52

25

N° 20  ST. Ø 6  -  145 cm

50
25

50
100

40

500 7070

T 26 (30x40)T 25 (30x40)

737

2 ∅ 12 - 795 cm

2 ∅ 16 - 655 cm

N° 22 ST. ∅ 6 - 145 cm

634

97

52

37

1 ∅ 16 - 790 cm

1 ∅ 16 - 790 cm

376

326

117

92

220

195

1 ∅ 18 - 175 cmVEDI  T25

37

27

37

52

52

52

52
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T23 T24 T25 T26



G
IU

N
TO

P 22P 12

N° 6  ST. Ø 8  -  110 cm

15
30

60

24

15030 30

T 27 (30x24) T 28 (30x24)

2 ∅ 12 - 310 cm

1 ∅ 16 - 170 cm

2 ∅ 16 - 155 cm

2 ∅ 12 - 225 cm

105

120

21

30

30

267

204

N° 6 ST. ∅ 8 - 110 cm
27

21

15
30

60

30

T 27 (30x24) T 28 (30x24)

30

T 29 (30x24)

2 ∅ 12 - 510 cm

1 ∅ 16 - 530 cm

1 ∅ 16 - 530 cm

2 ∅ 16 - 385 cm

30

30

30
30

15
30

60

490

208

238

364

120

105

120

105

310

N° 14  ST. Ø 8  -  140 cm

55

27

21

N° 14 ST. ∅ 8 - 140 cm
1 ∅ 8

15
30

60

30

T 28 (30x24) T 29 (30x24)

30

T 30 (30x24)

2 ∅ 12 - 425 cm

1 ∅ 16 - 445 cm

1 ∅ 16 - 445 cm

2 ∅ 16 - 320 cm

30

30

30

30

10
20

40

405

153

178

299

90

80

120

105

245

N° 12  ST. Ø 8  -  140 cm

55

27

21

N° 12 ST. ∅ 8 - 140 cm
1 ∅ 8

15
30

60

30

T 29 (30x24) T 30 (30x24)

30

T 31 (30x24)

2 ∅ 12 - 405 cm

1 ∅ 18 - 430 cm

1 ∅ 18 - 430 cm

2 ∅ 18 - 325 cm

30

30

30
30

10
20

40

385

163

183

299

90

80

90

80

245

N° 12  ST. Ø 8  -  140 cm

55

27

21

N° 14 ST. ∅ 8 - 140 cm
1 ∅ 8

N° 14  ST. Ø 8  -  140 cm

10
20

40

24

245 3030

T 31 (30x24)T 30 (30x24)

2 ∅ 18 - 325 cm

21

342

299

10
20

163

183

90

80

47

37

30

30

30
30

1 ∅ 18 - 385 cm

2 ∅ 12 - 385 cm

1 ∅ 18 - 385 cm

55

27

21

N° 14 ST. ∅ 8 - 140 cm

1 ∅ 8
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T2
7

T2
8

T2
9

T3
0

T3
1

RIF: TAV.103 Rev.18/05/73
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15 180 340 275 137.5 137.5 260

30 150 30 310 30 245 30 122.5 122.5 30 245

520 155 30 310 30 245 30 122.5 122.5 30 245

Staffe
Diam./Passo

150
Ø8/25

310
Ø8/22,2

245
Ø8/20,5

122.5
Ø8/17,5

122.5
Ø8/17,5

245
Ø8/17,5

19 13 180 253
2Ø12 L=465 Pos.1

234 231
2Ø12 L=465 Pos.2

189 138 138 1
2Ø12 L=466 Pos.3

21 138 258 20

2Ø12 L=437 Pos.4

20

13 180 50
2Ø12 L=263 Pos.14

70 340 275 70
2Ø16 L=755 Pos.15

70 138 138 258

202Ø18 L=624 Pos.16

70

28

45 75 28

70

1Ø16 L=316 Pos.5

70

28

30 75 28

70

1Ø16 L=301 Pos.6

75 45 28
210

28

45 751Ø16 L=506 Pos.7

75 30 28

240

28

30 751Ø16 L=506 Pos.8

75 45 28

155

28

35 551Ø16 L=421 Pos.9

75 30 28

180

28

25 551Ø16 L=421 Pos.10

55 35 28

83 83
28

35 551Ø18 L=400 Pos.11

55 25 28

93 93

28

25 551Ø18 L=400 Pos.12

55 35 28

148

28

35 201Ø18 L=349 Pos.13

55 25 28

168
28

25 201Ø18 L=349 Pos.17

1

1

26

20

8

St. Ø8/25
L = 108

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.14

24

30

RESTITUZIONE MODELLO

P140T28 30X24P139 P141 P142T27 30X24 T29 30X24 T30 30X24 T31 30X24



G
IU

N
TO

P 62P 22 P 42P 12

30

N° 24  ST. Ø 8  -  215 cm

60
30

60
120

40

56050 75

T 33 (25x80) T 34 (25x80)

802
2 ∅ 12 - 900 cm

3 ∅ 18 - 705 cm

N° 24 ST. ∅ 8 - 215 cm

77

2 ∅ 18 - 255 cm 2 ∅ 18 - 315 cm

22

77

679
2 ∅ 12 AD 1/2H - 705 cm

2 ∅ 18 - 900 cm

1 ∅ 18 - 900 cm

47 72

77 10
8 108

108

108

108 10
8

10
8

679

346

286

255

225

107

77

80
40

N.B.: LA TRAVE  T37  IDEM  T33.

20

N° 18  ST. Ø 8  -  215 cm

40
30

60
120

40

415 7575

T 34 (25x80)T 33 (25x80)

682
2 ∅ 12 - 780 cm

3 ∅ 16 - 580 cm

N° 18 ST. ∅ 8 - 215 cm

77

VEDI  T33

22

77

560
2 ∅ 12 AD 1/2H - 580 cm

2 ∅ 18 - 770 cm

1 ∅ 18 - 770 cm 10
8

10
8108

108

560

211

161

255

225

112

92

80
40

N.B.: LA TRAVE  T38  IDEM  T34.
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T3
3

T3
4
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15 135 235 347.5 252.5 206 266 30

30 105 30 207.5 25 335 215 75 168.5 266 30

15 120 30 207.5 25 335 215 75 168.5 266 30

Staffe
Diam./Passo

105
Ø6/25

207.5
Ø6/25

335
Ø8/23,3

215
Ø8/23,3

168.5
Ø8/23

266
Ø8/23

20 13 135 235 11 20

2Ø12 L=433 Pos.1 66

8 293
2Ø12 L=367 Pos.2

200 200
2Ø12 L=400 Pos.3

191 206 23
2Ø12 L=420 Pos.4

124 266 28

76

2Ø12 L=494 Pos.5

20

13 135 235 8

202Ø12 L=431 Pos.11
144 286

3Ø18 L=430 Pos.12

219 196
3Ø18 L=414 Pos.13 207 93

3Ø18 L=300 Pos.14

60 206 266 28

76

3Ø16 L=636 Pos.15

8 348 245
2Ø12 L=600 Pos.16 74 206 266 28

2Ø12 L=574 Pos.17

71

8 85

107

187 92

10
7

85 135

1Ø18 L=876 Pos.6

71

8 55

107

217 122

10
7

55 135

2Ø18 L=876 Pos.7

75

28

30 18

107

75

2Ø18 L=333 Pos.8

75

10
7

35 35
107

75

2Ø18 L=434 Pos.9

135 92

107

38 113

10
7

77 28

76

1Ø18 L=773 Pos.10

135 62

107

68 133

10
7

57 28

76

1Ø18 L=773 Pos.16

1

1

2

2
26

20

6

St. Ø6/25
L = 104

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.11

24

30

21

76

8

St. Ø8/23.3
L = 210

Pos.2
Pos.6

Sezione 2-2

Pos.12

80

25

Ferri parete: 2Ø12 Pos. 16

P146 T34 25X80T33 25X80RESTITUZIONE MODELLO



25

N° 20  ST. Ø 8  -  195 cm
50

35

465 75

T 35 (25x70)

95

67

2 ∅ 16 - 260 cm

67

2 ∅ 12 - 715 cm

25
50

50

95

67

2 ∅ 16 - 235 cm

67

70

7247

559

559

281

231

559

2 ∅ 12 - 795 cm

1 ∅ 16 - 660 cm

3 ∅ 16 - 580 cm
2 ∅ 12 AD 1/2H - 580 cm

97

72

122

97

N° 20 ST. ∅ 8 - 195 cm

22

67

N.B.: LA TRAVE  T36  IDEM  T35.
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T3
5

T3
6
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15 235 502 304 190

15 235 464.5 75 266.5 190

Staffe
Diam./Passo

235
Ø8/3

464.5
Ø8/23,3

266.5
Ø8/3

190
Ø8/3

20 13 235 20

5Ø16 L=288 Pos.1

72 502 26
2Ø12 L=600 Pos.2

20 36 241
5Ø16 L=297 Pos.3

207 188 20

5Ø16 L=415 Pos.4

20

13 235 2

205Ø16 L=290 Pos.9

66

439
3Ø16 L=505 Pos.10 200 33

373Ø16 L=269 Pos.11

20

36 291
5Ø16 L=347 Pos.12

157 188

205Ø16 L=365 Pos.13

502 33
2Ø12 L=534 Pos.14

40 75

93

220

93

75 40

1Ø16 L=636 Pos.5

40 50

93

270

93

50 40

2Ø16 L=636 Pos.6

70
28

22 25

93

70

2Ø16 L=308 Pos.7

70

93

35 37 28
70

2Ø16 L=333 Pos.8

1

1

2

2

3

3

26

20

8

St. Ø8/3 L = 108

Pos.1
Sezione 1-1

Pos.9

24

30

21

66

8

St. Ø8/23.3
L = 190

Pos.2

Sezione 2-2

Pos.10
Pos.5
Pos.6

70

25

Ferri parete: 2Ø12 Pos. 14
26

20

8

St. Ø8/3 L = 108

Pos.3
Sezione 3-3

Pos.11
Pos.12 24

30

Ferri parete: 2Ø12 Pos. 14

15 235 502 304 190

15 235 464.5 75 266.5 190

Staffe
Diam./Passo

235
Ø8/3

464.5
Ø8/23,3

266.5
Ø8/3

190
Ø8/3

20 13 235 20

5Ø16 L=288 Pos.1

72 502 26
2Ø12 L=600 Pos.2

20 36 241
5Ø16 L=297 Pos.3

207 188

20

5Ø16 L=415 Pos.4

20

13 235 2

205Ø16 L=290 Pos.9

66

439
3Ø16 L=505 Pos.10 200 33

373Ø16 L=269 Pos.11

20

36 291
5Ø16 L=347 Pos.12

157 188

205Ø16 L=365 Pos.13

502 33
2Ø12 L=534 Pos.14

40 75

93

220

93

75 40

1Ø16 L=636 Pos.5

40 50

93

270

93

50 40

2Ø16 L=636 Pos.6

70

28

22 25

93

70

2Ø16 L=308 Pos.7

70

93

35 37 28

70

2Ø16 L=333 Pos.8

1

1

2

2

3

3

26

20

8

St. Ø8/3
L = 108

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.9

24

30

21

66

8

St. Ø8/23.3
L = 190

Pos.2

Sezione 2-2

Pos.10
Pos.5
Pos.6

70

25

Ferri parete: 2Ø12 Pos. 14

26

20

8

St. Ø8/3
L = 108

Pos.3

Sezione 3-3

Pos.11
Pos.12 24

30

Ferri parete: 2Ø12 Pos. 14

T35 25X70

T36 25X70

RESTITUZIONE MODELLO

RESTITUZIONE MODELLO P154

P150



20
40

80

24

15030 30

T 39 (30x24) T 40 (30x24)

21

2 ∅ 12 - 330 cm

N° 6  ST. Ø 8  -  110 cm

287

150

150

204

30
30

1 ∅ 16 - 200 cm

1 ∅ 16 - 180 cm

2 ∅ 12 - 225 cm

27

27

21 21 N° 6 ST. ∅ 8 - 110 cm

15
35

60

30

T 39 (30x24) T 40 (30x24)

30

T 41 (30x24)

2 ∅ 12 - 555 cm

1 ∅ 16 - 575 cm

1 ∅ 16 - 575 cm

2 ∅ 16 - 430 cm

30

30

30
30

15
30

40

535

253

283

409

355

N° 12  ST. Ø 8  -  140 cm

55

27

21

N° 14 ST. ∅ 8 - 140 cm

1 ∅ 8

24
120

105

120

105

15
30

60

30

T 40 (30x24) T 41 (30x24)

30

T 42 (30x24)

2 ∅ 12 - 475 cm

1 ∅ 16 - 495 cm

1 ∅ 16 - 495 cm

2 ∅ 16 - 350 cm

30

30

30
30

15
30

60

275

N° 12  ST. Ø 8  -  140 cm

55

27

21

N° 12 ST. ∅ 8 - 140 cm

1 ∅ 8

455

173

203

329

120

105

120

105

15
30

60

30

T 41 (30x24) T 42 (30x24)

30

T 43 (30x24)

2 ∅ 12 - 475 cm

1 ∅ 18 - 495 cm

1 ∅ 18 - 495 cm

2 ∅ 18 - 350 cm

30

30

30
30

15
30

60

275

N° 14  ST. Ø 8  -  140 cm

55

27

21

N° 14 ST. ∅ 8 - 140 cm

1 ∅ 8

455

173

203

329

120

105

120

105

24 24

15

60

24

290 3030

21

N° 14  ST. Ø 8  -  140 cm

1 ∅ 18 - 450 cm

1 ∅ 18 - 450 cm

30

30

30
30

30
15

30

407

188

218

344

2 ∅ 12 - 450 cm

2 ∅ 18 - 370 cm

55

27

21 N° 14 ST. ∅ 8 - 140 cm
1 ∅ 8

-          mN°   ST. Ø 12 8 1.85

l=260cm50 50

57

354
57

62

80

86

80

77

- L=       mØ 2 12 4.90

- L=       mØ 1 18 4.20

47

80

116

80

62

- L=       mØ 1 18 4.20

1770

- L=       mØ 2 18 3.75

27

57

-          mN°   ST. Ø 12 8 1.85

N.B.:  LA TRAVE T48
IDEM T47

15
30

15
30

60

3° STRALCIO

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 1° SOLAIO

RIF: TAV.100 Rev.17/05/73

T 42 (30x24) T 43 (30x24) RIF: TAV.103 Rev.18/05/73

T3
9

T4
0

T4
1

T4
2

T4
3

T4
7

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.14Stralcio 3 - 1° Solaio  - Travi e Mensole  12/29

T 47 (30x60)

T4
8



G
IU

N
TO

3° STRALCIO

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 1° SOLAIO

RIF: TAV.100 Rev.17/05/73

T3
7

T3
8

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.15Stralcio 3 - 1° Solaio  - Travi e Mensole  13/29

c.f.r. TAV.S3.1.10              Travi
T33/T34 elaborato 1973

15 135 235 337.5 262.5 435

30 105 30 207.5 25 325 225 75 397.5

15 120 30 207.5 25 325 225 75 397.5

Staffe
Diam./Passo

105
Ø8/3

207.5
Ø8/3

325
Ø8/23,3

225
Ø8/23,3

397.5
Ø8/23

20 13 135 235 11 20

5Ø16 L=433 Pos.1

76
8 288

2Ø12 L=372 Pos.2

252 239
2Ø12 L=491 Pos.3

217 333
2Ø12 L=550 Pos.4

294

76

2Ø12 L=370 Pos.5

20

13 135 235 8

205Ø16 L=431 Pos.9

146 259
3Ø18 L=405 Pos.10

216 263 80
3Ø18 L=558 Pos.11

60 357
3Ø16 L=417 Pos.12

214

76

3Ø16 L=290 Pos.13

8 338 255
2Ø12 L=600 Pos.14

74 433
2Ø12 L=507 Pos.15

45

8 78

107

184 92

10
7

95 135

1Ø18 L=851 Pos.6

45

8 48

107

214 122

10
7

65 135

2Ø18 L=851 Pos.7

135 95

107

146

10
7

40

70

1Ø18 L=700 Pos.8

135 65
107

196

10
7

20

70

2Ø18 L=700 Pos.14

1

1

2

2

26

20

8

St. Ø8/3
L = 108

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.9

24

30

21

76

8

St. Ø8/23.3
L = 210

Pos.2

Sezione 2-2

Pos.10

80

25

Ferri parete: 2Ø12 Pos. 14

P158T37 25X80 T38 25X80

RESTITUZIONE MODELLO



20
40

80

24

15030 30

T 39 (30x24) T 40 (30x24)

21

2 ∅ 12 - 330 cm

N° 6  ST. Ø 8  -  110 cm

287

150

150

204

30
30

1 ∅ 16 - 200 cm

1 ∅ 16 - 180 cm

2 ∅ 12 - 225 cm

27

27

21 21 N° 6 ST. ∅ 8 - 110 cm

15
35

60

30

T 39 (30x24) T 40 (30x24)

30

T 41 (30x24)

2 ∅ 12 - 555 cm

1 ∅ 16 - 575 cm

1 ∅ 16 - 575 cm

2 ∅ 16 - 430 cm

30

30

30

30

15
30

40

535

253

283

409

355

N° 12  ST. Ø 8  -  140 cm

55

27

21

N° 14 ST. ∅ 8 - 140 cm

1 ∅ 8

24
120

105

120

105

15
30

60

30

T 40 (30x24) T 41 (30x24)

30

T 42 (30x24)

2 ∅ 12 - 475 cm

1 ∅ 16 - 495 cm

1 ∅ 16 - 495 cm

2 ∅ 16 - 350 cm

30

30

30

30

15
30

60

275

N° 12  ST. Ø 8  -  140 cm

55

27

21

N° 12 ST. ∅ 8 - 140 cm

1 ∅ 8

455

173

203

329

120

105

120

105

15
30

60

30

T 41 (30x24) T 42 (30x24)

30

T 43 (30x24)

2 ∅ 12 - 475 cm

1 ∅ 18 - 495 cm

1 ∅ 18 - 495 cm

2 ∅ 18 - 350 cm

30

30

30

30

15
30

60

275

N° 14  ST. Ø 8  -  140 cm

55

27

21

N° 14 ST. ∅ 8 - 140 cm

1 ∅ 8

455

173

203

329

120

105

120

105

24 24

15

60

24

290 3030

21

N° 14  ST. Ø 8  -  140 cm

1 ∅ 18 - 450 cm

1 ∅ 18 - 450 cm

30

30

30

30

30
15

30

407

188

218

344

2 ∅ 12 - 450 cm

2 ∅ 18 - 370 cm

55

27

21 N° 14 ST. ∅ 8 - 140 cm
1 ∅ 8

3° STRALCIO

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 1° SOLAIO

RIF: TAV.100 Rev.17/05/73

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.16Stralcio 3 - 1° Solaio  - Travi e Mensole  14/29

15 180 340 275 137.5 137.5 275 15

30 150 30 310 30 245 30 122.5 122.5 30 245 30

520 155 30 310 30 245 30 122.5 122.5 30 245 30

Staffe
Diam./Passo

150
Ø8/25

310
Ø8/25,5

245
Ø8/23

122.5
Ø8/19,6

122.5
Ø8/19,6

245
Ø8/20,7

19 13 180 253
2Ø12 L=465 Pos.1

222 218
2Ø12 L=440 Pos.2

195 138 138 5
2Ø12 L=476 Pos.3

132 275 13 20

2Ø12 L=440 Pos.4

20

13 180 50
2Ø12 L=263 Pos.14

70 340 275 65
2Ø16 L=750 Pos.15

76 138 138 275 13

202Ø18 L=660 Pos.16

70
28

55 95 28
70

1Ø16 L=346 Pos.5

70

28

35 95 28
70

1Ø16 L=326 Pos.6

75 45 28
210

28

45 751Ø16 L=506 Pos.7

75 30 28

240

28

30 751Ø16 L=506 Pos.8

75 45 28

145

28

45 751Ø16 L=441 Pos.9

75 30 28

175
28

30 751Ø16 L=441 Pos.10

75 45 28

73 73

28

45 751Ø18 L=440 Pos.11

75 30 28

88 88

28
30 751Ø18 L=442 Pos.12

75 45 28
145

28

45 13 201Ø18 L=399 Pos.13

75 35 28
165

28

35 13 201Ø18 L=399 Pos.17

1

1

26

20

8

St. Ø8/25
L = 108

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.14

24

30

RESTITUZIONE MODELLO

T39 30X24 T40 30X24 T41 30X24 T42 30X24 T43 30X24

T40 30X24 P162 P164 P165P161T39 30X24 T41 30X24 T42 30X24 T43 30X24P163

T 43 (30x24)



129 30

9030
47

149 30

8030
37

265

308

20
10

l=210cm30 30

40
10

20

-          mN°   ST. Ø 8 6 1.40

- L=       mØ 2 12 3.50

- L=       mØ 1 12 3.45

- L=       mØ 2 12 2.85

- L=       mØ 1 12 3.45

24

T46 (30X24)T45 (30X24)

l=210cm

21

55

27

21

1 Ø 6

-          mN°   ST. Ø 8 6 1.40

128
30

91
30

47

148
30

81
30

37

264

307

20
10

l=210cm 3030

40
10

20

-          mN°   ST. Ø 10 6 1.40

- L=       mØ 2 12 3.50

- L=       mØ 1 12 3.45

- L=       mØ 2 12 2.85

- L=       mØ 1 12 3.45

24

T46 (30X24)T45 (30X24)

l=210cm

21

55

27

21

1 Ø 6

-          mN°   ST. Ø 10 6 1.40

3° STRALCIO

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 1° SOLAIO

T45 T46

RIF: TAV.103 Rev.18/05/73

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.17Stralcio 3 - 1° Solaio  - Travi e Mensole  15/29

15 240 240 15

30 210 30 210 30

Staffe
Diam./Passo

210
Ø6/26,3

210
Ø6/21

20 13 240 240 13 20

2Ø12 L=546 Pos.1

20

13 240 240 13

202Ø12 L=546 Pos.5

20 13 35 28

130

28

35 551Ø12 L=344 Pos.2

20 13 25 28

150

28

25 551Ø12 L=344 Pos.3

55 35 28

130

28

35 13 201Ø12 L=344 Pos.4

55 25 28

150
28

25 13 201Ø12 L=344 Pos.6

1

1

26

20

6

St. Ø6/26.3
L = 104

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.5
Pos.2
Pos.3 24

30

RESTITUZIONE MODELLO

P168 T45 30X24 P171 P174T46 30X24



-          mN°   ST. Ø 12 8 1.85

l=260cm50 50

57

354

57

62

80

86

80

77

- L=       mØ 2 12 4.90

- L=       mØ 1 18 4.20

47

80

116

80

62

- L=       mØ 1 18 4.20

1770

- L=       mØ 2 18 3.75

27

57

-          mN°   ST. Ø 12 8 1.85

N.B.:  LA TRAVE T48
IDEM T47

15
30

15
30

60

3° STRALCIO

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 1° SOLAIO

RIF: TAV.103 Rev.18/05/73

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.18Stralcio 3 - 1° Solaio  - Travi e Mensole  16/29

15 140.8 53.1 106.1 53.1 37.8 437.2 73.2 146.4 73.2 160 15

15 125.8 30 38.1 106.1 53.1 37.8 437.2 73.2 146.4 58.2 30 130 30

15 140.8 53.1 106.1 53.1 37.8 437.2 73.2 146.4 73.2 150 205

Staffe
Diam./Passo

125.8
Ø8/3

38.1
Ø8/21,7

106.1
Ø8/21,7

53.1
Ø8/21,7

37.8
Ø8/21,7

437.2
Ø8/3

73.2
Ø8/3

146.4
Ø8/3

58.2
Ø8/3

130
Ø8/3

20 13 141 53 17
5Ø16 L=244 Pos.1

6 38 306
5Ø16 L=350 Pos.2

269 31
5Ø16 L=300 Pos.3

32 73 160 13 17

7Ø16 L=295 Pos.4

111 73 146 73 97
2Ø12 L=500 Pos.5

83 53 106 53 38 100
2Ø12 L=433 Pos.6

20

13 141 53 52
5Ø16 L=279 Pos.9

56

10 53 106 53 36

56

2Ø18 L=370 Pos.10

30 38 377
5Ø16 L=445 Pos.11

197 68
5Ø16 L=265 Pos.12

56

71 146 73 10

56

2Ø18 L=412 Pos.13

32 73 160 13

205Ø16 L=298 Pos.14

48 106 53 38
0Ø16 L=245 Pos.15

73 146 73 10
0Ø16 L=302 Pos.16

70 10

79

80 7

79

10 70

1Ø18 L=405 Pos.7
70 10

43
13 37

79

53 27

1Ø18 L=355 Pos.8
70 10

43

13 37

79

53 27

1Ø18 L=355 Pos.15

70 10
79

80 7

79

10 70

1Ø18 L=405 Pos.16

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

26

20

8

St. Ø8/3
L = 108

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.9

24

30

26

56

8

St. Ø8/21.7
L = 180

Pos.6
Sezione 2-2

Pos.10

60

30

26

20

8

St. Ø8/3
L = 108

Pos.6

Sezione 3-3

Pos.11

24

30

26

56

8

St. Ø8/3
L = 180

Pos.5

Sezione 4-4

Pos.13

60

30

26

20
8

St. Ø8/3
L = 108

Pos.4
Pos.5

Sezione 5-5

Pos.14

24

30

T47 30X60

RESTITUZIONE MODELLO

T 47 (30x60)

T4
7

T4
8



G
IU

N
TO

P 92P 82P 72P 62P 22 P 42P 12 P 102

128 30
9030

47

148 30

8030

37

307

20
10

l=209cm30 30

40
10

20

-          mN°   ST. Ø 8 6 1.10

- L=       mØ 2 12 3.50

- L=       mØ 1 12 3.45

- L=       mØ 2 12 2.85

- L=       mØ 1 12 3.45

24

T50 (30X24)T49 (30X24)

l=210cm

21

-          mN°   ST. Ø 8 6 1.10

264

27

21

390

24

20
40

30 l=210cm 30

80

-          mN°   ST. Ø 18 8 1.50

108 30
15030

90

138 30

13030
80

264

10
20

l=400 cm

40

l=310 cm

- L=       mØ 2 12 4.10

- L=       mØ 2 12 2.85

- L=       mØ 2 12 4.30

- L=       mØ 2 12 4.30

27

21 -          mN°   ST. Ø 18 8 1.50

T50 (30X24)T49 (30X24) T51 (25X24)

620

24

30 l=400cm 30

80

-          mN°   ST. Ø 16 6 1.00

30
150

454

20
40

l=150 cm

80

l=210 cm

- L=       mØ 2 12 6.40

- L=       mØ 2 12 4.75

- L=       mØ 1 12 2.00

22

21

T50 (30X24) T51 (25X24) T52 (25X24)

30
130

- L=       mØ 1 12 1.80

-          mN°   ST. Ø 16 6 1.00

370

24

30 l=150cm 30

80

-          mN°   ST. Ø 6 6 1.00

30
150

204

20
40

l=425 cm

80

l=400 cm

- L=       mØ 2 12 3.90

- L=       mØ 2 12 2.52

- L=       mØ 1 16 2.00

22

21

T51 (25X24) T52 (25X24)

30
130

- L=       mØ 1 16 1.80

-          mN°   ST. Ø 6 6 1.00

T53 (30X24)

303

30

151

30

67

343

30

131
30

47

479

562

40
20

l=425cm 3030

80
20

40

-          mN°   ST. Ø 18 6 1.10

- L=       mØ 2 12 6.05

- L=       mØ 1 16 6.00

- L=       mØ 2 14 5.00

- L=       mØ 1 16 6.00

24

l=150 cm

21

T52 (25X24) T53 (30X24)

27

21 -          mN°   ST. Ø 18 6 1.10

3° STRALCIO

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it
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3° STRALCIO

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"
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Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 1° SOLAIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.20Stralcio 3 - 1° Solaio  - Travi e Mensole  18/29

c.f.r. TAV.S3.1.19

15 240 240 430 180 444.2 15

30 210 30 210 30 400 30 150 30 414.2 30

Staffe
Diam./Passo

210
Ø6/26,3

210
Ø6/21

400
Ø6/25

150
Ø6/25

414.2
Ø6/23,6

19 13 240 128
2Ø12 L=400 Pos.1

217 13 20

2Ø12 L=250 Pos.2

88 335
2Ø12 L=423 Pos.3

205 180 65
2Ø12 L=450 Pos.4

20 13 374
2Ø12 L=407 Pos.5

355 13 20

2Ø12 L=388 Pos.6

17

13 240 50
2Ø12 L=320 Pos.16

50 240 13

202Ø12 L=323 Pos.17

88 380
2Ø12 L=468 Pos.18

162 180 88
2Ø12 L=430 Pos.19

20

13 250
2Ø14 L=283 Pos.20

307 13

202Ø14 L=340 Pos.21

20 13 35 28

130

28

35 551Ø12 L=344 Pos.7

20 13 25 28

150
28

25 551Ø12 L=344 Pos.8

55 35 28

110

28

55 13 201Ø12 L=344 Pos.9

55 25 28

140
28

35 13 201Ø12 L=344 Pos.10

50

28

95 55 28

50

1Ø12 L=306 Pos.11

50

28

95 35 28

50

1Ø12 L=286 Pos.12

70
28

55 95 28

70

1Ø16 L=346 Pos.13

70

28

35 95 28

70

1Ø16 L=326 Pos.14

20 13 55 28

294

28

55 13 201Ø16 L=526 Pos.15

20 13 35 28

334

28

35 13 201Ø16 L=526 Pos.22

1

1

2

2

3

3

26

20

6

St. Ø6/26.3
L = 104

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.16 Pos.7
Pos.8 24

30

21

20

6

St. Ø6/25
L = 94

Pos.3
Pos.11

Sezione 2-2

Pos.18 Pos.12

24

25

26

20

6

St. Ø6/23.6
L = 104

Pos.5
Pos.6

Sezione 3-3

Pos.20

24

30

RESTITUZIONE MODELLO

T49 T50 T51 T52 T53

T49 30X24 T50 30X24 T51 25X24 T52 25X24 T53 30X24P172P169 P177 P182 P184 P186



G
IU

N
TO

P 92P 82P 72P 62P 22 P 42P 12 P 102

296

52

150

52

504

587

40
20

l=450cm30 30

80
20

40

-          mN°   ST. Ø 18 6 1.35

- L=       mØ 2 12 6.45

- L=       mØ 1 16 6.35

- L=       mØ 2 14 5.25

- L=       mØ 1 16 6.35

40

l=400 cm

37
T54 (25X40)

22

37

-          mN°   ST. Ø 18 6 1.35

T55 (25X40)

67

336

52

130

52

47

246

52

150

52

454

620

40
20

l=400cm30 30

80
20

40

-          mN°   ST. Ø 16 6 1.35

- L=       mØ 2 12 6.40

- L=       mØ 1 12 6.70

- L=       mØ 2 12 4.54

- L=       mØ 1 12 6.70

40

l=150 cm

T54 (25X40)

22

37

-          mN°   ST. Ø 16 6 1.35

T55 (25X40)

160

286

52

130

52

130

80

l=450 cm

T56 (25X40)

207

370

40
20

l=150cm30 30

80
20

40

-          mN°   ST. Ø 6 6 1.35

- L=       mØ 2 12 3.90

- L=       mØ 2 12 2.25

40

l=425 cm

22

37

-          mN°   ST. Ø 6 6 1.35

T55 (25X40)

80

l=400 cm

T56 (25X40) T57 (25X40)

30
150

- L=       mØ 1 12 2.00

30
130

- L=       mØ 1 12 1.80

30

150

- L=       mØ 1 16 2.00

30

130

- L=       mØ 1 16 1.80

271

52

150

52

479

562

40
20

l=425cm 3030

80
20

40

-          mN°   ST. Ø 18 6 1.35

- L=       mØ 2 12 6.20

- L=       mØ 1 16 6.10

- L=       mØ 2 14 5.00

- L=       mØ 1 16 6.10

40

l=150 cm

37

22

37

67

311

52

130

52

47

-          mN°   ST. Ø 18 6 1.35

T56 (25X40) T57 (25X40)

3° STRALCIO

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
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PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 1° SOLAIO

T54 T55 T56 T57

RIF: TAV.103 Rev.18/05/73
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3° STRALCIO

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 1° SOLAIO

T54 T55 T56 T57

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.22Stralcio 3 - 1° Solaio  - Travi e Mensole  20/29

c.f.r. TAV.S3.1.21

15 480 430 180 444.2 15

30 450 30 400 30 150 30 414.2 30

Staffe
Diam./Passo

450
Ø6/25

400
Ø6/25

150
Ø6/25

414.2
Ø6/23,6

36

13 381
2Ø12 L=430 Pos.1

290 310
2Ø12 L=600 Pos.2

312 180 13
2Ø12 L=505 Pos.3

180 340
2Ø12 L=520 Pos.4

297 13

35

2Ø12 L=345 Pos.5

36

13 480 60
2Ø14 L=589 Pos.15

50 355
2Ø12 L=405 Pos.16

170 180 50
2Ø12 L=400 Pos.17

60 444 13

352Ø14 L=552 Pos.18

36

13 55

51

298

51

55 95

1Ø16 L=654 Pos.6

36

13 35

51

338
51

35 95

1Ø16 L=654 Pos.7
95 55

51

248

51

55 95

1Ø12 L=650 Pos.8

95 35

51

288

51

35 95

1Ø12 L=650 Pos.9

50

51

95 55

51

50

1Ø12 L=352 Pos.10

50

51

95 35

51

50

1Ø12 L=332 Pos.11

70

51

55 95
51

70

1Ø16 L=392 Pos.12

70

51

35 95

51

70

1Ø16 L=372 Pos.13

95 55

51

262

51

55 13

361Ø16 L=618 Pos.14

95 35

51

302

51

35 13

361Ø16 L=618 Pos.19

1

1

21

36

6

St. Ø6/25
L = 126

Pos.1

Pos.15
Pos.6
Pos.7

40

25

RESTITUZIONE MODELLO

T54 25X40 P178 P183 P185 P187T55 25X40 T56 25X40 T57 25X40



296

52

220

52

564

667

50
25

l=470cm30 70

100
25

50

-          mN°   ST. Ø 20 6 1.45

- L=       mØ 2 12 7.25

- L=       mØ 1 16 7.15

- L=       mØ 2 16 5.64

- L=       mØ 1 16 7.15

40

l=500 cm

37

27

37

-          mN°   ST. Ø 20 6 1.45

77

346

52

195

52

52

T59 (30X40)T58 (30X40)
37

27

52

35

5252

- L=       mØ 1 16 1.95- L=       mØ 1 16 1.35

326

52

220

52

634

840

50
25

l=500cm70 70

100
25

50

-          mN°   ST. Ø 22 6 1.45

- L=       mØ 2 12 8.60

- L=       mØ 1 16 8.90

- L=       mØ 2 14 6.55

- L=       mØ 1 16 8.90

40

l=400 cm

27

37

-          mN°   ST. Ø 22 6 1.45

220

376

52

195

52

195

100

l= 470 cm

T60 (30X40)T58 (30X40) T59 (30X40)

226

52

220

52

494

597

50
25

l=400cm 3070

100
25

50

-          mN°   ST. Ø 16 6 1.45

- L=       mØ 2 12 6.55

- L=       mØ 1 14 6.45

- L=       mØ 2 12 5.15

- L=       mØ 1 14 6.45

40

l=500 cm

37

27

37

77

276

52

195

52

52

-          mN°   ST. Ø 16 6 1.45

T60 (30X40)T59 (30X40)

37

27

52

35

5252

- L=       mØ 1 16 1.95- L=       mØ 1 16 1.35

3° STRALCIO

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
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PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 1° SOLAIO

T58

T59

T60

RIF: TAV.103 Rev.18/05/73
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G
IU

N
TO

P 92P 82P 72P 62P 22 P 42P 12 P 102

211 30
15030

57

377

460

30

l=323cm30 30

80
20

40

-          mN°   ST. Ø 14 6 1.30

- L=       mØ 2 12 5.00

- L=       mØ 1 12 3.45

- L=       mØ 2 12 3.95

24

T61 (25X24)

l=445 cm

21

50

22

21

1 Ø 6

-          mN°   ST. Ø 14 6 1.30

30
130

- L=       mØ 1 12 1.80

T62 (25X24) T62 (25X24)T61 (25X24)

323
30

151
30

67

363
30

131
30

47

499

582

40
20

l=445cm 3030

80
20

40

-          mN°   ST. Ø 18 6 1.30

- L=       mØ 2 12 6.26

- L=       mØ 1 12 6.20

- L=       mØ 2 12 5.20

- L=       mØ 1 12 6.20

24

l=323 cm

21

50

22

21

1 Ø 6

-          mN°   ST. Ø 18 6 1.30

M63 (30X60) CONTROMENSOLA (30X60)

-          mN°   ST. Ø 6 10 1.85 -          mN°   ST. Ø 12 8 1.85

MURO IN C.A.

260130

60

- L=       mØ 2 18 9.05

57

384

270

80
80- L=       mØ 1 18 4.55

155

80
80- L=       mØ 1 18 3.40

40

80
80

- L=       mØ 1 18 2.25
27

57

-          mN°   ST. Ø 6 10 1.85

-          mN°   ST. Ø 12 8 1.85

3° STRALCIO

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"
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T61 T62

RIF: TAV.103 Rev.18/05/73

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.24Stralcio 3 - 1° Solaio  - Travi e Mensole  22/29

15 353 325 150 15

Staffe
Diam./Passo

353
Ø6/23

325
Ø6/24,7

150
Ø6/24,7

20 13 327
2Ø12 L=360 Pos.1

164 246
2Ø12 L=410 Pos.2

217 150 13 20

2Ø12 L=400 Pos.3

20

13 353 189
2Ø12 L=575 Pos.7 277 150 13

202Ø12 L=460 Pos.8

20 13 45 28

213
28

55 951Ø12 L=497 Pos.4

50

28

35 95 28

50

1Ø12 L=286 Pos.5

95 55 28
250 75

28

55 13 201Ø12 L=619 Pos.6

95 68 28
237 95

28
35 13 201Ø12 L=619 Pos.9

1

1

21

20

6

St. Ø6/23
L = 94

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.7
Pos.4

24

25
12.5 100 50 260 192.8 15

12.5 100 35 30 245 177.8 30

12.5 100 40 20 250 182.8 205

Staffe
Diam./Passo

100
Ø6/21,7

35
Ø6/21,7

245
Ø6/21,7

177.8
Ø8/3

55

11 100 50 255
2Ø18 L=470 Pos.1 221 193 13 20

2Ø18 L=447 Pos.2

56

11 100 50 258

56

2Ø18 L=530 Pos.3

68 193 13

202Ø18 L=294 Pos.4

51 24

79

20 50 200

79

4 71

1Ø18 L=578 Pos.6

16 59

58

21 35 120

79

75

1Ø18 L=463 Pos.6

75 8

71

40
79

75

1Ø18 L=348 Pos.7

1

1

2

2

26

56

6

St. Ø6/21.7
L = 176

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.3

60

30

26

20

8

St. Ø8/3
L = 108

Pos.2

Sezione 2-2

Pos.4

24

30

CONTROMENSOLA T63

RESTITUZIONE MODELLO

T62 25X24T61 25X24 T63 30X60 CONTROMENSOLA 30X60

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 1° SOLAIO

RESTITUZIONE MODELLO



T64 (30X60)
-          mN°   ST. Ø 12 8 1.85

l=290cm30 30

57

427

54

57

80

106

80
150

- L=       mØ 2 12 5.00

- L=       mØ 1 14 4.95

42

80

141

80

130

- L=       mØ 1 14 4.95

1720

- L=       mØ 2 12 365

27

57

-          mN°   ST. Ø 12 8 1.85

15
30

20
40

60

80

l= 420 cm

T64 (30X60)
-          mN°   ST. Ø 18 8 1.85

l=420cm 5030

57

577

54

87

80

226

80

150

- L=       mØ 2 12 6.55

- L=       mØ 1 18 6.50

67

80

266

80

130

- L=       mØ 1 18 6.50

2470

- L=       mØ 2 12 365

27

57

20
40

20
40

60

80

l= 290 cm

-          mN°   ST. Ø 18 8 1.85

T65 (30X60)T65 (30X60)

3° STRALCIO

NumeroTitoloScala
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15 320 150 270 200 15

30 290 30 135 270 185 30

520 295 30 135 260 20 180 205

Staffe
Diam./Passo

290
Ø8/24,2

135
Ø8/23,3

260
Ø8/23,3

175
Ø8/3

56

13 320 150 26
2Ø12 L=565 Pos.1

16 150 244
2Ø12 L=410 Pos.2

221 200 13

56

2Ø12 L=490 Pos.3

56

13 320 141
2Ø12 L=530 Pos.7

144 270 171
2Ø18 L=585 Pos.8

171 13

56

5Ø16 L=240 Pos.9

56

13 45

79

108

79

55 95

1Ø14 L=530 Pos.4

56

13 30

79

143

79

35 95

1Ø14 L=530 Pos.5

95 55

79

39 159

79

55 45

1Ø18 L=606 Pos.695 35

79

59 179

79

35 45

1Ø18 L=606 Pos.10

1

1

26

56

8

St. Ø8/24.2
L = 180

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.7
Pos.4
Pos.5

60

30

RESTITUZIONE MODELLO

T64 30X60 T65 30X60P90



339 30

7730
72

389 30
5230

47

530

530

50
25

l=480cm25 30

25
50

-          mN°   ST. Ø 20 6 1.30

- L=       mØ 2 12 5.90

- L=       mØ 1 14 5.65

- L=       mØ 2 14 5.50

- L=       mØ 1 14 5.65

24
21

50

22

21

1 Ø 6

0

T66 (25X24)

-          mN°   ST. Ø 20 6 1.30

21

22
30

1 Ø 14 - L=0.95m 

21

22

30

1 Ø 14 - L=0.95m 

T67 (30X60)
-          mN°   ST. Ø 12 8 1.85

l=290cm30 30

57

464

57

80

116

80
177

- L=       mØ 2 18 7.50

- L=       mØ 1 14 5.30

42

80

146

80

162

- L=       mØ 1 14 5.30

1720

- L=       mØ 2 12 365

27

-          mN°   ST. Ø 12 8 1.85

15
30

15
30

60

120

M68 (30X60)

147

175

80
80

320

80
80

85115

T61

-          mN°   ST. Ø 6 10 1.85

- L=       mØ 1 18 5.05

- L=       mØ 1 18 3.60
27

57

-          mN°   ST. Ø 6 10 1.85

T69 (30X60)
-          mN°   ST. Ø 12 6 1.45

l=290cm30 30

47

464

57
52

156

52

177

- L=       mØ 2 16 7.25

- L=       mØ 1 12 5.15
42

52

186

52

162

- L=       mØ 1 12 5.15

1720

- L=       mØ 2 12 3.65
27

37

-          mN°   ST. Ø 12 6 1.45

15
30

15
30

40

120

M70 (30X40)

147

95125

T61

-          mN°   ST. Ø 6 8 1.45

27

37

-          mN°   ST. Ø 6 8 1.45
57

47

320

5252 195

5252

52

- L=       mØ 1 16 4.45

- L=       mØ 1 16 3.20

40 40

3° STRALCIO

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"
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PLAN.  RIF. 1° SOLAIO

RIF: TAV.103 Rev.18/05/73

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.26Stralcio 3 - 1° Solaio  - Travi e Mensole  24/29

T6
9

T6
7

T6
6

M68M70

12.5 270 200 15

12.5 260 20 190 15

Staffe
Diam./Passo

260
Ø8/24

190
Ø8/24

20 11 270 200 13 20

2Ø12 L=533 Pos.1

20

11 270 200 13

202Ø14 L=533 Pos.5

20 11 63 28

188 115

28

65 13 201Ø14 L=549 Pos.2

20 11 37 28

214 140

28

40 13 201Ø14 L=549 Pos.3

20 111228

57

1Ø14 L=127 Pos.4

1

1

21

20

8

St. Ø8/24
L = 98

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.5
Pos.2
Pos.3 24

25

15 320 150 12.5

15 305 30 135 12.5

520 295 30 135 12.5

Staffe
Diam./Passo

295
Ø8/24,2

135
Ø10/20

56

10 320 150 11

54

2Ø18 L=600 Pos.1

56

10 320 50
2Ø12 L=436 Pos.5

70 150 11

56

2Ø18 L=286 Pos.6

56

10 45

79

118

79

45 130

1Ø14 L=562 Pos.2

56

10 30

79

148

79

30 130

1Ø14 L=562 Pos.3

56

19

79

245 75
79

19 56

1Ø18 L=628 Pos.4

75

79

130 45

79

49 26

1Ø18 L=483 Pos.7

1

1

26

56

8

St. Ø8/24.2
L = 180

Pos.1

Pos.5
Pos.2

Pos.3

60

30

15 320 150 12.5

30 290 30 135 12.5

520 295 30 135 12.5

Staffe
Diam./Passo

290
Ø6/24,2

135
Ø8/20

56

13 320 150 11

56

2Ø16 L=605 Pos.1

56

13 320 50
2Ø12 L=439 Pos.5

70 150 11

56

2Ø16 L=286 Pos.6

56

13 45

79

118

79

45 130

1Ø12 L=565 Pos.2

56

13 30

79

148

79

30 130

1Ø12 L=565 Pos.3

70 1

78

265 95

78

1 70

1Ø16 L=658 Pos.4

70

79

140 55

79

39 31

1Ø16 L=493 Pos.7

1

1

26

56

6

St. Ø6/24.2
L = 176

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.5
Pos.2

Pos.3

60

30

RESTITUZIONE MODELLO

T67 30X60 P189

T64 30X60

T69 30X60 P188 M70 30X60M68 30X60

RESTITUZIONE MODELLO

RESTITUZIONE MODELLO
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l=150cm30 30

60
15

30

-          mN°   ST. Ø 6 8 1.70

- L=       mØ 3 12 3.10

- L=       mØ 3 12 2.25

24

T78 (60X24)

l=310 cm
21

30

105

- L=       mØ 2 18 1.60

T79 (60X24)

30

120

- L=       mØ 1 18 1.75

57

21 -          mN°   ST. Ø 6 8 1.70

490

24

15
30

30 l=310cm 30

60

-          mN°   ST. Ø 14 10 2.85

208 30

12030

120

238 30

10530

105

364

15
30

l= 245 cm

60

l=150 cm

- L=       mØ 3 12 5.10

- L=       mØ 3 16 3.85

- L=       mØ 1 18 5.35

- L=       mØ 2 18 5.35

T78 (60X24) T79 (60X24) T80 (30X24)

1 Ø 10
85

57

21

1 Ø 1085

-          mN°   ST. Ø 14 10 2.85

405

24

10
20

30 l=245cm 30

40

-          mN°   ST. Ø 12 8 1.40

153 30

9030

120

178 30

8030
105

299

15
30

l= 245 cm

60

l=310 cm

- L=       mØ 2 12 4.25

- L=       mØ 2 16 3.20

- L=       mØ 1 16 4.45

- L=       mØ 1 16 4.45

T79 (60X24) T80 (30X24) T81 (30X24)

30
105

- L=       mØ 1 18 1.60

55

27

21

1 Ø 8 -          mN°   ST. Ø 12 8 1.40

385

24

10
20

30 l=245cm 30

40

-          mN°   ST. Ø 12 8 1.40

163 30
9030

90

183 30
8030

80

300

10
20

l= 245 cm

40

l= 245 cm

- L=       mØ 2 12 4.05

- L=       mØ 2 16 3.20

- L=       mØ 1 16 4.25

- L=       mØ 1 16 4.25

T80 (30X24) T81 (30X24)

55

27

21

1 Ø 8 -          mN°   ST. Ø 12 8 1.40

T82 (30X24)

143

30

90

30

67

173
30

80

30

47

300

342

40
20

l=245cm 3030

40
10

20

-          mN°   ST. Ø 12 8 1.40

- L=       mØ 2 12 3.85

- L=       mØ 1 18 3.85

- L=       mØ 2 16 3.20

- L=       mØ 1 18 3.85

24

l=245 cm

21

-          mN°   ST. Ø 12 8 1.40

T81 (30X24) T82 (30X24)

55

27

21 1 Ø 8
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27

T71 30X24
n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 4 ø 6 staffe

T72 30X24
n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 10 ø 6 staffe

T73 30X24
n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 4 ø 6 staffe

T85 30X24
n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 10 ø 6 staffe

55

27

21

1 Ø 6

55

27

21

1 Ø 6

1 Ø 6
55

27

21

1 Ø 655

55

21

1 Ø 6

RIF: TAV.103 Rev.18/05/73

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.28Stralcio 3 - 1° Solaio  - Travi e Mensole  26/29

T7
1

T7
3

15 130 15

30 100 30

520 105 30
P51

Staffe
Diam./Passo

100
Ø6/25

20 13 130 13 20

2Ø12 L=196 Pos.1

20

13 130 13

202Ø12 L=196 Pos.2

1

1

26

20

6

St. Ø6/25
L = 104

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

24

30

15 1215 130 15

30 1185 30 100 30

520 1195 20 105 30

Staffe
Diam./Passo

1185
Ø8/3

100
Ø6/25

19 13 568
5Ø16 L=600 Pos.1

600
5Ø16 L=600 Pos.2

317 130 13 20

2Ø12 L=480 Pos.3

19

13 568
5Ø16 L=600 Pos.4

360
5Ø16 L=360 Pos.5

520
5Ø16 L=520 Pos.6

177 130 13

202Ø12 L=340 Pos.7

1

1

2

2

26

20

8

St. Ø8/3
L = 108

Pos.1

Pos.4

24

30

26

20

6

St. Ø6/25
L = 104

Pos.3

Sezione 2-2

Pos.7

24

30

RESTITUZIONE MODELLO

T73 30X24

T71 30X24 P186

RESTITUZIONE MODELLO
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l=150cm30 30

80
20

40

-          mN°   ST. Ø 6 8 1.90

- L=       mØ 3 12 3.30

- L=       mØ 3 12 2.25

24

T74 (70X24)

l=400 cm

21

30

130

- L=       mØ 1 18 1.80

T75 (70X24)

30

150

- L=       mØ 1 18 2.00

67

21 -          mN°   ST. Ø 6 8 1.90

611

24

20
40

30 l=400cm 30

80

-          mN°   ST. Ø 18 10 3.35

278 30
15030

150

318 30

13030

130

454

20
40

l=340 cm

80

l=150 cm

- L=       mØ 3 12 6.40

- L=       mØ 3 18 4.75

- L=       mØ 1 18 6.65

- L=       mØ 2 18 6.65

T75 (70X24)T74 (70X24) T76 (70X24)

1 Ø 10
105

67

21

1 Ø 10105

540

24

15
30

30 l=340cm 30

60

-          mN°   ST. Ø 16 8 1.90

228 30

12030

150

263 30
10530

130

394

20
40

l=3.35 cm

80

l=400 cm

- L=       mØ 3 12 5.60

- L=       mØ 3 14 6.15

- L=       mØ 1 16 5.80

- L=       mØ 2 16 5.80

T75 (70X24) T77 (70X24)T76 (70X24)

67

21 -          mN°   ST. Ø 16 8 1.90

233

30

121
30

57

263

30

106
30

42

389

452

30
15

l=335cm 3030

60
15

30

-          mN°   ST. Ø 16 8 1.90

- L=       mØ 3 12 4.95

- L=       mØ 1 16 4.90

- L=       mØ 3 16 4.10

- L=       mØ 2 16 4.90

24

l=340 cm

21

67

21

T77 (70X24)T76 (70X24)

-          mN°   ST. Ø 16 8 1.90
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T7
4

T7
5

T7
6

T7
7

RIF: TAV.103 Rev.18/05/73
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15 180 427.3 370 367.7 15

30 150 30 397.3 30 340 30 337.7 30

520 155 30 397.3 30 340 30 337.7 30

Staffe
Diam./Passo

150
Ø8/25

397.3
Ø10/22,2

340
Ø8/21,3

337.7
Ø8/21

19 13 180 303
3Ø12 L=515 Pos.1

218 262
3Ø12 L=480 Pos.2

207 273
3Ø12 L=480 Pos.3

197 13 20

3Ø12 L=230 Pos.4

19

13 180 50
3Ø12 L=262 Pos.12

80 427 80
3Ø18 L=587 Pos.13

80 368 13

193Ø16 L=480 Pos.14

50 370 50
3Ø14 L=470 Pos.15

75

28

55 95 28

75

1Ø18 L=356 Pos.5

75

28

35 95 28

75

1Ø18 L=336 Pos.6

95 55 28

277

28

55 951Ø18 L=633 Pos.7

95 35 28
317

28

35 952Ø18 L=633 Pos.8

95 55 28

230

28

45 751Ø16 L=556 Pos.9

95 35 28

265
28

30 752Ø16 L=556 Pos.10

75 45 28

238
28

45 13 201Ø16 L=492 Pos.11

75 30 28

268

28

30 13 201Ø16 L=492 Pos.16

1

1

66

20

8

St. Ø8/25
L = 188

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.12

24

70

T74 70X24 P180

RESTITUZIONE MODELLO

T75 70X24 T76 70X24 T77 70X24P179 P181 P182
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l=150cm30 30

60
15

30

-          mN°   ST. Ø 6 8 1.70

- L=       mØ 3 12 3.10

- L=       mØ 3 12 2.25

24

T78 (60X24)

l=310 cm

21

30
105

- L=       mØ 2 18 1.60

T79 (60X24)

30

120

- L=       mØ 1 18 1.75

57

21 -          mN°   ST. Ø 6 8 1.70

490

24

15
30

30 l=310cm 30

60

-          mN°   ST. Ø 14 10 2.85

208 30

12030
120

238 30

10530

105

364

15
30

l= 245 cm

60

l=150 cm

- L=       mØ 3 12 5.10

- L=       mØ 3 16 3.85

- L=       mØ 1 18 5.35

- L=       mØ 2 18 5.35

T78 (60X24) T79 (60X24) T80 (30X24)

1 Ø 10
85

57

21

1 Ø 1085

-          mN°   ST. Ø 14 10 2.85

405

24

10
20

30 l=245cm 30

40

-          mN°   ST. Ø 12 8 1.40

153 30
9030

120

178 30
8030

105

299

15
30

l= 245 cm

60

l=310 cm

- L=       mØ 2 12 4.25

- L=       mØ 2 16 3.20

- L=       mØ 1 16 4.45

- L=       mØ 1 16 4.45

T79 (60X24) T80 (30X24) T81 (30X24)

30

105

- L=       mØ 1 18 1.60

55

27

21

1 Ø 8 -          mN°   ST. Ø 12 8 1.40

143
30

90

30

67

173

30

80
30

47

300

342

40
20

l=245cm 3030

40
10

20

-          mN°   ST. Ø 12 8 1.40

- L=       mØ 2 12 3.85

- L=       mØ 1 18 3.85

- L=       mØ 2 16 3.20

- L=       mØ 1 18 3.85

24

l=245 cm

21

-          mN°   ST. Ø 12 8 1.40

T81 (30X24) T82 (30X24)

55

27

21 1 Ø 8

385

24

10
20

30 l=245cm 30

40

-          mN°   ST. Ø 12 8 1.40

163 30

9030

90

183 30

8030

80

300

10
20

l= 245 cm

40

l= 245 cm

- L=       mØ 2 12 4.05

- L=       mØ 2 16 3.20

- L=       mØ 1 16 4.25

- L=       mØ 1 16 4.25

T80 (30X24) T81 (30X24)

55

27

21

1 Ø 8 -          mN°   ST. Ø 12 8 1.40

T82 (30X24)
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15 180 340 275 275 275 15

30 150 30 310 30 245 30 245 30 245 30

520 155 30 310 30 245 30 245 30 245 30

Staffe
Diam./Passo

150
Ø8/25

310
Ø8/22,2

245
Ø8/20,4

245
Ø8/20,4

245
Ø8/20,4

19 13 180 228
3Ø12 L=440 Pos.1

222 13 20

3Ø12 L=255 Pos.2

30 210
2Ø12 L=240 Pos.3

193 217
2Ø12 L=410 Pos.4

193 275 13 19

2Ø12 L=500 Pos.5

20

13 180 50
3Ø12 L=263 Pos.15

70 340 13

203Ø16 L=443 Pos.16

60 240
2Ø16 L=300 Pos.17

174 236
2Ø16 L=410 Pos.18

177 275 13

202Ø16 L=485 Pos.19

75

28

45 75 28

75

1Ø18 L=326 Pos.6

75

28

30 75 28

75

1Ø18 L=311 Pos.7

75 45 28

210

28

45 13 201Ø18 L=464 Pos.8

75 30 28

240

28

30 13 202Ø18 L=464 Pos.9

75 45 28

155

28

35 551Ø16 L=421 Pos.10

75 30 28

180

28

25 551Ø16 L=421 Pos.11

55 35 28

165

28
35 551Ø16 L=401 Pos.12

55 25 28

185

28

25 551Ø16 L=401 Pos.13

55 35 28

145

28

55 13 201Ø18 L=379 Pos.14

55 25 28

175

28

35 13 201Ø18 L=379 Pos.20

1

1

2

2

56

20

8

St. Ø8/25
L = 168

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.15

24

60

26

20

8

St. Ø8/20.4
L = 108

Pos.3

Sezione 2-2

Pos.17
Pos.10

Pos.11 24

30

T7
8

T7
9

T8
0

T8
2

T8
1

P173

RESTITUZIONE MODELLO

T78 60X24 T79 60X24 T80 30X24 T81 30X24 T82 30X24P174 P175 P176 P177
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l=310 cm

21
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105

- L=       mØ 1 18 1.60

30
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27
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208
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120
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57

238
30

105
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42

364
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15

l=310cm 3030
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15
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- L=       mØ 2 12 4.70

- L=       mØ 1 18 4.70

- L=       mØ 2 16 3.85

- L=       mØ 1 18 4.70

24

l=150 cm

21

-          mN°   ST. Ø 14 8 1.40

T84 (30X24)

55

27

21

1 Ø 8

T83 (30X24)
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3

T8
4

RIF: TAV.103 Rev.18/05/73

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.1.31Stralcio 3 - 1° Solaio  - Travi e Mensole  29/29

15 180 340 15

30 150 30 310 30

520 155 30 310 30

Staffe
Diam./Passo

150
Ø8/25

310
Ø8/22,2

20 13 180 340 13 20

2Ø12 L=586 Pos.1

20

13 180 50
2Ø12 L=263 Pos.5

70 340 13
202Ø16 L=443 Pos.6

75
28

45 75 28

75

1Ø18 L=326 Pos.2

75
28

30 75 28

75

1Ø18 L=311 Pos.3

75 45 28

210
28

45 13 201Ø18 L=464 Pos.4
75 30 28

240
28

30 13 201Ø18 L=464 Pos.7

1

1

26

20

8

St. Ø8/25
L = 108

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.5

24

30

RESTITUZIONE MODELLO

T83 30X24 P161 T84 30X24 P162
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RIF: TAV.85 Rev.27/03/73
2° SOLAIO INFERIORE

INDIVIDUAZIONE DEI PILASTRI

INDIVIDUAZIONE TRAVI,
MENSOLE E CORDOLI PORTANTI

IL 2° SOLAIO INFERIORE

2°
 S

TR
A

LC
IO

STRALCIO 1

2°
 S

TR
A

LC
IO

STRALCIO 1

1:200 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.1Stralcio 3 - 2° Solaio Inf. - Planimetria dei pilastri  e delle travi di solaio

MURI IN C.A.
MURI IN MATTONI PIENI O DOPPI UNI

TRAVI PORTANTI IL SOLAIO SECONDO DOCUMENTAZIONE RINVENUTA
PILASTRI 

MENSOLE PORTANTI IL SOLAIO SECONDO DOCUMENTAZIONE RINVENUTA
CORDOLI PORTANTI IL SOLAIO SECONDO DOCUMENTAZIONE RINVENUTA

H 
= 

8+
32

+4
=4

4

H = 20+2

H 
= 

8+
32

+4
=4

4

H 
= 

8+
32

+4
=4

4

H 
= 

8+
32

+4
=4

4

H = 40+4

H = 40+4
H = 20+4

H 
= 

20
+4

H 
= 

20
+4

H = 20+4sbalzo H = 20+4sbalzo

H = 20+2 H = 20+2 H = 20+2

H 
= 

20
+2

H 
= 

20
+2

H 
= 

20
+2

H 
= 

20
+2

H = 20+2

H = 20+2

H = 20+2

H 
= 

20
+2



P161 . P167 . P173 . P179

P180 . P181 . P182 . P184

P186 . P188 . P189 . P190

T O T A L E   P I L A S T R I  =  N °  12  ( 30 X 30 )

A R M A T U R A   P I L A S T R I : 2 Ø 16  + 2 Ø 14

30

30

27

27

N° 1   ST. Ø 6   sv.1.25 m / 15 cm

P146 . P147 . P151 . P151

P154 . P155 . P158 . P159

T O T A L E   P I L A S T R I  =  N °  8  ( 25 X 50 )

A R M A T U R A   P I L A S T R I : 4 Ø 16  (ANGOLI)

50

25

47

22

N° 1   ST. Ø 6   sv.1.55 m / 12.5 cm

N° 1   TIRANTE Ø 6   sv.0.40 m / 25 cm

2 Ø 12  (LATI)

P145 . P149 . P153 . P157

TOTALE PILASTRI = N° 4 (25 X 250)

25
0

25
25

50
25

25
14

7

22

14
7

22

ARMATURA PILASTRI:

22 Ø 18

N° 2 ST. Ø 8  sv.3.55m / 12.5cm

N° 2 TIRANTI Ø 8  sv.0.40m/12.5cm

PILASTRI PORTANTI - 2° SOLAIO INFERIORERIF: TAV.85 Rev.27/03/73
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3° STRALCIO
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PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 

1° STRALCIO

INDIVIDUAZIONE DEI PILASTRI
2a Elevazione Inferiore

varie RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.2Stralcio 3 - 2° Solaio Inf. - Sezioni ed armatura dei pilastri - 2° Elevazione

2°
 S

TR
A

LC
IO



NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO INFERIORE

T33
cordolo 25X44

n° 2 ø 12 inferiori diritti

n° 2 ø 12 superiori diritti

n° 16 ø 6 staffe

T34
cordolo 25X44

n° 2 ø 12 inferiori diritti

n° 2 ø 12 superiori diritti

n° 14 ø 6 staffe

T35
cordolo 25X44

n° 2 ø 12 inferiori diritti

n° 2 ø 12 superiori diritti

n° 8 ø 6 staffe

T36
cordolo 25X44

n° 2 ø 12 inferiori diritti

n° 2 ø 12 superiori diritti

n° 8 ø 6 staffe

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.3Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 1/21  

12.5 380 380 190 190 12.5

Staffe
Diam./Passo

380
Ø6/23,8

380
Ø6/27

190
Ø6/23,8

190
Ø6/23,8

40

11 310
2Ø12 L=360 Pos.1

265 305
2Ø12 L=570 Pos.2

270 190 10
2Ø12 L=470 Pos.3

185 190 11

40

2Ø12 L=425 Pos.4

40

11 340
2Ø12 L=390 Pos.5

179 336
2Ø12 L=515 Pos.6

179 190 166
2Ø12 L=535 Pos.7

160 11

40

2Ø12 L=210 Pos.8

1

1 21

40

6

St. Ø6/23.8
L = 134

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.5

44

25

RESTITUZIONE MODELLO

T33 25X44 T34 25X44 T35 25X44 T36 25X44

T33 T34 T35 T36

2°
 S

TR
A

LC
IO



193

57

62

57

145

400

482

41

44

20
40

20
40

25 l=355cm 25

80

-          mN°   ST. Ø 16 10 2.85

- L=       mØ 4 18 5.50

- L=       mØ 3 18 5.40

233

57

42

57

125

- L=       mØ 3 18 5.40

DOPPIE

92

67
25

41

25

41

90

1 Ø 10

-          mN°   ST. Ø 16 10 2.85

92

67

1 Ø 10

188

57

145

57

145

400

44

20
40

20
40

25 l=350cm 25

80

-          mN°   ST. Ø 14 10 2.55

- L=       mØ 3 18 6.15

- L=       mØ 6 18 4.25

92

67

41 41

1 Ø 10 92

67

1 Ø 10

80

560

- L=       mØ 4 18 5.85

228

57

125

57

125

- L=       mØ 3 18 6.15

DOPPIE

-          mN°   ST. Ø 14 10 2.55

193

57

62

57

145

400

482

41

20
40

20
40

25l=355cm25

80

-          mN°   ST. Ø 9 10 2.55

- L=       mØ 4 18 5.50

- L=       mØ 3 18 5.40

- L=       mØ 7 18 4.25

233

57

42
57

125

- L=       mØ 3 18 5.40

DOPPIE

92

67

4141

1 Ø 1092

67

1 Ø 10

l=350 cm

-          mN°   ST. Ø 7 10 2.40

-          mN°   ST. Ø 9 10 2.55

60

60

4141

85

60

1 Ø 10

-          mN°   ST. Ø 7 10 2.15

-          mN°   ST. Ø 7 10 2.40
-          mN°   ST. Ø 7 10 2.15

- L=       mØ 7 18 4.25

T37 (100X44) T38 (100X44) T37 (100X44) T38 (100X44) T39 (100
90 X44) T38 (100X44) T39 (100

90 X44)
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RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO INFERIORE

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.4Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 2/21  

15 380 380 190 190 15

30 350 30 350 30 175 175 30

30 352.5 25 355 25 177.5 175 30

Staffe
Diam./Passo

350
Ø10/22,2
St.4 br.

350
Ø10/25
St.4 br.

175
Ø10/22,2
St.4 br.

175
Ø10/22,2
St.4 br.

39

13 308
4Ø18 L=360 Pos.1

265 305
4Ø18 L=570 Pos.2

283 190 2

40

4Ø18 L=515 Pos.3

40

188 13

40

4Ø18 L=281 Pos.4

40

13 380 80
7Ø18 L=513 Pos.11

80 380 26
6Ø18 L=486 Pos.12

122 188

40

7Ø18 L=350 Pos.13

68 190 13

40

7Ø18 L=311 Pos.14

40

13 52
57

196

57

52 95

3Ø18 L=562 Pos.5

40

13 32

57

236

57

32 95

3Ø18 L=562 Pos.6

95 52

57

196

57

52 95

3Ø18 L=604 Pos.7

95 32
57

236

57

32 95

3Ø18 L=604 Pos.8 40

25

57

31
57

52 13

40

3Ø18 L=315 Pos.9

95 52
57

35

57

23 2
40

3Ø18 L=361 Pos.10

1

1

2

2

64

40

10

2 St. Ø10/22.2
L = 228

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.11
Pos.5
Pos.6

44

100

57

40

10

2 St. Ø10/22.2
L = 214

Pos.4

Sezione 2-2

Pos.14

44

90

Ferri parete: 0Ø16 Pos. 16

T37 T38 T39

RESTITUZIONE MODELLO

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

T37 100X44 T38 100X44 T39 100
90  X44P149 P153



22

400

26

87

26

82

607

T40 (30X22)

607

19

22

30
60

30
60

30 l=558cm 25

-          mN°   ST. Ø 24 6 1.35

- L=       mØ 2 12 6.65

- L=       mØ 1 14 6.40

- L=       mØ 2 14 6.25

19

460

26

57

26

52

- L=       mØ 1 14 6.40

T41 (30X22)

55

27

19

1 Ø 6

-          mN°   ST. Ø 24 6 1.35

19

27
26

1926

- L=       mØ 1 14 0.90 - L=       mØ 1 14 0.90
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RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO INFERIORE

- L=       mØ 7 18 4.25

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.5Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 3/21  

15 583 15

30 553 30
P6

Staffe
Diam./Passo

553
Ø6/23,3

18 13 474
2Ø12 L=505 Pos.1

245 13 17

2Ø12 L=275 Pos.2

18

13 549
2Ø12 L=580 Pos.7

174 13

182Ø12 L=205 Pos.8

18 13 75 25

397 25
75 13 181Ø14 L=659 Pos.3

18 13 45 25
457 25

45 13 181Ø14 L=659 Pos.4

18101725

57

1Ø14 L=127 Pos.5

70 25

1210 18

1Ø14 L=135 Pos.6

1

1
26

18
6

St. Ø6/23.3
L = 100

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.7
Pos.3
Pos.4 22

30

15 585 15

30 555 30
P7

Staffe
Diam./Passo

555
Ø6/23,3

17 13 475
2Ø12 L=505 Pos.1

245 13 17

2Ø12 L=275 Pos.2

18

13 549
2Ø14 L=580 Pos.7

174 13

182Ø14 L=205 Pos.8

18 13 75 25

399 25
75 13 181Ø14 L=661 Pos.3

18 13 45 25
459 25

45 13 181Ø14 L=661 Pos.4
18101725

57

1Ø14 L=127 Pos.5

70 25

1210 18

1Ø14 L=135 Pos.6

1

1
26

18

6

St. Ø6/23.3
L = 100

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.7
Pos.3
Pos.4 22

30

T40 T41

2°
 S

TR
A

LC
IO 1° STRALCIO

RESTITUZIONE MODELLO

T40 (30X22) T41 (30X22)



312 26

26

77

504

T42 (30X22)

607

19

22

25
50

25
50

30 l=450cm 30

-          mN°   ST. Ø 18 6 1.35

- L=       mØ 1 12 6.40

- L=       mØ 2 12 6.45

- L=       mØ 2 12 5.25

362

26

52

26

- L=       mØ 1 12 6.40

T43 (30X22)

55

27

19

1 Ø 6

19

27
26

30

26

- L=       mØ 1 12 1.05- L=       mØ 1 12 0.95

155

180

100

26

-          mN°   ST. Ø 18 6 1.35

272
26

180

26

454

T42 (30X22)

25

22

50
25

50

30 l=400cm 30

-          mN°   ST. Ø 16 6 1.35

- L=       mØ 2 12 6.60

- L=       mØ 1 12 6.75

- L=       mØ 2 12 4.75

317

26

155

26

- L=       mØ 1 12 6.75

T43 (30X22)

55

27

19

1 Ø 6 vedi T42

130

150

80

-          mN°   ST. Ø 16 6 1.35

l=450 cm

640

l=160 cm

T44 (30X22)

26

204

287

T44 (30X22)

19
22

20
40

20l=160cm30

-          mN°   ST. Ø 8 8 1.10

- L=       mØ 2 12 3.25

- L=       mØ 1 12 1.95

- L=       mØ 2 12 2.25

T43 (30X22)

150

l=400 cm

26

- L=       mØ 1 12 1.75

130

27

19

-          mN°   ST. Ø 8 8 1.10
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PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO INFERIORE

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.6Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 4/21

15 480 430 180 10

30 450 30 400 30 165 10

Staffe
Diam./Passo

450
Ø6/25

400
Ø6/16

155
Ø8/20

18 13 354
2Ø12 L=385 Pos.1 263 302

2Ø12 L=565 Pos.2

264 180 8 18

2Ø12 L=470 Pos.3

18

13 444
2Ø12 L=475 Pos.11

172 393
2Ø12 L=565 Pos.12

174 180 8

182Ø12 L=380 Pos.13

18101725

49

1Ø12 L=119 Pos.4

70 25
15 1525

70

1Ø12 L=220 Pos.5

18 13 65 25

314 25

65 701Ø12 L=595 Pos.6

18 13 40 25

364 25

40 701Ø12 L=595 Pos.7

115 65 25

274

25

55 951Ø12 L=654 Pos.8

115 40 25

319 25

35 951Ø12 L=654 Pos.9

50 25

95 55 25
50

1Ø12 L=300 Pos.10

50 25

95 35 25

50

1Ø12 L=280 Pos.14

1

1

26

18

6

St. Ø6/25
L = 100

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.11

22

30

T42 T43 T44 

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

RESTITUZIONE MODELLO

T42 30X22 T43 30X22 T44 30X22P167 P173 P179



193

57

62

57

145

400

T46 (50X44)

482

41

44

20
40

20
40

25 l=355cm 25

80

-          mN°   ST. Ø 16 8 3.00

- L=       mØ 3 12 5.45

- L=       mØ 1 18 5.40

- L=       mØ 3 18 4.25

233

57

42

57

125

- L=       mØ 2 18 5.40

T47 (25X60)

1 Ø 81 Ø 8
75

47

21

-          mN°   ST. Ø 16 8 3.00

N.B.:  LA TRAVE T48
IDEM T46

156
80

145
80

145

400

20

60

40
20

40

25 l=350cm 25

80

-          mN°   ST. Ø 14 8 1.75

- L=       mØ 3 16 4.20

80

560

- L=       mØ 2 12 5.80

- L=       mØ 1 16 6.25

196

80
125

80

125

- L=       mØ 2 16 6.25

22

57 -          mN°   ST. Ø 14 8 1.75

T46 (50X44) T48 (50X44)T47 (25X60)

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO INFERIORE

3° STRALCIO

12.5 190 15

12.5 175 30

Staffe
Diam./Passo

175
Ø8/21,8

40

11 190 13

40

2Ø12 L=293 Pos.1

40

11 190 13

40

2Ø12 L=293 Pos.2

1

1

21

40

8

St. Ø8/21.8
L = 138

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

44

25

12.5 380 380 190 190 12.5

12.5 367.5 25 355 25 177.5 190 12.5

Staffe
Diam./Passo

367.5
Ø8/22,2

355
Ø8/25

177.5
Ø8/22,2

190
Ø8/22,2

40

11 310
3Ø12 L=360 Pos.1

265 11

40

3Ø12 L=315 Pos.2

56

8 380 8

56

2Ø12 L=508 Pos.3

40

11 190 190 11

40

3Ø12 L=480 Pos.4

40

11 380 8

40

3Ø18 L=478 Pos.8

38 380 32
3Ø16 L=450 Pos.9

40

8 190 190 11

40

3Ø18 L=478 Pos.10

40

11 52

57

197
57

52 11

40

1Ø18 L=515 Pos.5

40

11 32

57

237

57

32 11
40

2Ø18 L=515 Pos.6

56

8 55
79

159

79

55 8

56

1Ø16 L=553 Pos.7

56

8 35
79

199

79

35 8

56

2Ø16 L=553 Pos.11

1

1

2

2

3

3

46

40

8

St. Ø8/22.2
L = 188

Pos.1

Pos.8
Pos.5

Pos.6

44

50

21

56

8

St. Ø8/25
L = 170

Pos.3

Sezione 2-2

Pos.9

60

25

Ferri parete: 0Ø16 Pos. 11

46

40

8

St. Ø8/22.2
L = 188

Pos.4

Sezione 3-3

Pos.10

44

50

T47T46 T48

T45

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

RESTITUZIONE MODELLO Sezione 1-1

T45 25X44

T47 25X60T46 50X44 T48 50X44P150 P154

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.7Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 5/21  

RIF: TAV.114
Rev.03/08/73T45 25X44

n° 2 ø 12 inferiori diritti

n° 2 ø 12 superiori diritti

n° 8 ø 8 staffe



25 l=350cm 25

14  ST. Ø 8 

21

29

21

29
29

3 Ø 12

1 Ø 16

3 Ø 12

1 Ø 16

2 Ø 163 Ø 16

3 Ø 16

85

57

21

1 Ø 8

RILEVARE LE QUOTE SUL POSTO

24

50

50

29
1 Ø 16

193

57

62

57

402

402

41

44

20
40

20
40

25 l=355cm 25

1

-          mN°   ST. Ø 16 8 2.20

- L=       mØ 2 12 5.05

- L=       mØ 1 16 4.50

- L=       mØ 2 16 4.20

233

57

42

57

- L=       mØ 1 16 4.50

62

42

41

- 1.70 m

1 Ø 81 Ø 8
50

22

21

50

22

41

1 Ø 8

staffe contro botola

-          mN°   ST. Ø 16 8 2.20 - 1.70 m

41

ferri di unione della T54 con T57

T50 (60X24) T51 (25X44)

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO INFERIORE
3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.8Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 6/21 

T49 30X22

n° 3 ø 12 inferiori diritti

n° 3 ø 12 superiori diritti

n° 8 ø 8 staffe

15 180 10

30 165 10

Staffe
Diam./Passo

155
Ø8/19,4

18 13 180 8 18

3Ø12 L=237 Pos.1

18

13 180 8

183Ø12 L=237 Pos.2

1

1

26

188

St. Ø8/19.4
L = 104

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

22

30

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

15 126.7 126.7 126.7 15

30 111.7 126.7 111.7 30

Staffe
Diam./Passo

111.7
Ø8/25 136.2Ø8/25 111.7

Ø8/25

20 13 127 4
132

50

3Ø12 L=349 Pos.1
49 127 13 20

3Ø12 L=209 Pos.2

20

13 127 55 12
3Ø16 L=227 Pos.3

12 54

136

126 13

20

3Ø16 L=361 Pos.4

1

1

56

20

8

St. Ø8/25 L = 168

Pos.1

Sezione 1-1
Pos.3

24

60

15 126.7 126.7 126.7 12.5

30 111.7 126.7 126.7 12.5

Staffe
Diam./Passo

111.7
Ø8/22,2

126.7
Ø8/22,2

126.7
Ø8/22,2

40

13 127 127 127 11

40

2Ø12 L=484 Pos.1

40

13 127 127 127 11

40

2Ø16 L=484 Pos.2

40

13 52

57

35 127 35

57

52 11

40

1Ø16 L=518 Pos.3

40

13 32
57

55 127 55

57

32 11

40

1Ø16 L=518 Pos.4

1

1

21

40

8

St. Ø8/22.2
L = 138

Pos.1
Pos.3

Sezione 1-1

Pos.2
Pos.4

44

25

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

RESTITUZIONE MODELLO

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73 RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

RESTITUZIONE MODELLO

RESTITUZIONE MODELLO

T49 30X22

T49 T50

T51

P180

T50 (60X24) T51 (25X44)



25 l=350cm 25

14  ST. Ø 8 
21

29

21

29
29

3 Ø 12

1 Ø 16

3 Ø 12

1 Ø 16

2 Ø 163 Ø 16

3 Ø 16

85

57

21

1 Ø 8

RILEVARE LE QUOTE SUL POSTO

24

50

50

29
1 Ø 16

193

57

62

57

402

402

41

44

20
40

20
40

25 l=355cm 25

1

-          mN°   ST. Ø 16 8 2.20

- L=       mØ 2 12 5.05

- L=       mØ 1 16 4.50

- L=       mØ 2 16 4.20

233

57

42

57

- L=       mØ 1 16 4.50

62

42

41

- 1.70 m

1 Ø 81 Ø 8
50

22

21

50

22

41

1 Ø 8

staffe contro botola

-          mN°   ST. Ø 16 8 2.20 - 1.70 m

41

ferri di unione della T54 con T57

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
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3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.9Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 7/21 

T52 30X22

n° 3 ø 12 inferiori diritti

n° 3 ø 12 superiori diritti

n° 8 ø 8 staffe

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

15 180 10

30 165 10
P28

Staffe
Diam./Passo

155
Ø8/19,4

18 13 180 8 18

3Ø12 L=237 Pos.1

18

13 180 8

183Ø12 L=237 Pos.2

1

1

26

188

St. Ø8/19.4
L = 104

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

22

30

T53 (60X24) T54 (25X44)

15 126.7 126.7 126.7 126.7 126.7 126.7 12.5

30 111.7 126.7 111.7 30 111.7 126.7 126.7 12.5

Staffe
Diam./Passo

111.7
Ø8/25

136.2

Ø8/25

111.7
Ø8/25 111.7

Ø8/22,2
126.7

Ø8/22,2
126.7

Ø8/22,2

20 13 127 49
3Ø12 L=209 Pos.1

50

132

4 127 13 203Ø12 L=349 Pos.2

70 127 127 127 11

40

2Ø12 L=501 Pos.3

20

13 126

136

54
12

3Ø16 L=361 Pos.4

12 55 127 13

203Ø16 L=227 Pos.5

40

10 127 127 127 11

40

2Ø16 L=481 Pos.6

25 52

57

35 127 35

57

52 11 25

1Ø16 L=475 Pos.7
50 32

57

55 127 55
57

32 11

40

1Ø16 L=515 Pos.8

1

1

2

2

56

20

8

St. Ø8/25
L = 168

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.4

24

60

21

40

8

St. Ø8/22.2
L = 138

Pos.3
Pos.7

Sezione 2-2

Pos.6
Pos.8

44
25

T52 

T53
T54

RESTITUZIONE MODELLO

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO INFERIORE

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

T52 30X22P181

T54 (25X44)T53 (60X24)



193

57

62

57

145

400

T55 (25X44)

482

41

44

20
40

20
40

25 l=355cm 25

80

-          mN°   ST. Ø 16 8 1.70

- L=       mØ 2 12 5.50

- L=       mØ 1 18 5.40

- L=       mØ 2 16 4.20

233

57

42
57

125

- L=       mØ 1 18 5.40

T56 (25X44)

N.B.:  LA TRAVE T57
IDEM T55

50

22

41

1 Ø 8

25

44

GI
UN

TO

188

57

145

57

145

400

44

20
40

20
40

25 l=350cm 25

80

-          mN°   ST. Ø 14 8 1.40

- L=       mØ 1 16 6.10

- L=       mØ 2 14 4.20

560

- L=       mØ 2 12 5.80

228

57

125

57

125

- L=       mØ 1 16 6.10

T55 (25X44) T56 (25X44) T57 (25X44)

l=355 cm

22

41 -          mN°   ST. Ø 14 8 1.40

NumeroTitoloScala
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RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO INFERIORE
3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.10Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 8/21  

15 380 380 380 15

30 350 30 350 30 350 30

30 352.5 25 355 25 352.5 30

Staffe
Diam./Passo

350
Ø8/22,2

350
Ø8/25

350
Ø8/22,2

39

13 308
2Ø12 L=360 Pos.1

263 337
2Ø12 L=600 Pos.2

236 304
2Ø12 L=540 Pos.3

268 13

39

2Ø12 L=320 Pos.4

40

13 380 62
2Ø16 L=495 Pos.10 60 380 60

2Ø14 L=500 Pos.11

60 380 13

40

2Ø16 L=493 Pos.12

40

13 52

57

196
57

52 95

1Ø18 L=562 Pos.5

40

13 32

57

236

57

32 95

1Ø18 L=562 Pos.6

95 52
57

196

57

52 95

1Ø16 L=604 Pos.7

95 32

57

236

57
32 95

1Ø16 L=604 Pos.8

95 32

57
236

57

32 13

40

1Ø18 L=562 Pos.9
95 52

57
196

57
52 13

40

1Ø18 L=562 Pos.13

1

1

21

40

8

St. Ø8/22.2
L = 138

Pos.1

Pos.10
Pos.5
Pos.6

44

25

T55 T57T56

RESTITUZIONE MODELLO

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

T55 25X44 T57 25X44T56 25X44a quota solaio



26

207

T59 (30X22)

287

19
22

20
40

30 l=150cm 30

-          mN°   ST. Ø 8 6 1.10

- L=       mØ 2 12 3.25

- L=       mØ 1 12 1.95

- L=       mØ 2 12 2.25

T58 (30X22)

150

l=425 cm

26

- L=       mØ 1 12 1.75

130

27

19

-          mN°   ST. Ø 8 6 1.10

480

562

19
22

20
40

30l=425cm30

-          mN°   ST. Ø 18 6 1.35

- L=       mØ 2 12 6.00

- L=       mØ 2 12 5.00

l=150 cm

T59 (30X22)T58 (30X22)

307

26

150

26

- L=       mØ 1 12 5.95

347

26

130

26

47

67

- L=       mØ 1 12 5.95

55

27

19

1 Ø 6

-          mN°   ST. Ø 18 6 1.35

20
40

148

29

47

284

T60 (25X24)

284

19

24

10
25

10
25

25 l=240cm 25

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.30

- L=       mØ 2 12 3.90

- L=       mØ 1 12 3.20

- L=       mØ 2 12 3.05

19

- L=       mØ 1 12 3.20

55

27

19

1 Ø 8

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.30

29

47

178

29

32

29

32

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"
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RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO INFERIORE
3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.11Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 9/21

15 180 444.2 15

30 150 30 414.2 30

Staffe
Diam./Passo

150
Ø6/18,8

414.2
Ø6/23,6

17 13 180 310
2Ø12 L=520 Pos.1

269 13 18

2Ø12 L=300 Pos.2

17

13 180 390
2Ø12 L=600 Pos.6

189 13

182Ø12 L=220 Pos.7

50 25
55 95 25

50

1Ø12 L=300 Pos.350 25
35 95 25

50

1Ø12 L=280 Pos.4

95 55 25
298 25

55 13 181Ø12 L=584 Pos.5

95 35 25
338 25

35 13 181Ø12 L=584 Pos.8

1

1

26

6

L = 100

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.6

22

30

RESTITUZIONE MODELLO

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

T58 T59 
T60

P182 P184 P186T58 (30X22) T59 (30X22)



26

377

T62 (25X22)

470

19
22

20
45

30 l=323cm 30

-          mN°   ST. Ø 14 6 1.25

- L=       mØ 2 12 5.10

- L=       mØ 1 12 2.10

- L=       mØ 2 12 3.95

T61 (25X22)

165

l=445 cm

26

- L=       mØ 1 12 1.85

140

50

22

19

1 Ø 6

-          mN°   ST. Ø 14 6 1.25

502

592

19
22

20
45

30l=445cm30

-          mN°   ST. Ø 18 6 1.25

- L=       mØ 2 12 6.30

- L=       mØ 2 12 5.20

l=323 cm

317

26

165

26

- L=       mØ 1 12 6.25

367

26

140

26

47

72

- L=       mØ 1 12 6.25

50

22

19

1 Ø 6

-          mN°   ST. Ø 18 6 1.25

20
45

T62 (25X22)T61 (25X22)

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"
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PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO INFERIORE

T63
cordolo 25X24

n° 2 ø 10 inferiori diritti
n° 2 ø 10 superiori diritti
n° 3 ø 6 staffe

50

22

21

1 Ø 6

22

21

T65
cordolo 25X24

n° 2 ø 10 inferiori diritti
n° 2 ø 10 superiori diritti
n° 14 ø 6 staffe

T66
cordolo 25X24

n° 2 ø 10 inferiori diritti
n° 2 ø 10 superiori diritti
n° 3 ø 6 staffe

T64
cordolo 25X24

n° 2 ø 10 inferiori diritti
n° 2 ø 10 superiori diritti
n° 14 ø 6 staffe

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.12Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 10/21 

15 353 325 150 15

Staffe
Diam./Passo

353
Ø6/23

325
Ø6/24,7

150
Ø6/24,7

18 13 353 216
2Ø12 L=600 Pos.1

249 150 13 18

2Ø12 L=430 Pos.2

18

13 353 186
2Ø12 L=570 Pos.6

279 150 13

182Ø12 L=460 Pos.750 25

60 95 25

50

1Ø12 L=305 Pos.3

50 25

35 95 25
50

1Ø12 L=280 Pos.4

105 60 25
247 72

25

60 13 181Ø12 L=625 Pos.5

105 35 25

272 97 25

35 13 181Ø12 L=625 Pos.8

1

1
21

18

6

St. Ø6/23
L = 90

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.6

22

25

T61 T62 

T63 T64 T66 T65 

RESTITUZIONE MODELLO

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

T61 (25X22) T62 (25X22)



345

427

47
50

20
40

20 l=300cm 30

-          mN°   ST. Ø 12 8 1.65

- L=       mØ 2 12 4.95

- L=       mØ 2 12 3.65

l=420 cm

47

66

136

66

150

32

66

171

66

130

- L=       mØ 1 14 4.85

- L=       mØ 1 14 4.85

15
30

80

27

47

-          mN°   ST. Ø 12 8 1.65

495

577

47
50

20
40

50l=420cm30

T69 (30X50)

l=300 cm

T70 (30X50)

87

66

246

66

150

67

66

286

66

130

20
40

80

-          mN°   ST. Ø 18 8 1.65

- L=       mØ 2 12 6.45

- L=       mØ 2 18 5.15

- L=       mØ 1 18 6.40

- L=       mØ 1 18 6.40

27

47

-          mN°   ST. Ø 18 8 1.65

T69 (30X50) T70 (30X50)

NumeroTitoloScala
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RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO INFERIORE

T67 25X24
n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 6 ø 6 staffe

T68
cordolo 20X22

n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 6 ø 6 staffe

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.13Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 11/21

12.5 150 15

Staffe
Diam./Passo

140
Ø6/23,3

18 11 150 10 17

2Ø12 L=205 Pos.1

18

11 150 10

172Ø12 L=205 Pos.2

1

1

16

18

6

St. Ø6/23.3 L = 80

Pos.1
Sezione 1-1

Pos.2

22

20

RESTITUZIONE MODELLO

10 940 10

20 920 20

Staffe
Diam./Passo

920
Ø6/20

17 8 495
2Ø12 L=520 Pos.1

530 8 18

2Ø12 L=556 Pos.2
17

8 495
2Ø12 L=520 Pos.3

530 8

182Ø12 L=556 Pos.4

1

1

16

18

6

St. Ø6/20
L = 80

Pos.1

Sezione 1-1
Pos.3

22

20

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

RESTITUZIONE MODELLO

10 320 150 270 10

20 295 30 135 260 20

Staffe
Diam./Passo

295
Ø8/25

135
Ø8/23,3

260
Ø8/23,3

46

8 320 100
2Ø12 L=474 Pos.1 50 150 270 8

46

2Ø12 L=524 Pos.2

46

8 320 50
2Ø12 L=424 Pos.6

80 150 270 8

45

2Ø18 L=553 Pos.7

46

8 45

65

128

65

55 95

1Ø14 L=507 Pos.3

46

8 30
65

163

65

35 95

1Ø14 L=507 Pos.4

95 55

65

49 169

65

55 8

46

1Ø18 L=607 Pos.595 35

65

69 189

65

35 8

46

1Ø18 L=607 Pos.8

1

1

26

46

8

St. Ø8/25
L = 160

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.6
Pos.3
Pos.4

50

30RESTITUZIONE MODELLORIF: TAV.114 Rev.03/08/73

1° STRALCIO

T69 

T70 

T6
8T67 

P190T69 (30X50) T70 (30X50)



- L=       mØ 2 12 6.45

347

462

47
50

15
30

20l=300cm30

47

66

146

66

175

32

66

176

66

160

15
30

115

-          mN°   ST. Ø 18 8 1.65

- L=       mØ 2 18 5.15

- L=       mØ 1 18 6.40

- L=       mØ 1 18 6.40

27

47

118

-          mN°   ST. Ø 18 8 1.65

145

3939

347

37

462

40

15
30

20l=300cm30

47

52

166

52
175

15
30115

-          mN°   ST. Ø 18 8 1.45

- L=       mØ 2 14 7.00

- L=       mØ 2 12 3.65

- L=       mØ 1 14 5.10

- L=       mØ 1 14 5.10

27

37 -          mN°   ST. Ø 18 8 1.45

118

145

32

52

196

52
160

52

338

300

52

184 - L=       mØ 1 14 4.10

- L=       mØ 1 14 2.55

-          mN°   ST. Ø 6 8

37

40

M73 (30X50) T72 (30X50)

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO INFERIORE

50

19

1 Ø 6

22

T71 25X22
n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 14 ø 6 staffe

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.14Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 12/21  

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

RESTITUZIONE MODELLO

12.5 270 10

Staffe
Diam./Passo

260
Ø8/25

18 11 270 8 18

2Ø12 L=324 Pos.1

18

11 270 8

182Ø12 L=324 Pos.2

1

1

21

188

St. Ø8/25
L = 94

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

22

25

10 320 150 12.5

20 295 30 135 12.5

Staffe
Diam./Passo

295
Ø8/25

135
Ø8/20

46

8 320 150 11

46

2Ø16 L=580 Pos.1

46

8 320 50
2Ø14 L=424 Pos.5

70 150 11

46

2Ø16 L=276 Pos.6

46

8 35
65

148

65
45 130

1Ø16 L=542 Pos.2

46

8 20

65

178

65

30 130

1Ø16 L=542 Pos.3

41 29

65

245 83

65

21 49

1Ø16 L=598 Pos.4

70

65

130 49

65

55 15

1Ø16 L=449 Pos.7

1

1
26

46

8

St. Ø8/25
L = 160

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.5Pos.2
Pos.3

50

30

RESTITUZIONE MODELLO

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

10 320 150 12.5

20 295 30 135 12.5

Staffe
Diam./Passo

295
Ø8/25

135
Ø8/20

36

8 320 150 11

36

2Ø14 L=560 Pos.1

36

8 320 50
2Ø12 L=414 Pos.5

60 150 11

36

2Ø14 L=256 Pos.6

36

8 45

51

158

51

45 115

1Ø14 L=509 Pos.2

36

8 30

51

188

51

30 115

1Ø14 L=509 Pos.3

31 39

51

245 93

51

21 49

1Ø14 L=580 Pos.4

70

51

130 54
51

60 10

1Ø14 L=426 Pos.7

1

1

26

36

8

St. Ø8/25
L = 140

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.5
Pos.2
Pos.3

40

30

M75 
T74 T72 

M73 

T71 

1° STRALCIO
RESTITUZIONE MODELLO

P189

P184
T74 (30X40)M75 (30X40)

T72 (30X50) M73 (30X50)

M75 (30X40)T74 (30X40)

T71 (25X22)



NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73
PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO INFERIORE

T84 30X22
n° 3 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 8 ø 8 staffe

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.15Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 13/21 

10 130 15

20 105 30

10 115 30

Staffe
Diam./Passo

105
Ø6/17,5

17 8 130 13 18

2Ø12 L=186 Pos.1

17

8 130 13

182Ø12 L=186 Pos.2

1

1

26

18

6

St. Ø6/17.5
L = 100

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

22

30

T76 30X22
n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 6 ø 6 staffe

10 130 15

20 105 30

10 115 30

Staffe
Diam./Passo

105
Ø6/17,5

17 8 130 13 18

2Ø12 L=186 Pos.1

17

8 130 13

182Ø12 L=186 Pos.2

1

1

26

18

6

St. Ø6/17.5
L = 100

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

22

30

T77 20X22
n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 6 ø 6 staffe

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

T83 30X22
n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 8 ø 8 staffe

T82 30X22
n° 3 ø 14 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 10 ø 8 staffe

10 180 15

20 155 30

10 165 30

Staffe
Diam./Passo

155
Ø8/15,5

18 8 180 13 18

2Ø12 L=237 Pos.1

18

8 180 13

183Ø12 L=237 Pos.2

1

1

26

188

St. Ø8/15.5
L = 104

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

22

30
10 180 15

20 155 30

10 165 30

Staffe
Diam./Passo

155
Ø8/19,4

18 8 180 13 18

2Ø12 L=237 Pos.1

18

8 180 13

182Ø12 L=237 Pos.2

1

1

26

188

St. Ø8/19.4
L = 104

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

22

30

10 180 15

20 155 30

10 165 30

Staffe
Diam./Passo

155
Ø8/19,4

18 8 180 13 18

2Ø12 L=237 Pos.1

18

8 180 13

183Ø12 L=237 Pos.2

1

1

26

188

St. Ø8/19.4
L = 104

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

22

30

T76 T77 

T8
2

T8
4 

T8
3

RESTITUZIONE MODELLO

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73 RIF: TAV.114 Rev.03/08/73 RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

RESTITUZIONE MODELLO

RESTITUZIONE MODELLO RESTITUZIONE MODELLO RESTITUZIONE MODELLO

P186 P184

P173 P167 P161

T76 (30X22)

T82 (30X22) T83 (30X22)

T77 (20X22)

T84 (30X22)



T79 (30X22)

285

22

80

l=400 cm

T80 (30X22)

390

30l=335cm30

55

19

T80 (30X22)

217 26

150 67

205

26

19

40
20

20 l=160cm 30

-          mN°   ST. Ø 8 8 1.10

- L=       mØ 2 12 3.25

- L=       mØ 1 12 1.95

- L=       mØ 2 12 2.25

T78 (30X22)

150

l=400 cm

26

- L=       mØ 1 12 1.75

130

80

27

21 -          mN°   ST. Ø 8 8 1.10

282

26

150

26

454

T78 (30X22)

22

20
40

20
40

30 l=400cm 30

-          mN°   ST. Ø 16 6 1.35

- L=       mØ 2 12 6.40

- L=       mØ 1 12 6.55

- L=       mØ 2 12 4.75

322

26

130

26

- L=       mØ 1 12 6.55

T79 (30X22)

55

27

19

1 Ø 6

130

150

80

-          mN°   ST. Ø 16 6 1.35

l=160 cm

620

l=340 cm

T80 (30X22)

222

26

150

26

394

T81 (30X22)

22

20
40

20
40

30 l=340cm 30

-          mN°   ST. Ø 14 6 1.35

- L=       mØ 2 12 5.80

- L=       mØ 1 12 5.95

- L=       mØ 2 12 4.15

26

130

- L=       mØ 1 12 1.75

T79 (30X22)

55

27

19

1 Ø 6

150

-          mN°   ST. Ø 14 6 1.35

560

l=335 cm

472

19

22

4040

- L=       mØ 2 12 4.10

-          mN°   ST. Ø 14 6 1.35

- L=       mØ 2 12 5.10

l=340 cm

27

1 Ø 6

-          mN°   ST. Ø 14 6 1.35

T81 (30X22)

26

- L=       mØ 1 12 5.05

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO INFERIORE
3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.16Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 14/21 

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

10 180 427.3 370 367.7 15

20 155 30 397.3 30 340 30 337.7 30

10 165 30 397.3 30 340 30 337.7 30

Staffe
Diam./Passo

155
Ø8/20

397.3
Ø6/25

340
Ø6/24,3

337.7
Ø6/24

18 8 180 304
2Ø12 L=510 Pos.1

261 269
2Ø12 L=530 Pos.2

237 268
2Ø12 L=505 Pos.3

235 13 17

2Ø12 L=265 Pos.4

17

8 180 390
2Ø12 L=595 Pos.12

172 333
2Ø12 L=505 Pos.13

172 368 13

172Ø12 L=570 Pos.14

50 25

55 95 25

50

1Ø12 L=300 Pos.5

50 25

35 95 25
50

1Ø12 L=280 Pos.6

95 55 25

281 25
55 951Ø12 L=631 Pos.7

95 35 25
321 25

35 951Ø12 L=631 Pos.8

95 55 25

224
25

55 951Ø12 L=574 Pos.9

50 25

95 35 25

50

1Ø12 L=280 Pos.10

95 55 25

222

25

55 13 181Ø12 L=508 Pos.11

1

1

26

188

St. Ø8/20
L = 104

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.12

22

30

T7
9

T7
8

T8
0

T8
1

RESTITUZIONE MODELLO

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

T79 30X22T78 30X22 T80 30X22 T81 30X22P179 P180 P181 P182



l=465cm50350

T86 (25X44) cordolo T88 (25x44)
-          mN°   ST. Ø 24 8 1.70 -          mN°   ST. Ø 10 8 1.70

657

57

- L=       mØ 2 16 11.80

57 57

97

- L=       mØ 1 18 7.40 571010

- L=       mØ 1 16 8.85

57

57

- L=       mØ 2 18 1.70

- L=       mØ 2 16 6.60

562

90 160 25

57

57

230

50560250

M85 (25X44) T87 (25x44)
-          mN°   ST. Ø 14 8 1.70 -          mN°   ST. Ø 10 8 1.40 -          mN°   ST. Ø 8 8 1.40 -          mN°   ST. Ø 2 8 1.70

44

57

927

- L=       mØ 2 16 9.90

- L=       mØ 1 16 7.35

682

- L=       mØ 2 12 7.45500

- L=       mØ 2 16 5.20

41 41

418

57

627

273

230

328

200

57

- L=       mØ 2 18 7.40

72

57

57

57

57

750

57

500

- L=       mØ 1 16 6.35

57

50

- L=       mØ 2 18 1.90

4157

50

41

597

- L=       mØ 3 18 5.85860

- L=       mØ 3 16 8.80

100 100 100 30 30 150 25

100

358

- L=       mØ 1 16 7.20

57

200
- L=       mØ 2 16 2.75

- L=       mØ 1 16 11.50

3030 30 30
contro botola

M112 (25X44) T113 (25X44) T114 (25x44) T115 (25x44)/ / / /

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
 2° SOLAIO INFERIORE

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.17Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 15/21  

50

22

19

1 Ø 6 -          mN°   ST. Ø 50 8 1.70

22

41 -          mN°   ST. Ø 18 8 1.40

12.5 350 180 55 347.5 154.5 98 206 190 64 50 12.5

12.5 340 20 170 42.5 25 335 154.5 73 50 181 190 64 50 12.5

Staffe
Diam./Passo

340
Ø8/25

170
Ø8/25

42.5
Ø8/25

335
Ø8/23,3

154.5
Ø8/23,3

73
Ø8/23,3

181
Ø8/17,5

190
Ø8/17,5

64
Ø8/17,5

50
Ø8/17,5

40

11 350 180 15
2Ø16 L=595 Pos.1

179 55 286
2Ø16 L=520 Pos.2

253 155 98 95
2Ø16 L=600 Pos.3

70 206 190 64 50 11

40

2Ø12 L=630 Pos.4

40

11 350 180 55 70
2Ø16 L=705 Pos.10

10 55 304
3Ø16 L=369 Pos.11

181 155 98 60
3Ø16 L=493 Pos.12

80 206 161
3Ø18 L=447 Pos.13

166 64 50 11

40

3Ø18 L=330 Pos.14

53 50 11
2Ø16 L=113 Pos.18

40

11 350 180 55 75

57

233 128

38
18 85 145

1Ø16 L=1413 Pos.5

40

11 350 180 55 45

57

263 155 3

57

55 145

2Ø16 L=1413 Pos.6

47 98 85

57

81 190

1 56

25 50 11

40

1Ø18 L=739 Pos.7

47 98 55

57

111 190
25

56
1

50 11

40

2Ø18 L=739 Pos.8

70 14
42

320 180 55 348 98

57

17 53

1Ø16 L=1254 Pos.9

70
57

220 180 55 295

57

13 58

1Ø16 L=1004 Pos.15

70

57

120 180 55 145

57

70

1Ø16 L=754 Pos.16

1

1

2

2

21

40

8

St. Ø8/25
L = 138

Pos.1
Pos.5

Sezione 1-1

Pos.10
Pos.6

44

25

21

40

8

St. Ø8/25
L = 138

Pos.1
Pos.5

Sezione 2-2

Pos.10
Pos.6

44

25

M
85

 
T8

6
T8

7 
T8

8 

RESTITUZIONE MODELLO

1° STRALCIO

T87 (25x44)M85 (25X44) T88 (25x44)T86 (25X44) cordolo P58



NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
 2° SOLAIO INFERIORE

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.18Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 16/21  

12.5 350 180 55 337.5 164.5 98 460 50 12.5

12.5 340 20 170 42.5 25 325 164.5 73 50 435 50 12.5

12.5 350 180 42.5 25 325 164.5 73 50 435 50 12.5

Staffe
Diam./Passo

340
Ø8/25

170
Ø8/25

42.5
Ø8/25

325
Ø8/23,3

164.5
Ø8/23,3

73
Ø8/23,3

435
Ø8/17,5

50
Ø8/17,5

40

11 350 180 15
2Ø16 L=595 Pos.1

178 55 282
2Ø16 L=515 Pos.2

252 165 98 100
2Ø16 L=614 Pos.3

68 372
2Ø12 L=440 Pos.4

240 50 11

40

2Ø12 L=340 Pos.5

40

11 350 180 55 70
2Ø16 L=705 Pos.11 10 55 294

3Ø16 L=359 Pos.12

180 165 98 17
3Ø16 L=459 Pos.13

21 98 416
3Ø18 L=535 Pos.14

200 50 11

40

3Ø18 L=300 Pos.15

47 98 55
57

325

57

50 11

30

2Ø18 L=729 Pos.6

47 98 85

57

270

57

25 50 11

30

1Ø18 L=729 Pos.7

40

11 350 180 55 75
57

223 138

38
18 85 145

1Ø16 L=1413 Pos.8

40

11 350 180 55 45

57

253 165 3

57

55 145

2Ø16 L=1413 Pos.9

70 14
42

320 180 55 338 108

57

17 53

1Ø16 L=1254 Pos.10

70
57

220 180 55 295

57

3 68

1Ø16 L=1004 Pos.16

70

57

120 180 55 145

57

70

1Ø16 L=754 Pos.17

1

1

21

40

8

St. Ø8/25
L = 138

Pos.1

Pos.11

44

25

M
11

2 
T1

13
T1

14
 

T1
15

 

c.f.r. TAV.S3.2.17 RESTITUZIONE MODELLO

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

T114 (25x44)M112 (25X44) T115 (25x44)T113 (25X44) P146



24

15

l=308cm 70

305

206 30

30

T89 (25X24)

-          mN°   ST. Ø 14 6 1.70

9

97

9

255 21

- L=       mØ 2 12 5.35

- L=       mØ 1 14 5.60

- L=       mØ 2 14 3.15

70

50

22

21

1 Ø 6

-          mN°   ST. Ø 14 6 1.70

151515

9

21

30

30

97

9

70

97 97

236 30

15

97

9

- L=       mØ 1 14 5.60

30

15

97

9

T116 (25X24)

24

15

l=308cm 25

475
21

206
30

197

30

30

T91 (25X24)M92 (25X24)

100

-          mN°   ST. Ø 14 6 1.80

9

97

97 9

236

30

182

30

15
97 9

353 21

- L=       mØ 2 12 7.90

- L=       mØ 1 12 6.20

- L=       mØ 1 12 6.20

- L=       mØ 2 12 3.95

70 151515

70

167

-          mN°   ST. Ø 4 6 1.80

30

346
- L=       mØ 1 12 3.95

30

207
- L=       mØ 1 12 2.55

1 Ø 81 Ø 8
50

22

21

50

-          mN°   ST. Ø 14 6 1.80

38 38
100 100

N.B.:  LA TRAVE T110 IDEM T91
LA MENSOLA M111 IDEM M92

NumeroTitoloScala
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RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

 2° SOLAIO INFERIORE

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.19Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 17/21  

T90 25X24
n° 2 ø 10 inferiori diritti
n° 2 ø 10 superiori diritti
n° 4 ø 6 staffe

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

T9
0

T1
16

T8
9

T9
1

M
92

T1
10

M
11

1



100

44

350 100 620 50

-          mN°   ST. Ø 14 8 2.20 -          mN°   ST. Ø 6 8 1.70 -          mN°   ST. Ø 20 8 2.20

807

- L=       mØ 2 18 8.75

41

407

41

100

- L=       mØ 2 18 4.75

298

57

567

57

- L=       mØ 1 18 11.70

167

418

57

507

57

- L=       mØ 2 18 11.70

107

57

57

976

- L=       mØ 1 16 11.15

57

57

684

- L=       mØ 1 18 8.25

57

57

392

- L=       mØ 1 18 5.30

44741

- L=       mØ 2 18 5.15

767

- L=       mØ 3 18 7.90

1 Ø 81 Ø 8
50

22
41

50
-          mN°   ST. Ø 34 8 2.20

50

22

41

1 Ø 8

-          mN°   ST. Ø 14 6 1.70

60 60 72
100100

192
192

60 60

M93 (25X44) T94 (25X44)
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RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
 2° SOLAIO INFERIORE

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.20Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 18/21  

12.5 350 235 502 25

Staffe
Diam./Passo

350
Ø8/25

235
Ø8/24

502
Ø8/24

40

11 310
2Ø18 L=360 Pos.1

237 223
2Ø18 L=460 Pos.2

204 396
2Ø18 L=600 Pos.3

302 23

40

2Ø18 L=365 Pos.4

40

11 350 80
2Ø18 L=480 Pos.8

80 235 206
3Ø18 L=521 Pos.9

447 23

40

3Ø18 L=510 Pos.10

350 220 21

35

292

57

145 23

40

1Ø18 L=1183 Pos.5

350 160

57

35 377

57

85 23

40

1Ø18 L=1184 Pos.6

65 10

57

300 235 249

57

75

1Ø18 L=1048 Pos.7

75

57

200 235

57

57

75

1Ø18 L=756 Pos.11

75

57

100 220 21
35

75

1Ø18 L=583 Pos.12

1

1 21

40

8

St. Ø8/25
L = 138

Pos.1
Pos.5

Pos.8
Pos.6

44

25

M
93

T9
4

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

RESTITUZIONE MODELLOT94 (25X44)M93 (25X44)



24

15

l=308cm 25

475

21

206

30

197

30

30

T102 (25X24)M103 (25X24)

100

-          mN°   ST. Ø 8 8 1.80

9

97

97 9

236

30
182

30

15
97 9

353 21

- L=       mØ 2 12 7.90

- L=       mØ 1 14 6.20

- L=       mØ 1 14 6.20

- L=       mØ 2 14 3.95

70 151515

70

167

-          mN°   ST. Ø 4 6 1.80

30

346
- L=       mØ 1 14 3.95

30

207
- L=       mØ 1 14 2.55

1 Ø 81 Ø 8
50

22

21

50
-          mN°   ST. Ø 12 8 1.80

38 38
100 100

-          mN°   ST. Ø 6 8 1.80

50

22

21

1 Ø 8
-          mN°   ST. Ø 6 8 1.30

N.B.:  LA TRAVE T104
IDEM T102

N.B.:  LA MENSOLA M105
IDEM M103
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RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
 2° SOLAIO INFERIORE

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.21Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 19/21 

T95 12X44
n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 8 ø 6 staffe

T97 12X44
n° 2 ø 10 inferiori diritti
n° 2 ø 10 superiori diritti
n° 4 ø 6 staffe

   T96 12X44
n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 8 ø 6 staffe

12.5 95 95 12.5

Staffe
Diam./Passo

95
Ø6/23,8

95
Ø6/23,8

40

11 95 95 11

39

2Ø12 L=289 Pos.1

40

11 95 95 11

39

2Ø12 L=289 Pos.2

1

1 8

40

6

St. Ø6/23.8
L = 108

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

44

12

12.5 95 95 12.5

Staffe
Diam./Passo

95
Ø6/23,8

95
Ø6/23,8

40

11 95 95 11

39

2Ø12 L=289 Pos.1

40

11 95 95 11

39

2Ø12 L=289 Pos.2

1

1

8

40

6

St. Ø6/23.8
L = 108

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

44

12

6 126.7 6

Staffe
Diam./Passo

126.7
Ø6/30

39

4 127 4

40

2Ø10 L=214 Pos.1

40

4 127 4

40

2Ø10 L=215 Pos.2

1

1 8

40

6

St. Ø6/30
L = 108

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

44

12

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

M
10

3
T1

02

T1
04

M
10

5

T9
6

T9
5

T97

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

RESTITUZIONE MODELLO

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

RIF: TAV.114 Rev.03/08/73

RESTITUZIONE MODELLO

RESTITUZIONE MODELLO



50l=465cm50465250350

M98 (25X44) T99 (25X44) cordolo T100 (25x44) T101 (25x44) cordoloM106 (25X44) T107 (25X44) cordolo T108 (25x44) T109 (25x44) cordolo
-          mN°   ST. Ø 14 8 2.10 -          mN°   ST. Ø 10 8 1.40 -          mN°   ST. Ø 24 8 2.10 -          mN°   ST. Ø 24 8 1.40

44

57

622

879

- L=       mØ 2 16 9.40

- L=       mØ 1 16 7.35

777

- L=       mØ 2 12 8.40
453

- L=       mØ 2 16 4.75

41

41

273

57

647

57

- L=       mØ 2 16 10.55

57

230

- L=       mØ 1 16 3.05

57

200

- L=       mØ 2 16 2.75

57

61

910

57

57

690

- L=       mØ 1 16 8.25

57

57

470

- L=       mØ 1 16 6.05 57

57

50

- L=       mØ 2 16 1.85

597

41

- L=       mØ 2 16 6.60

657 - L=       mØ 2 12 6.75
765

- L=       mØ 3 16 7.85

100 100 100 25 25 70 120 120

100

328

57

61

200

- L=       mØ 2 16 7.00

57

230

- L=       mØ 2 16 2.75

- L=       mØ 1 16 10.45

3030 30 30

22

41 -          mN°   ST. Ø 30 8 1.40

1 Ø 81 Ø 8
50

22

41

50
-          mN°   ST. Ø 38 8 2.10

/ / / /
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3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.22Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 20/21 

12.5 375 210 477 50 279 190 99 27.5

12.5 350 50 185 487 30 289 190 84 3012.5

Staffe
Diam./Passo

350
Ø8/25

185
Ø8/25

477
Ø8/19,4

279
Ø8/23,3

190
Ø8/23,3

84
Ø8/23,3

40

11 310
2Ø16 L=360 Pos.1

260 210
2Ø16 L=470 Pos.2

192 408
2Ø16 L=600 Pos.3

287 93
2Ø16 L=380 Pos.4

80 304 190 99 23

40

2Ø12 L=735 Pos.5

40

11 375 175
2Ø16 L=600 Pos.9

174 502 60
3Ø16 L=736 Pos.10

60 304 190 99 23

40

2Ø12 L=715 Pos.11

13 11 375 210 60

57
277

57

85 145
1Ø16 L=1289 Pos.6

13 11 375 210 35

57

332
57

55 145

1Ø16 L=1289 Pos.7

60 10

57

325 210
375

57

70

1Ø16 L=1164 Pos.8

70
57

225 210 255

57

70

1Ø16 L=944 Pos.12

70

57

125 210 35

57

70

1Ø16 L=624 Pos.13

1

1

21

40

8

St. Ø8/25
L = 138

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.9

44

25

M
98

 

T99

T101

T1
00

 

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
2° SOLAIO INFERIORE

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

RESTITUZIONE MODELLO

P153 P154 P155M98 (25X44) T99 (25X44) cordolo T100 (25x44) T101 (25x44) cordolo
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3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.2.23Stralcio 3 - 2° Solaio Inferiore   - Travi  e Mensole 21/21 

12.5 375 210 502 304 190 99 27.5

12.5 375 210 477 50 279 190 99 27.5

12.5 350 50 185 487 30 289 190 84 3012.5

Staffe
Diam./Passo

350
Ø8/25

185
Ø8/25

477
Ø8/19,4

279
Ø8/23,3

190
Ø8/23,3

84
Ø8/23,3

40

11 310
2Ø16 L=360 Pos.1

260 210
2Ø16 L=470 Pos.2

192 408
2Ø16 L=600 Pos.3

287 93
2Ø16 L=380 Pos.4

80 304 190 99 23

40

2Ø12 L=735 Pos.5

40

11 375 175
2Ø16 L=600 Pos.9

174 502 60
3Ø16 L=736 Pos.10 60 304 190 99 23

40

2Ø12 L=715 Pos.11

13 11 375 210 60

57

277

57

85 145

1Ø16 L=1289 Pos.6

13 11 375 210 35
57

332

57

55 145

1Ø16 L=1289 Pos.7

60 10

57

325 210 375
57

70

1Ø16 L=1164 Pos.8

70

57

225 210 255
57

70

1Ø16 L=944 Pos.12

70

57

125 210 35
57

70

1Ø16 L=624 Pos.13

1

1

21

40

8

St. Ø8/25
L = 138

Pos.1

Pos.9

44

25

M
10

6 
T1

09
 

T1
07

T1
08

 

c.f.r. TAV.S3.2.22 RESTITUZIONE MODELLO

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
 2° SOLAIO INFERIORE

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

P149 P150 P151M106 (25X44) T107 (25X44) cordolo T108 (25x44) T109 (25x44) cordolo
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RIF: TAV.89 Rev.29/03/73
2° SOLAIO SUPERIORE

INDIVIDUAZIONE TRAVI,
MENSOLE E CORDOLI PORTANTI

IL 2° SOLAIO SUPERIORE

3° STRALCIO

INDIVIDUAZIONE DEI PILASTRI

2°
 S

TR
A

LC
IO

STRALCIO 1

2°
 S

TR
A

LC
IO

STRALCIO 1

1:200 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.3.1Stralcio 3 - 2° Solaio Sup. - Planimetria dei pilastri  e delle travi di solaio

MURI IN C.A.
MURI IN MATTONI PIENI O DOPPI UNI

TRAVI PORTANTI IL SOLAIO SECONDO DOCUMENTAZIONE RINVENUTA
PILASTRI 

MENSOLE PORTANTI IL SOLAIO SECONDO DOCUMENTAZIONE RINVENUTA
CORDOLI PORTANTI IL SOLAIO SECONDO DOCUMENTAZIONE RINVENUTA

H = 20+4
latero-cemento

H = 20+4
latero-cemento

H = 20+4
latero-cemento

H 
= 

20
+4

lat
er

o-
ce

me
nto

H = 20+4
latero-cemento

H = 20+4 H = 20+4
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Proiezione SBALZO
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CONTROSOFITTATA

455 2 90
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Proiezione
SBALZO

30

30

P 1812

P
15

3
2P
14

9
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P 1862

P161 . P162 . P163 . P164 . P165

P167 . P168 . P169 . P171 . P172

P173 . P174 . P175 . P176 . P177

A R M A T U R A   P I L A S T R I : 2 Ø 16  + 2 Ø 14

30

30

27

27

N° 1   ST. Ø 6   sv.1.25 m / 15 cm

T O T A L E   P I L A S T R I  =  N °  21  ( 30 X 30 )

P179 . P180 . P181 . P182 . P184 . P186

P146 . P147 . P158 . P159

T O T A L E   P I L A S T R I  =  N °  4  ( 25 X 50 )

A R M A T U R A   P I L A S T R I : 4 Ø 16  (ANGOLI)

50

25

47

22

N° 1   ST. Ø 6   sv.1.55 m / 12.5 cm

N° 1   TIRANTE Ø 6  sv. 0.40 m / 25 cm

2 Ø 12  (LATI)

RIF: TAV.86 Rev.28/03/73 PILASTRI PORTANTI - 2° SOLAIO SUPERIORE

P145 . P157

TOTALE PILASTRI = N° 2 (25 X 250)

25
0

25
25

50
25

25
14

7

22

14
7

22

ARMATURA PILASTRI:

22 Ø 18

N° 2 ST. Ø 8  sv.3.55m / 12.5cm

N° 2 TIRANTI Ø 8  sv.0.40m/12.5cm

RIF: TAV.86 Rev.28/03/73 PILASTRI - 2° SOLAIO SUPERIORE
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3° STRALCIO

DOPO AVER SCELTO IL TIPO DI COLLEGAMENTOCHIEDERE SE E' NECESSARIA LA PREVISTA SALDATURA DEI FERRI DEI SOLAI H=12cm

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2°
 S

TR
A

LC
IO

INDIVIDUAZIONE DEI PILASTRI
2a Elevazione Superiore

3° STRALCIO

varie RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.3.2Stralcio 3 - 2° Solaio Sup. - Sezioni ed armatura dei pilastri - 2° Elevazione

1° STRALCIO

-390

-150 

-420

+0.00 1° Solaio

+265 2° Solaio Inf.

+700

+1030

-150cm - 1° Solaio ingresso Via Zarotto

-390

-420

-390

+0.00 1° Solaio - Piano Piscine

+700 - Piano Tribune

+265 2° Solaio Inf.

35
0

40
34

7
24

35
0

40
24

3
10

4

40
5

32
4

21

44

Sezione longitudinale (Sez. 4-4)



21

24

30
60

30
60

30 l=432cm 25

N° 24  ST. Ø 8 doppie - 2.55 m

607

21 21

396
30

87
30

82

456

30

57

30

52

607

N° 24  ST. Ø 8 doppie - 2.55 m

4 Ø 12 - L=6.70m 

3 Ø 18 - L=6.50m 

3 Ø 18 - L=6.50m 

6 Ø 18 - L=6.30m 

112

87
25

21

25

21

130

1 Ø 8

1 Ø 8

N.B.:  LA TRAVE T27
IDEM T26

21

27

30

3 Ø 18 - L=1.05m 

21

22

30

3 Ø 18 - L=1.00m 

24

20
45

20
45

30 l=450cm 30

N° 18  ST. Ø 8 - 2.55 m

597

21

318

30

72
30

165

368
30

47
30

140

504

N° 18  ST. Ø 8 - 2.55 m

3 Ø 12 - L=6.40m 

1 Ø 18 - L=6.40m 

2 Ø 18 - L=6.40m 

3 Ø 18 - L=5.30m 

1 Ø 81 Ø 8
75

47

21

24

20
40

20
45

30 l=400cm 30

N° 16  ST. Ø 8  - 2.55 m

627

21

273
30

147
30

165

318
30

127

30

140

460

N° 16  ST. Ø 8 - 2.55 m

3 Ø 12 - L=7.75m 

1 Ø 14 - L=6.65m 

3 Ø 14 - L=4.80m 

1 Ø 81 Ø 8
75

47

107

N° 4  ST. Ø 8 - 1.50 m

47

21

90

80

90

N° 4  ST. Ø 8 - 1.50 m

l=400cm

2 Ø 14 - L=6.65m 
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RIF: TAV.113 Rev.02/08/73

3° STRALCIO

T26 T29T28
T27 M30

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.3.3Stralcio 3 - 2° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole 1/14

T28 (50X24)M30 (50X24) T29 (50X24)T29 (50X24)T28 (50X24)T26 (130X24)

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO
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3° STRALCIO

T26 T29T28
T27 M30

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.3.4Stralcio 3 - 2° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole 2/14

15 583 15

30 553 30

Staffe
Diam./Passo

553
Ø8/23,3
St.4 br.

20 13 417
4Ø12 L=450 Pos.1

267 13 20

4Ø12 L=300 Pos.2

20

13 367
6Ø18 L=400 Pos.7

362 13

206Ø18 L=395 Pos.8

20 13 75 28
393

28

75 13 203Ø18 L=665 Pos.3

20 13 45 28

453

28

45 13 203Ø18 L=665 Pos.4

20101728

66

1Ø16 L=141 Pos.5

70

28

1210 20

1Ø16 L=140 Pos.6

1

1

84

20

8

2 St. Ø8/23.3
L = 224

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.7
Pos.3
Pos.4 24

130

RESTITUZIONE MODELLO

15 585 15

30 555 30

Staffe
Diam./Passo

555
Ø8/23,3
St.4 br.

20 13 477
4Ø12 L=510 Pos.1

248 13 19

4Ø12 L=280 Pos.2

20

13 547
6Ø18 L=580 Pos.3

177 13

20

6Ø18 L=210 Pos.4

20 13 60 28
425

28

60 13 203Ø18 L=667 Pos.5

20 13 35 28

475

28

35 13 203Ø18 L=667 Pos.6

1

1

84

20

8

2 St. Ø8/23.3
L = 224

Pos.1

Pos.3
Pos.5
Pos.6 24

130

15 480 430 100 15

30 450 30 400 30 85 15

Staffe
Diam./Passo

450
Ø8/25

400
Ø8/25

85
Ø8/20

19 13 480 50
3Ø12 L=562 Pos.1 50 430 100 13 20

3Ø12 L=613 Pos.2

20

13 480 70
3Ø18 L=583 Pos.6

60 430 60
3Ø14 L=550 Pos.7

50 100 13

203Ø12 L=183 Pos.8

20 13 60 28

320
28

60 1051Ø18 L=634 Pos.3

20 13 35 28
370

28

35 1052Ø18 L=634 Pos.4

105 60 28

275

28

55 1001Ø14 L=651 Pos.5

105 35 28
320

28

35 1001Ø14 L=651 Pos.9

1

1

46

20

8

St. Ø8/25
L = 148

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.6
Pos.3
Pos.4 24

50

RESTITUZIONE MODELLO
P167 P173 P179T27 (130X24) T28 (50X24) T29 (50X24) M30 (50X24)

P139 P145 bisT26 (130X24)

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO



24

20
40

20
45

30 l=400cm 30

N° 16  ST. Ø 6  - 1.95 m

534

21

278

30

147
30

67

318

30

127

30

47

457

2 Ø 12 - L=7.05m 

1 Ø 12 - L=5.70m 

2 Ø 12 - L=4.75m 

1 Ø 61 Ø 6
55

27

21

107

27

21

80

N° 4  ST. Ø 6 - 1.10 m

21

246

30 1 Ø 12 - L=2.95m 

138

30 1 Ø 12 - L=1.90m 

80

160

1 Ø 12 - L=5.70m 

N° 16  ST. Ø 6  - 1.95 m N° 4  ST. Ø 6 - 1.10 m

N.B.:  M42 T41
IDEM M36 T35

T35 (30X24)M36 (30X24)
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PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO SUPERIORE

RIF: TAV.113 Rev.02/08/73
3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.3.5Stralcio 3 - 2° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole 3/14

T31 T32
T35T34 M36

T31 30X24
n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 10 ø 6 staffe

15 240 240 15

30 210 30 210 30

Staffe
Diam./Passo

210
Ø6/21

210
Ø6/21

20 13 240 240 13 20

2Ø12 L=546 Pos.1

20

13 240 240 13

202Ø12 L=546 Pos.2

1

1

26

20

6

St. Ø6/21
L = 104

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

24

30

T33
cordolo 25X24

n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 6 ø 6 staffe

RESTITUZIONE MODELLO

T32 30X24
n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 10 ø 6 staffe

12.5 80 12.5

25 55 25

Staffe
Diam./Passo

55
Ø6/15

20 11 80 11 20

2Ø12 L=140 Pos.1

20

11 80 11

20

2Ø12 L=140 Pos.2

1

1

21

20

6

St. Ø6/15
L = 94

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

24

25

T34
cordolo 25X24

n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 6 ø 6 staffe

RIF: TAV.113 Rev.02/08/73 RIF: TAV.113 Rev.02/08/73

12.5 85 12.5

25 60 25

Staffe
Diam./Passo

60
Ø8/15

20 11 85 11 20

2Ø12 L=145 Pos.1

20

11 85 11

20

2Ø12 L=145 Pos.2

1

1

21

20

8

St. Ø8/15
L = 98

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

24

25

RIF: TAV.113 Rev.02/08/73

15 430 100 15

15 415 30 85 15

Staffe
Diam./Passo

415
Ø8/25

85
Ø8/20

20 13 430 100 13 20

2Ø12 L=596 Pos.1

20

13 430 100 13

202Ø12 L=596 Pos.5

20 13 55 28
280

28

55 921Ø12 L=571 Pos.2

20 13 35 28

320
28

35 921Ø12 L=571 Pos.3

50
28

175 71 28

9 41

1Ø12 L=402 Pos.4

50 28

95 43 28 37 13
1Ø12 L=294 Pos.6

1

1

26

20

8

St. Ø8/25
L = 108

Pos.1

Pos.5
Pos.2
Pos.3 24

30

RESTITUZIONE MODELLO

15 430 100 15

15 415 30 85 15

415 85

20 13 430 100 13 20

20

13 430 100 13

20

20 13 55 28
280

28

55 92

20 13 35 28

320

28

35 92

50

28

175 71 28
9 41

50

28

95 43 28

37 13 26

20

8

St. Ø8/25
L = 108

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.5
Pos.2
Pos.3 24

30

RESTITUZIONE MODELLO RESTITUZIONE MODELLO

T33

T41
M42

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

P181

P180

P168 P171 P174T31 (30X24) T32 (30X24)
T33 (25X24) T34 (25X24)

Staffe
Diam./Passo Ø8/25 Ø8/20

2Ø12 L=596 Pos.1

2Ø12 L=596 Pos.5

1Ø12 L=571 Pos.2

1Ø12 L=571 Pos.3

1Ø12 L=402 Pos.4

1Ø12 L=294 Pos.6

1

1

T41 (30X24) M42 (30X24)

M36 (30X24)T35 (30X24)



258

30

67

30

145

298

30

47

30

125

429

N° 16  ST. Ø 6 - 1.80 m

2 Ø 12 - L=5.55m 

1 Ø 12 - L=5.50m 

1 Ø 12 - L=5.50m 

2 Ø 12 - L=4.50m 

1 Ø 61 Ø 6
50

22

21

T37 (25X24) T38 (25X24)

512

21

24

20
40

20
40

30 l=380cm 25

80

N.B.:  LA TRAVE T40
IDEM T37

N° 16  ST. Ø 6 - 1.80 m

200

2 Ø 12 - L=3.20m 

2 Ø 12 - L=2.20m 

T37 (25X24) T38 (25X24)

280

21

24

20
40

25l=153cm25

80

N.B.:  LA TRAVE T39
IDEM T38

N° 8  ST. Ø 6 - 1.00 m

145

30

2 Ø 12 - L=1.95m 

125

30

2 Ø 12 - L=1.95m 

22

21

N° 8  ST. Ø 6 - 1.00 m

l=380cm

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO SUPERIORE

RIF: TAV.113 Rev.02/08/73

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.3.6Stralcio 3 - 2° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole 4/14

T37 T38 T40T39

RESTITUZIONE MODELLO

15 403 180 12.5

15 390.5 25 167.5 12.5

Staffe
Diam./Passo

390.5
Ø6/23,8

167.5
Ø6/19

20 13 403 164
2Ø12 L=600 Pos.1 155 11 20

2Ø12 L=185 Pos.2

20

13 367
2Ø12 L=400 Pos.6 175 180 11

202Ø12 L=385 Pos.7

20 13 55 28

253
28

55 701Ø12 L=522 Pos.3

20 13 35 28
293

28

35 701Ø12 L=522 Pos.4

50

28

95 52 28

50

1Ø12 L=303 Pos.5

50

28

95 32 28
50

1Ø12 L=283 Pos.8

1

1

21

20

6

St. Ø6/23.8
L = 94

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.6
Pos.3
Pos.4 24

25

12.5 180 405 15

12.5 167.5 25 392.5 15

Staffe
Diam./Passo

167.5
Ø6/19

392.5
Ø8/23,8

20 11 180 290
2Ø12 L=500 Pos.1 252 13 20

2Ø12 L=285 Pos.2

20

11 180 385
2Ø12 L=595 Pos.6

162 13

202Ø12 L=195 Pos.750

28

55 95 28
50

1Ø12 L=306 Pos.350

28

35 95 28

50

1Ø12 L=286 Pos.4

95 55 28

255

28

55 13 201Ø12 L=549 Pos.5

95 35 28

295

28

35 13 201Ø12 L=549 Pos.8

1

1

Pos.1

Pos.6

24

25

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

RESTITUZIONE MODELLO

T37 (25X24) T38 (25X24)

T40 (25X24)T39 (25X24) Sezione 1-1



70

30
60

30
60

30 l=558cm 30

N° 24  ST. Ø 8 - 2.20 m

612

67

304

94

87

94

87

612

2 Ø 12 - L=7.65m 

1 Ø 18 - L=6.90m 

2 Ø 18 - L=6.35m 

364

94

57
94

57

67
1 Ø 18 - L=6.90m 

50

22

67

1 Ø 8

N° 24  ST. Ø 8 - 2.20 m

67

27

94

1 Ø 18 - L=2.15m 

67

27

94

1 Ø 18 - L=2.15m 

T44 (25X70) T43 (25X70)
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RIF: TAV.113 Rev.02/08/73
3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.3.7Stralcio 3 - 2° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole  5/14

15 583 15

30 553 30

15 570.5 252.5

Staffe
Diam./Passo

553
Ø8/23,3

66

13 401
2Ø12 L=480 Pos.1

321 13

66

2Ø12 L=400 Pos.2

66
13 496

2Ø18 L=575 Pos.3 226 13

66

2Ø18 L=305 Pos.4
66

13 75

93

301

93

75 13

66

1Ø18 L=795 Pos.6

66

13 45

93

361

93

45 13

66

1Ø18 L=795 Pos.6

1

1

21

8

L = 190

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.3
Pos.6
Pos.6

70
25

15 585 15

30 555 30

2.525 572.5 15

Staffe
Diam./Passo

555
Ø8/23,3

66

13 506
2Ø12 L=585 Pos.1

276 13

66

2Ø12 L=355 Pos.2

66

13 501
2Ø18 L=580 Pos.3 226 13

66

2Ø18 L=305 Pos.4

66

13 75

93

303

93

75 13

66

1Ø18 L=797 Pos.6

66

13 45

93

363

93

45 13

66

1Ø18 L=797 Pos.6

1

1

21

66

8

St. Ø8/23.3
L = 190

Pos.1

Pos.3
Pos.6

Pos.6

70

25
PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO SUPERIORE

T43 T44

RESTITUZIONE MODELLO

2°
 S

TR
A

LC
IO

1° STRALCIO

RESTITUZIONE MODELLO

Sezione 1-1

T43 (25X70) T44 (25X70)P143 P147 P159 P165



128

30

47
30

90

148
30

37

30

80

264

2 Ø 12 - L=3.50m 

1 Ø 12 - L=3.45m 

1 Ø 12 - L=3.45m 

2 Ø 12 - L=2.85m 

T45 (30X24) T46 (30X24)

307

21

24

10
20

10
20

30 l=210cm 30

40

N° 10  ST. Ø 6 - 110 m

27

21

N° 10  ST. Ø 6 - 110 m

128

30

90

30

90

148
30

80

30

80

270

2 Ø 12 - L=3.70m 

1 Ø 12 - L=3.90m 

1 Ø 12 - L=3.90m 

2 Ø 12 - L=2.90m 

T46 (30X24) T47 (60X24)

350

10
20

l=210cm 30

40

N° 10  ST. Ø 6 - 110 m

27

21

N° 10  ST. Ø 6 - 110 m

30

40
10
20

T45 (30X24)

80

30 1 Ø 16 - L=1.30m 

l=400cm

24

20
40

20
40

30 l=400cm 30

N° 16  ST. Ø 8 - 2.00 m

617

21

278

30

147

30

150

318

30

127

30

130

460

3 Ø 12 - L=7.65m 

1 Ø 16 - L=6.55m 

2 Ø 16 - L=6.55m 

3 Ø 16 - L=4.80m 

T47 (60X24) T46 (30X24)M48 (60X24)

107

80

80

N° 4  ST. Ø 8 - 1.70 m

246

30 1 Ø 16 - L=2.95m 
138

30 2 Ø 16 - L=1.90m 

85

57

21

1 Ø 857

21

N° 4  ST. Ø 8 - 1.70 m
N° 16  ST. Ø 8 - 2.00 m

80
160

l=210cm
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1° STRALCIO

2°
 S

TR
A

LC
IO

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO SUPERIORE

RIF: TAV.113 Rev.02/08/73

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.3.8Stralcio 3 - 2° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole 6/14

T45 30X24 T46 30X24 T47 60X24 M48 30X24

T47T46T45 M48

15 240 240 430 100 15

30 210 30 210 30 400 30 85 15

Staffe
Diam./Passo

210
Ø6/21

210
Ø6/21

400
Ø8/25

85
Ø8/20

19 13 240 50
2Ø12 L=322 Pos.1

50 240 50
2Ø12 L=340 Pos.2

20 13 330
3Ø12 L=363 Pos.3

202 100 13 20

3Ø12 L=335 Pos.4

20

13 240 50
2Ø12 L=323 Pos.12

50 240 50
2Ø12 L=340 Pos.13

20

13 430 70
3Ø16 L=533 Pos.14 50 100 13

203Ø12 L=183 Pos.15

20 13 35 28

130
28

35 551Ø12 L=344 Pos.5

20 13 25 28
150

28

25

55

1Ø12 L=344 Pos.6

55 35 28

130
28

35

55

1Ø12 L=366 Pos.7

55 25 28

150

28

25 551Ø12 L=366 Pos.8

20 13 55 28

280

28

55 931Ø16 L=572 Pos.9

20 13 35 28
320

28

35 932Ø16 L=572 Pos.10

70

28

175 71 28

9 61

1Ø16 L=442 Pos.11

70
28

95 43 28

37 33

1Ø16 L=334 Pos.16

1

1

2

2

26

20

6

St. Ø6/21
L = 104

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.12
Pos.5
Pos.6 24

30
56

20

8

St. Ø8/25
L = 168

Pos.3

Sezione 2-2

Pos.14

24

60

RESTITUZIONE MODELLO

55

P169 P172 P177 P182



24

20
40

20
40

30
l=425cm

30

649

21

303

30157

30

147

485

3 Ø 12 - L=9.35m 

2 Ø 18 - L=6.90m 

4 Ø 18 - L=5.10m 

117

90 80

286
30

2 Ø 18 - L=3.41m 

153
30

2 Ø 18 - L=2.10m 

77

21

107

-          mN°   ST. Ø 18 10 3.45-          mN°   ST. Ø 4 10 2.10 -          mN°   ST. Ø 4 10 2.10

343

30137

30

127

246
30

138
30

2 Ø 18 - L=1.95m 

2 Ø 18 - L=3.00m 

2 Ø 18 - L=6.90m 

-          mN°   ST. Ø 8 10 2.10

1 Ø 101 Ø 10
105

77

21

-          mN°   ST. Ø 18 10 3.45

90
190 160

80

333324
28 28 24

24

15 15 1570

30 l=308cm 30

415

21

206
30

137
30

30

75

47

21

T52 (50X24)M52bis (50X24)

107

47

21

80

246

30

138

30

80

-          mN°   ST. Ø 4 8 1.50 -          mN°   ST. Ø 14 8 2.55

9

97

47

9

236
30

122

30

15

97

9

313

21

-          mN°   ST. Ø 14 8 2.55
-          mN°   ST. Ø 4 8 1.50

- L=       mØ 3 12 6.70

- L=       mØ 1 14 5.60

- L=       mØ 2 14 5.60

- L=       mØ 1 14 2.95

- L=       mØ 2 14 1.90
- L=       mØ 3 12 3.55

80
15282824

24

15

l=308cm 30

382

21
205

30

107

30

30

T53 (25X24)

TRAVE (80X24)

80

-          mN°   ST. Ø 14 6 1.30

9

97

97

9

235

30

92

30

15

97

9

358

21

- L=       mØ 2 12 5.30

- L=       mØ 1 12 5.30

- L=       mØ 1 12 5.30

- L=       mØ 2 12 4.00

70

50

22

21

1 Ø 6

-          mN°   ST. Ø 14 6 1.30

151515

T50 (80X24)M49 (80X24) M51 (80X24)

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
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1° STRALCIO

2°
 S

TR
A

LC
IO

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO SUPERIORE

RIF: TAV.113 Rev.02/08/73

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.3.9Stralcio 3 - 2° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole 7/14

M52bis

T5
3

T5
2

T50

M49
M51

70 444.2 100 15

55 30 414.2 30 85 15

Staffe
Diam./Passo

55
Ø10/22,5

414.2
Ø10/23,6

85
Ø10/20

20 68 272
3Ø12 L=360 Pos.1 270 100 13 17

3Ø12 L=400 Pos.2

19

68 60
3Ø12 L=147 Pos.8

50 100 13

203Ø12 L=183 Pos.9
60 444 70

4Ø18 L=574 Pos.10

68 55 28

294
28

55 712Ø18 L=599 Pos.3

68 35 28

334

28

35 712Ø18 L=599 Pos.4

70 5
28

45 205 28
75

2Ø18 L=456 Pos.5

45 30

28

20 105 28

75

2Ø18 L=331 Pos.6

75

28

175 71 28
9 66

2Ø18 L=452 Pos.7

75
28

95 43 28

37 38

2Ø18 L=344 Pos.11

1

1

76

2010

St. Ø10/22.5
L = 212

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.8
Pos.10 24

80

15 50 40

Staffe
Diam./Passo

35
Ø8/20

20 13 50 35 20

3Ø12 L=138 Pos.1

20

13 50 35

20

3Ø12 L=138 Pos.2

1

1

46

20

8

St. Ø8/20
L = 148

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

24

50

RIF: TAV.113 Rev.02/08/73

RIF: TAV.113 Rev.02/08/73

RESTITUZIONE MODELLO

RESTITUZIONE MODELLO

M52bis (50X24)

M49 (80X24) T50 (80X24) M51 (80X24)P184 P186

P186



24

20
40

20
45

30 l=400cm 30

617

21

278
30

147
30

150

318
30

127

30

130

460

1 Ø 101 Ø 10
105

77

21

T55 (80X24)M54 (80X24)

107

77

21

80

246

30

138

30

160

-          mN°   ST. Ø 16 10 3.45-          mN°   ST. Ø 4 10 2.10

80

- L=       mØ 3 12 7.65

- L=       mØ 2 18 6.60

- L=       mØ 2 18 3.00

- L=       mØ 2 18 1.95

- L=       mØ 4 18 4.85

- L=       mØ 2 18 6.60

-          mN°   ST. Ø 16 10 3.45
-          mN°   ST. Ø 4 10 2.10

105

228
30

150

30

120

263

30

130

30

105

396

T56 (80X24) T57 (80X24)

540

15
30

l=340cm 30

60

30

80
20

40

T55 (80X24)

150

30

-          mN°   ST. Ø 14 10 3.45

- L=       mØ 3 12 5.60

- L=       mØ 1 18 2.05

- L=       mØ 1 18 5.85

- L=       mØ 2 18 5.85

- L=       mØ 3 16

1 Ø 101 Ø 10
105

77

21

-          mN°   ST. Ø 14 10 3.45

105

T57 (80X24)T56 (80X24)

452

21
24

15
30

30l=335cm30

60

-          mN°   ST. Ø 14 10 3.45

- L=       mØ 3 12 4.95

233
30

120
30

57

263

30

105

30

42

392

- L=       mØ 1 18 4.95

- L=       mØ 2 18 4.95

- L=       mØ 3 18 4.15

1 Ø 101 Ø 10
105

77

21105

-          mN°   ST. Ø 14 10 3.45

15
30

80
l=400cm l=335cm l=340cm
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COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
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1° STRALCIO

2°
 S

TR
A

LC
IO

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO SUPERIORE

RIF: TAV.113 Rev.02/08/73

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.3.10Stralcio 3 - 2° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole 8/14

15 100 427.3 370 367.7 30

15 85 30 397.3 30 340 30 337.7 30 15

Staffe
Diam./Passo

85
Ø10/20

397.3
Ø10/25

340
Ø10/24,3

337.7
Ø8/24

20 13 100 287
3Ø12 L=420 Pos.1

261 269
3Ø12 L=530 Pos.2

237 268
3Ø12 L=505 Pos.3

235 25 20

3Ø12 L=280 Pos.4

20

13 100 52
3Ø12 L=185 Pos.13

70 370 70
3Ø16 L=510 Pos.14 80 368 25

203Ø18 L=493 Pos.15

80 427 80
4Ø18 L=587 Pos.16

93 55 28

277
28

55 952Ø18 L=631 Pos.5

93 35 28

317

28

35 952Ø18 L=631 Pos.6

66 9

28

71 175 28

75

2Ø18 L=452 Pos.7

38 37

28

43 95 28

75

2Ø18 L=344 Pos.8 95 55 28

230

28

45 751Ø18 L=556 Pos.9

95 35 28

265
28

30 752Ø18 L=556 Pos.10

75
28

95 55 28

75

1Ø18 L=356 Pos.11

75 45 28

238

28

45 25 201Ø18 L=504 Pos.12

75 30 28

268
28

30 25 202Ø18 L=504 Pos.17

1

1

76

2010

St. Ø10/20
L = 212

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.13
Pos.16 24

T55 80X24 T56 80X24 T57 80X24M54 80X24

T5
7

T5
5

T5
6

M
54

RESTITUZIONE MODELLO

P179 P180 P181 P182



160

24

15
30

15
30

30 l=310cm 30

507

21

208

30

137
30

120

238
30

122

30

105

370

1 Ø 101 Ø 10
75

47

21

T60 (50X24)M59 (50X24)

107

47

21

80

246

30

138

30

80

-          mN°   ST. Ø 14 10 2.55-          mN°   ST. Ø 4 10 1.50

80

- L=       mØ 3 12 6.55

- L=       mØ 1 18 5.50

- L=       mØ 1 18 3.00

- L=       mØ 2 18 1.95

- L=       mØ 3 16 3.90

- L=       mØ 2 18 5.50

75

T61 (30X24)

l=245cm

-          mN°   ST. Ø 14 10 2.55 -          mN°   ST. Ø 4 10 1.50

163
30

90
30

90

183

30

80
30

80

305

T61 (30X24) T62 (30X24)

385

20
10

l=245cm 30

40

30

40
10

20

T60 (30X24)

80

30

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.40

- L=       mØ 2 12 4.05

- L=       mØ 1 16 1.30

- L=       mØ 1 16 4.25

- L=       mØ 2 14 3.25

l=245cm l=245cm

- L=       mØ 1 16 4.25

55

27

21

1 Ø 8

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.40

163

30

90

30

90

183

30

80

30

80

305

T61 (30X24) T62 (30X24)

385

20
10

l=245cm 30

40

30

40
10

20

T63 (30X24)

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.40

- L=       mØ 2 12 4.05

- L=       mØ 1 16 4.25

- L=       mØ 2 14 3.25

l=245cm l=245cm

- L=       mØ 1 16 4.25

55

27

21

1 Ø 8

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.40

T63 (30X24)T62 (30X24)

342

21
24

10
20

30l=245cm30

40

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.40

- L=       mØ 2 12 3.85

163
30

90
30

47

183
30

80
30

37

302

- L=       mØ 1 14 3.80

- L=       mØ 1 14 3.80

- L=       mØ 2 14 3.20

10
20

l=245cm

55

27

21

1 Ø 8

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.40
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COMUNE DI PARMA
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1° STRALCIO

2°
 S

TR
A

LC
IO

RIF: TAV.113 Rev.02/08/73

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.3.11Stralcio 3 - 2° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole 9/14

T61 30X24 T62 30X24 T63 30X24T60 50X24M59 50X24

T6
3

T6
2

T6
1

T6
0

M
59

15 100 340 87.3 187.7 182.3 92.7 275 30

15 85 30 310 30 72.3 172.7 30 167.3 77.7 30 245 30 15

Staffe
Diam./Passo

85
Ø10/20

310
Ø10/22,2

72.3
Ø8/24,5

172.7
Ø8/24,5

167.3
Ø8/24,5

77.7
Ø8/24,5

245
Ø8/24,5

20 13 100 200
3Ø12 L=333 Pos.1

237 13 20

3Ø12 L=270 Pos.2

50 87 160
2Ø12 L=297 Pos.3

156 182 93 24
2Ø12 L=455 Pos.4

22 93 275 25 20

2Ø12 L=435 Pos.5

20

13 100 50
3Ø12 L=183 Pos.16

70 340 13

203Ø16 L=443 Pos.17

105 87 163
2Ø14 L=355 Pos.18

164 182 93 21
2Ø14 L=460 Pos.19

27 93 275 25

202Ø14 L=440 Pos.20

66 9

28

71 175 28

75

1Ø18 L=452 Pos.6

38 37

28

43 95 28

75

2Ø18 L=344 Pos.7

95 45 28

210

28

45 13 201Ø18 L=484 Pos.8

95 30 28

240
28

30 13 201Ø18 L=484 Pos.9

55 35 28
32 133

28

35

551Ø16 L=401 Pos.10

55 25 28

42 143

28

25 551Ø16 L=401 Pos.11

70

28

55 25 28

42 28

1Ø16 L=276 Pos.12

55

35 28

127 38

28

35 551Ø16 L=401 Pos.13

55 25 28

137 48
28

25 551Ø16 L=401 Pos.14

55 35 28
165

28

35 25 201Ø14 L=391 Pos.15

55 25 28

185

28

25 25 201Ø14 L=391 Pos.21

1

1

2

2

46

2010

St. Ø10/20
L = 152

Pos.1
Pos.6

Pos.16
Pos.7

24

50

26

20

8

St. Ø8/24.5
L = 108

Pos.3

Sezione 2-2

Pos.18

24

30

RESTITUZIONE MODELLO Sezione 1-1

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
2° SOLAIO SUPERIORE

P173 P174 P175 P176 P177



15 15 15

l=308cm 30

300

9

30
30

T58 (25X24)
-          mN°   ST. Ø 14 6 1.30

9

97

97

9

258

21

- L=       mØ 2 12 4.85

- L=       mØ 1 12 5.60

- L=       mØ 2 12 3.20

50

22

21

1 Ø 6

-          mN°   ST. Ø 14 6 1.30

97

30
30

97

9

207

21

- L=       mØ 1 12 5.60

N.B.:  LE TRAVI T66 (25X24)  T72 (25X24)  T76
(25X24)  T79 (25X24)  T86 (25X24)
IDEM T58

70

24

151570

30

15

97

9

30
15

97

9

237

24

15
30

15
30

30 l=310cm 30

N° 14  ST. Ø 8 - 2.55 m

444

21

208

30

137

30

57

238

30

122

30

42

370

3 Ø 12 - L=6.15m 

1 Ø 18 - L=4.85m 

1 Ø 18 - L=4.85m 

2 Ø 16 

107

80

N° 4  ST. Ø 8 - 1.50 m

246

30 1 Ø 18 - L=3.00m 

138

30 1 Ø 18 - L=1.95m 

55

27

21

1 Ø 827

21

N° 4  ST. Ø 8 - 1.50 m
N° 14  ST. Ø 8 - 2.55 m

80
160

21

T65 (30X24)M64 (30X24)
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1° STRALCIO

2°
 S

TR
A

LC
IO

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO SUPERIORE

RIF: TAV.113 Rev.02/08/73

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.3.12Stralcio 3 - 2° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole 10/14

T8
6

T7
9

T7
6

T7
2

T6
6

T5
8

M
64

T6
5

15 100 340 15

15 85 30 310 30

Staffe
Diam./Passo

85
Ø8/20

310
Ø8/22,2

20 13 100 340 13 20

2Ø12 L=506 Pos.1

20

13 100 50
2Ø12 L=183 Pos.5

70 340 13

202Ø16 L=443 Pos.6

95 45 28

210

28

45 13 201Ø18 L=484 Pos.2

95 30 28

240

28

30 13 201Ø18 L=484 Pos.3

66 9

28

71 175 28

75

1Ø18 L=452 Pos.4

38 37

28

43 95 28

75

1Ø18 L=344 Pos.7

1

1

26

20

8

St. Ø8/20
L = 108

Pos.1

Pos.5
Pos.6 24

30

RESTITUZIONE MODELLO

M64 (30X24) T65 (30X24)P167 P168



24

15
30

15
30

30 l=310cm 30

507

21

208
30

137

30

120

238
30

122
30

105

T68 (30X24)M67 (30X24)

107

80

246

30

138

30

160

-          mN°   ST. Ø 14 8 2.55-          mN°   ST. Ø 4 8 1.50

- L=       mØ 2 12 6.15

- L=       mØ 1 18 4.85

- L=       mØ 1 18 3.00

- L=       mØ 1 18 1.95

- L=       mØ 2 16

- L=       mØ 1 18 4.85

80

55

27

21

1 Ø 8
27

21

-          mN°   ST. Ø 4 8 1.50
-          mN°   ST. Ø 14 8 2.55

153

30

120
30

90

178

30

105
30

80

305

T68 (30X24) T69 (30X24)

405

20
10

l=245cm 30

40

30

60
15

30

T70 (30X24)

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.10

- L=       mØ 2 12 4.25

- L=       mØ 1 14 4.45

- L=       mØ 2 12 3.25

l=310cm l=245cm

- L=       mØ 1 14 4.45

27

21

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.10

163

30

90

30

90

183

30

80

30

80

305

T69 (30X24) T70 (30X24)

385

20
10

l=245cm 30

40

30

40
10

20

T71 (30X24)

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.10

- L=       mØ 2 12 4.05

- L=       mØ 1 16 4.25

- L=       mØ 2 14 3.25

l=245cm l=245cm

- L=       mØ 1 16 4.25

27

21

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.10

N.B.:  LA TRAVE T83
IDEM T69

N.B.:  LA TRAVE T84
IDEM T70

T71 (30X24)T70 (30X24)

342

21
24

10
20

30l=245cm30

40

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.10

- L=       mØ 2 12 3.85

163
30

90
30

47

183
30

80
30

37

302

- L=       mØ 1 16 3.80

- L=       mØ 1 16 3.80

- L=       mØ 2 14 3.20

10
20

l=245cm

27

21

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.10

N.B.:  LA TRAVE T85
IDEM T71

2424

60
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1° STRALCIO

2°
 S

TR
A

LC
IO

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO SUPERIORE

RIF: TAV.113 Rev.02/08/73

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.3.13Stralcio 3 - 2° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole 11/14

M67 30X24 T68 30X24 T69 30X24 T70 30X24 T7130X24

T6
8

T6
9

T7
0

T7
1

M
67

15 100 340 275 137.5 137.5 275 15

15 85 30 310 30 245 30 122.5 122.5 30 245 30

Staffe
Diam./Passo

85
Ø8/20

310
Ø8/22,2

245
Ø8/24,5

122.5
Ø8/24,5

122.5
Ø8/24,5

245
Ø8/24,5

20 13 100 340 50
2Ø12 L=523 Pos.1

45 4 271 138 132
2Ø12 L=590 Pos.2

112 275 13 20

2Ø12 L=420 Pos.3

20

13 100 50
2Ø12 L=183 Pos.13

50 275 50
2Ø12 L=375 Pos.14

59 138 138 275 13

202Ø14 L=643 Pos.15
70 340 70

2Ø16 L=480 Pos.16

95 45 28

210

28

45 751Ø18 L=526 Pos.4

95 30 28

240

28

30 751Ø18 L=526 Pos.5

61 9
28

71 175 28

70

1Ø16 L=442 Pos.6

33 37

28

43 95 28

70

1Ø16 L=334 Pos.7

75 45 28

155

28

35 551Ø14 L=421 Pos.8

75 30 28

180

28

25 551Ø14 L=421 Pos.9

55 35 28
83 83

28

35 551Ø16 L=400 Pos.10

55 25 28

93 93
28

25 551Ø16 L=400 Pos.11

55 35 28

165

28

35 13 201Ø16 L=379 Pos.12

55 25 28
185

28

25 13 201Ø16 L=379 Pos.17

1

1

26

20

8

St. Ø8/20
L = 108

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.13

24

30

RESTITUZIONE MODELLOP161 P162 P163 P164 P165



70

25
50

30
60

100 l=465cm 50

732

67

T74 (25X70)
-          mN°   ST. Ø 20 8 1.95

120

- L=       mØ 2 12 8.20

T75 (25X70)

l=560cm

221

94

147

94

230

276

94

122

94

200

94

200

- L=       mØ 2 12 6.30

609

94

50

94

67

97

94

22

67

- L=       mØ 1 14 8.05

- L=       mØ 1 14 8.05

- L=       mØ 1 16 3.15

-          mN°   ST. Ø 20 8 1.95

-          mN°   ST. Ø 1 14 2.80 -          mN°   ST. Ø 2 16 2.60

N.B.:  LA TRAVE T77
IDEM T74

77

94

77

273

67

- L=       mØ 1 16 7.55

- L=       mØ 2 18 2.10

323

52

 - VARIANTE -

560

560

67

70

25
50

25
50

30 l=505cm 30

-          mN°   ST. Ø 24 8 1.95

- L=       mØ 2 12 8.75

- L=       mØ 3 16 6.80

67

T75 (25X70)

65

27

90

- L=       mØ 2 18 2.10

94

22

94 94

52

- L=       mØ 1 16 7.55

-          mN°   ST. Ø 24 8 1.95

65

27

90

T77 (25X70) T78 (25X70) T78 (25X70)
SUPERATE DA VARIANTE

NumeroTitoloScala
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2°
 S

TR
A

LC
IO

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO SUPERIORE

RIF: TAV.113 Rev.02/08/73

T73
cordolo 25X24

n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 6 ø 8 staffe

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.3.14Stralcio 3 - 2° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole 12/14

12.5 210 12.5

25 185 25

Staffe
Diam./Passo

185
Ø8/30

20 11 210 11 19

2Ø12 L=269 Pos.1

20

11 210 11

192Ø12 L=269 Pos.2

1

1

21

20

8

St. Ø8/30
L = 98

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

24

25

T75 25X100

T7
5

T73 25X24

T7
3

RIF: TAV.117 Rev.07/09/73

25 97.5 362.5 35 27.5

50 72.5 362.5 35 27.5

10 30 82.5 362.5 20 3012.5

Staffe
Diam./Passo

72.5
Ø8/21

362.5
Ø8/21

20
Ø8/21

65

23 98 294
2Ø12 L=480 Pos.1

262 35 23

66

2Ø12 L=385 Pos.2

66

23 98 293
3Ø18 L=480 Pos.3

207 35 23

66

3Ø18 L=330 Pos.4

66

23 55
60

33

254

93

20 35 23

66

1Ø18 L=727 Pos.6

66

23 40

81

12 284

93

5 35 23

66

2Ø18 L=726 Pos.6

1

1

21

66

8

St. Ø8/21
L = 190

Pos.1
Pos.6

Sezione 1-1

Pos.3
Pos.6

70

25

RIF: TAV.113 Rev.02/08/73
RESTITUZIONE MODELLO

RESTITUZIONE MODELLO

P159P158



NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
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1° STRALCIO

2° STRALCIO

RIF: TAV.113 Rev.02/08/73

PLANIMETRIA DI
RIFERIMENTO

RIF: TAV.117 Rev.07/09/73

 2° SOLAIO SUP.

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.3.15Stralcio 3 - 2° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole 13/14

T78: c.f.r. TAV.S3.3.14

T78

T80

25 97.5 362.5 35 27.5

50 72.5 362.5 35 27.5

10 30 82.5 362.5 20 3012.5

Staffe
Diam./Passo

72.5
Ø8/21

362.5
Ø8/21

20
Ø8/21

65

23 98 294
2Ø12 L=480 Pos.1

262 35 23

66

2Ø12 L=385 Pos.2

66

23 98 293
3Ø18 L=480 Pos.3

207 35 23

66

3Ø18 L=330 Pos.4

66

23 55

60

33
254

93

20 35 23

66

1Ø18 L=727 Pos.6

66

23 40

81

12 284

93

5 35 23

66

2Ø18 L=726 Pos.6

1

1

21

66

8

St. Ø8/21
L = 190

Pos.1
Pos.6

Sezione 1-1

Pos.3
Pos.6

70

25

T80
cordolo 25X24

n° 2 ø 12 inferiori diritti
n° 2 ø 12 superiori diritti
n° 6 ø 8 staffe

12.5 210 12.5
25 185 25

Staffe
Diam./Passo

185
Ø6/25

2011 210 11 19

2Ø12 L=269 Pos.1

20

11 210 11

202Ø12 L=270 Pos.2

1

1

21

20

6

St. Ø6/25
L = 94

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.2

24

25

T78 25X100

RESTITUZIONE MODELLO

RESTITUZIONE MODELLO

T80 25X24

P147 P146



24

20
40

20
45

30 l=310cm 30

507

21

208

30

137
30

120

238

30

122
30

105

107

27

21

80

246

30

138

30

160

-          mN°   ST. Ø 14 8 2.55-          mN°   ST. Ø 4 8 1.50

- L=       mØ 2 12

- L=       mØ 1 18 5.50

- L=       mØ 1 12 3.00

- L=       mØ 1 12 1.95

- L=       mØ 1 18 5.50

80
l=245cm

55

27

21

1 Ø 8

-          mN°   ST. Ø 4 8 1.50
-          mN°   ST. Ø 14 8 2.55

- L=       mØ 2 16

153

30

120

30

90

178

30

105

30

80

305

T68 (30X24) T69 (30X24)

405

20
10

l=245cm 30

40

30

60
15

30

T70 (30X24)

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.10

- L=       mØ 2 12 4.25

- L=       mØ 1 14 4.45

- L=       mØ 2 12 3.25

l=310cm l=245cm

- L=       mØ 1 14 4.45

27

21

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.10

N.B.:  LA TRAVE T83
IDEM T69

24

163

30

90

30

90

183

30

80

30

80

305

T69 (30X24) T70 (30X24)

385

20
10

l=245cm 30

40

30

40
10

20

T71 (30X24)

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.10

- L=       mØ 2 12 4.05

- L=       mØ 1 16 4.25

- L=       mØ 2 14 3.25

l=245cm l=245cm

- L=       mØ 1 16 4.25

27

21

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.10

N.B.:  LA TRAVE T84
IDEM T70

T71 (30X24)T70 (30X24)

342

21
24

10
20

30l=245cm30

40

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.10

- L=       mØ 2 12 3.85

163
30

90
30

47

183
30

80

30

37

302

- L=       mØ 1 16 3.80

- L=       mØ 1 16 3.80

- L=       mØ 2 14 3.20

10
20

l=245cm

27

21

-          mN°   ST. Ø 10 8 1.10

N.B.:  LA TRAVE T85
IDEM T71

24
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VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

1° STRALCIO

2°
 S

TR
A

LC
IO

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 2° SOLAIO SUPERIORE

RIF: TAV.113 Rev.02/08/73

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.3.16Stralcio 3 - 2° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole 14/14

T82 (30X24)M81 (30X24) T83 (30X24)

15 100 340 275 137.5 137.5 275 15

15 85 30 310 30 245 30 122.5 122.5 30 245 30

Staffe
Diam./Passo

85
Ø8/20

310
Ø8/22,2

245
Ø8/24,5

122.5
Ø8/24,5

122.5
Ø8/24,5

245
Ø8/24,5

20 13 100 227
2Ø12 L=360 Pos.1

222 218
2Ø12 L=440 Pos.2

163 138 138 13 20

2Ø12 L=472 Pos.3
12 275 13 20

2Ø12 L=320 Pos.4

20

13 100 50
2Ø12 L=183 Pos.14

50 275 50
2Ø12 L=375 Pos.15

59 138 138 13

192Ø14 L=367 Pos.16

96 275 13

202Ø14 L=404 Pos.17

70 340 70
2Ø16 L=480 Pos.18

95 45 28

210

28

45 751Ø18 L=526 Pos.5

95 30 28

240

28

30 751Ø18 L=526 Pos.6

41 9

28

71 175 28

50

1Ø12 L=402 Pos.7

13 37

28

43 95 28

50

1Ø12 L=294 Pos.8

75 45 28

155

28

35 551Ø14 L=421 Pos.9

75 30 28

180

28

25 551Ø14 L=421 Pos.10

55 35 28

83 83

28

35 13 201Ø16 L=378 Pos.11

55 25 28

93 93

28
25 13 201Ø16 L=378 Pos.12

55 35 28
165

28

35 13 201Ø16 L=379 Pos.13

55 25 28

185
28

25 13 201Ø16 L=379 Pos.19

1

1

2

2

26

20

8

St. Ø8/20
L = 108

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.14

24

30
21

20

8

St. Ø8/24.5
L = 98

Pos.4

Sezione 2-2

Pos.17

24

25

T8
2

T8
3

T8
4

T8
5

M
81

M81 (30X24) T82 (30X24) T83 (30X24) T84 (30X24) T85 (30X24)P139 P140 P141 P142 P143



P 13 P 73 P 83 P 93 P 113

P 123

50
17

0
25

54
0

613

25 350 25

71
5

66
0

30
60

0
30

30
8

558 25 355 25 350 25 355 25

P 1573P 1533P 1493P 1453

P 1593

P
15

8
3

P 1503 P 1543

P 1513 P 1553P 1473

P
14

6
3

30
56

0
81

0
56

5

355 400 355
25 355 25 350 25 355 25

1160

30

400

P
14

5 
B

is
3

50
17

0
30

P
15

7 
B

is
3

35
0

2
2

3

1
1

44

20 20

20

P 13 P 73 P 83 P 93 P 113

P 123

T4 100X44 T6 100X44

T2
8 

25
X4

4
T2

9 
50

X4
4

T2
7

25
X4

4

M
26

 2
5X

44

T1
7 

25
X4

4
T1

8 
50

X4
4

T1
6

25
X4

4

M
15

 2
5X

44

T5 100X44

T10 60X24

T11 60X24

T2
4 

25
X4

4

T2
3 

25
X4

4

T2
5 

25
X4

4
M

22
 2

5X
44

T2
1 

25
X4

4
T2

0 
25

X4
4

M
19

 2
5X

44

T1 25X44

T7 50X44

T8 25X60

T9 50X44

T12 25x44 T14 25x44

T3 25X44T2 25X44

T13 25x44

3° STRALCIO
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1° STRALCIO

2°
 S

TR
A

LC
IO

RIF: TAV.90 Rev.30/03/73
3° SOLAIO

INDIVIDUAZIONE DEI PILASTRI

INDIVIDUAZIONE TRAVI,
MENSOLE E CORDOLI PORTANTI

IL 2° SOLAIO INFERIORE

1° STRALCIO

2°
 S

TR
A

LC
IO

1:200 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.4.1Stralcio 3 - 3° Solaio - Planimetria dei pilastri  e delle travi di solaio

MURI IN C.A.
MURI IN MATTONI PIENI O DOPPI UNI

TRAVI PORTANTI IL SOLAIO SECONDO DOCUMENTAZIONE RINVENUTA
PILASTRI 

MENSOLE PORTANTI IL SOLAIO SECONDO DOCUMENTAZIONE RINVENUTA
CORDOLI PORTANTI IL SOLAIO SECONDO DOCUMENTAZIONE RINVENUTA

H 
= 

8+
33

+3
lat

er
o-

ce
me

nto

H = 40+4
latero-cemento

H 
= 

8+
33

+3

H 
= 

8+
33

+3

H 
= 

8+
33

+3
H = 40+4 H 

= 
20

+4
H = 20+4



P145bis . P146 . P147 . P150

P151 . P154 . P155 . P157bis

P158 . P159

A R M A T U R A   P I L A S T R I : 4 Ø 14

30

25

27

22

N° 1   ST. Ø 6   sv.1.15 m / 12.5 cm

T O T A L E   P I L A S T R I  =  N °  10  ( 25 X 30 )

P145 . P149 . P153 . P157

T O T A L E   P I L A S T R I  =  N °  4  ( 25 X 50 )

A R M A T U R A   P I L A S T R I : 4 Ø 16  (ANGOLI)

50

25

47

22

N° 1   ST. Ø 6   sv.1.55 m / 12.5 cm

N° 1   TIRANTE. Ø 6   sv.0.40 m / 25 cm

2 Ø 12  (LATI)

RIF: TAV.86 Rev.28/03/73 PILASTRI PORTANTI - 3° SOLAIO 

A R M A T U R A   P I L A S T R I :

P 13 P 73 P 83 P 93 P 113

P 123

50
17

0
25

54
0

613

25 350 25

71
5

66
0

30
60

0
30

30
8

558 25 355 25 350 25 355 25

P 1573P 1533P 1493P 1453

P 1593

P
15

8
3

P 1503 P 1543

P 1513 P 1553P 1473

P
14

6
3

30
56

0
81

0
56

5

355 400 355
25 355 25 350 25 355 25

1160

30

400

P
14

5 
B

is
3

50
17

0
30

P
15

7 
B

is
3

35
0

20 20

2030 605 25100

25
350

25
10

400
10

420

670

12

12

25

10

30 605

3° STRALCIO
3° STRALCIO
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DOPO AVER SCELTO IL TIPO DI COLLEGAMENTOCHIEDERE SE E' NECESSARIA LA PREVISTA SALDATURA DEI FERRI DEI SOLAI H=12cm

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 

2°
 S

TR
A

LC
IO

INDIVIDUAZIONE DEI PILASTRI
3a Elevazione

varie RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.4.2Stralcio 3 - 3° Solaio - Sezioni ed armatura dei pilastri - 3° Elevazione

1° STRALCIO

2

Sezione trasversale (Sez. 2-2)

2

-390

-150 1° Solaio_Ingresso Via Zarotto

-420

+0.00 1° Solaio - Sala Vasche

+265 2° Solaio Inferiore

+700

+1030

23
5

30
0

95

+700 - Piano Tribune

32
4

40
5

35
0

30
0

24
2,
5

29
0

70

22

100 30

RIF: TAV.123 Rev.23/01/74

SCHEMA DI COPERTURA DEL VANO SCALA
SEZIONE LONGITUDINALE

PIANTA

Scala 1:100



P 13

P

145

T 4 (100x44)

44

20
40

20
40

80

193

482

233

400

57 57

41

62

42 125

57

25

57

355 25

N° 16  ST. Ø 10  DOPPIE

T 5 (100x44)

3 ∅ 18 - 540 cm

4 ∅ 18 - 550 cm

3 ∅ 18 - 540 cm

7 ∅ 18 - 400 cm

92

67

41

92

41

41

67

41

1 ∅ 10 1 ∅ 10

N.B.: LA TRAVE T6: IDEM T4

N° 16 STAFFE ∅ 10 DOPPIE - 255cm
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1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.4.3Stralcio 3 - 3° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole  1/7

1° STRALCIO

2°
 S

TR
A

LC
IO

RIF: TAV.115 Rev.29/08/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 3° SOLAIO 

3° STRALCIO

T4 100X44 T6 100X44T5 100X44

T2 25X44 T3 25X44T1 25X44

T6T5T4

T1 T2 T3

12.5 380 380 380 12.5

Staffe
Diam./Passo

380
Ø6/23,8

380
Ø6/27,2

380
Ø6/23,8

40

11 310
2Ø12 L=360 Pos.1

264 336
2Ø12 L=600 Pos.2

236 304
2Ø12 L=540 Pos.3

270 11

40

2Ø12 L=320 Pos.4

40

11 340
2Ø12 L=390 Pos.5

179 336
2Ø12 L=515 Pos.6

179 336
2Ø12 L=515 Pos.7

180 11

40

2Ø12 L=230 Pos.8

1

1

21

40

6

St. Ø6/23.8
L = 134

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.5

44

25

12.5 380 380 380 12.5

25 355 25 355 25 355 25

Staffe
Diam./Passo

355
Ø10/22,2
St.4 br.

355
Ø10/25
St.4 br.

355
Ø10/22,2
St.4 br.

40

11 310
4Ø18 L=360 Pos.1

261 339
4Ø18 L=600 Pos.2

232 303
4Ø18 L=535 Pos.3

270 11

40

4Ø18 L=320 Pos.4

40

11 380 80
7Ø18 L=510 Pos.10

70 380 70
6Ø18 L=520 Pos.11

80 380 11

40

7Ø18 L=510 Pos.12

40

11 55
57

191

57

55

95

3Ø18 L=558 Pos.5

40

11 35

57

231

57

35 95

3Ø18 L=558 Pos.6

95 55
57

191

57
55 11

40

3Ø18 L=558 Pos.7

95 35

57

231

57

35 11

40

3Ø18 L=558 Pos.8

95

55

57

190

57

55 95

3Ø18 L=604 Pos.9

95 35

57

230

57

35 95

3Ø18 L=604 Pos.13

1

1

64

40

10

2 St. Ø10/22.2
L = 228

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.10
Pos.5
Pos.6

44

100

T 5 (100x44):   IDEM T 38 DEL 2° SOLAIO INF.

T 1  (25x44):

TRAVI CON SOLI FERRI DIRITTI

N. 2  Ø 12   superiori
N. 2  Ø 12   interiori

N. 16  Ø 6   s t a f f e

T 2  (25x44): N. 2  Ø 12   superiori
N. 2  Ø 12   interiori

N. 14  Ø 6   s t a f f e

T 3  (25x44): N. 2  Ø 12   superiori
N. 2  Ø 12   interiori

N. 16  Ø 6   s t a f f e

CORDOLO

CORDOLO

CORDOLO

-   diritti

-   diritti

-   diritti

-   diritti

-   diritti

-   diritti

RIF: TAV.115 Rev.29/08/73

RESTITUZIONE MODELLO

RESTITUZIONE MODELLO

P149P145 P153 P157



P 13 P 73

3

P
B

3

1 ∅ 18  -  385 cm

335

- - -

148

335

42 62

7757

57 57

57 57

44

12
7

44
24

30 260 ÷ 50

15 15 15 15

N° 10  ST. Ø 8  -  165 cm

T10

T24 Bis (25x44)

- SUPERIORE AL

PIANEROTTOLO -

TRAVI (25x44) A QUOTA 3° SOLAIO

M
UR

O
 IN

CA
LC

ES
TR

UZ
ZO

41 41

22

22

12
 S

T.
 ∅

 8
  -

  1
40

 c
m

41 412 ∅ 12  -  440 cm

1 ∅ 18  -  385 cm

2 ∅ 18  -  355 cm

12.5 380 380 380 12.5

12.5 367.5 25 355 25 367.5 12.5

Staffe
Diam./Passo

367.5
Ø8/22,2 355

Ø8/25

367.5
Ø8/22,2

40

11 310
3Ø12 L=360 Pos.1

265 11

40

3Ø12 L=315 Pos.2

50 380 50
2Ø12 L=480 Pos.3

40

11 305
3Ø12 L=355 Pos.4

270 11

40

3Ø12 L=320 Pos.5

40

11 380 11

40

3Ø18 L=480 Pos.11

56

8 380 8

56

3Ø16 L=508 Pos.12

40

11 380 11

40

3Ø18 L=480 Pos.13

40

11 55

57

191

57

55 11

40

1Ø18 L=513 Pos.6

40

11 35

57

231
57

35 11

40
2Ø18 L=513 Pos.7

40

11 55
57

191

57

55 11

40

1Ø18 L=513 Pos.8

40

11 35

57

231

57

35 11

40

2Ø18 L=513 Pos.9

95 55

79

158

79

55 95

1Ø16 L=616 Pos.10

95 35

79

198

79

35 95

2Ø16 L=616 Pos.14

1

1

2

2

3

3

46

40

8

St. Ø8/22.2
L = 188

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.11
Pos.6
Pos.7

44

50

21

56

8

St. Ø8/25
L = 170

Pos.3

Sezione 2-2

Pos.12

60

25

46

40

8

St. Ø8/22.2
L = 188

Pos.4

Sezione 3-3

Pos.13

44

50

T 7 (50x44) :   IDEM T 46 DEL 2° SOLAIO INF.

T 8 (25x60) :   IDEM T 47 DEL 2° SOLAIO INF.

T 9 (50x44) :   IDEM T 7 DEL 3° SOLAIO

T 10 (60x24) :   IDEM T 50
ZOPPA

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

1° STRALCIO

2°
 S

TR
A

LC
IO

RIF: TAV.115 Rev.29/08/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 3° SOLAIO 

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.4.4Stralcio 3 - 3° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole  2/7

T10 60X24

T10

T8
T9

T7 50X44 T8 25X60 T9 50X44

15 126.7 126.7 126.7 15

30 111.7 126.7 111.7 30

Staffe
Diam./Passo

111.7
Ø8/25 136.2Ø8/25 111.7

Ø8/25

20 13 127 4

123 53

3Ø12 L=349 Pos.1
49 127 13 20

3Ø12 L=209 Pos.2

20

13 127 55 11
3Ø16 L=227 Pos.3

12 54

127 126 13

20

3Ø16 L=361 Pos.4

1

1

56

20

8

St. Ø8/25
L = 168

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.3

24

60

RIF: TAV.120 Rev.26/10/73

DEL 2° SOLAIO INF.

RIF: TAV.115 Rev.29/08/73

T7

RESTITUZIONE MODELLO

RESTITUZIONE MODELLO P150 P154



P 13 P 73 P 83 P 93 P 113

P 123

T 12 (25x44) :   IDEM T 55 DEL 2° SOLAIO INF.

T 13 (25x44) :   IDEM T 56 DEL 2° SOLAIO INF.

T 14 (25x44) :   IDEM T 12 DEL 3° SOLAIO

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

1° STRALCIO

2°
 S

TR
A

LC
IO

RIF: TAV.115 Rev.29/08/73

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO 3° SOLAIO 

3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.4.5Stralcio 3 - 3° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole  3/7

T11 60X24

T12 T13
T11

T14

15 126.7 126.7 126.7 15

30 111.7 126.7 111.7 30

Staffe
Diam./Passo

111.7
Ø8/25

136.2

Ø8/25

111.7
Ø8/25

20 13 127 49
3Ø12 L=209 Pos.153

123
4 127 13 203Ø12 L=349 Pos.2

20

13 126

127 54
12

3Ø16 L=361 Pos.3

11 55 127 13

203Ø16 L=227 Pos.4

1

1

56

20

8

St. Ø8/25
L = 168

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.3

24

60

T 11 (60x24) :   IDEM T 10 DEL 3° SOLAIO
ZOPPA

25 380 380 380 25

12.525 355 25 355 25 355 2512.5

25 365 30 350 30 365 25

Staffe
Diam./Passo

352.5
Ø8/22,2

350
Ø8/25

352.5
Ø8/22,2

40

20 305
2Ø12 L=365 Pos.1

268 332
2Ø12 L=600 Pos.2

241 304
2Ø12 L=545 Pos.3

270 20

40

2Ø12 L=330 Pos.4

40

20 380 70
2Ø16 L=510 Pos.10

60 380 60
2Ø14 L=500 Pos.11

70 380 20

40

2Ø16 L=510 Pos.12

40

20 55

57

190
57

55 95

1Ø18 L=569 Pos.5

40

20 35

57

230

57

35 95

1Ø18 L=569 Pos.6

95 55

57

190
57

55 20

40

1Ø18 L=569 Pos.7

95 35

57

230

57

35 20

40

1Ø18 L=569 Pos.8

95 55

57

190

57

55 95

1Ø16 L=604 Pos.9
95 35

57

230

57

35 95

1Ø16 L=604 Pos.13

1

1

21

40

8

St. Ø8/22.2
L = 138

Pos.1

Sezione 1-1

Pos.10
Pos.5
Pos.6

44

25

T12 25x44 T13 25x44 T14 25x44
RESTITUZIONE MODELLO

RESTITUZIONE MODELLO

P147 P151 P155 P159



750

57

44

100

÷ 350

N° 14  ST. Ø 8 - 170 cm

50 30 560 30

100 100 30 30 90 150 150 3030 120

N° 10  ST. Ø 10 N° 24  ST. Ø 8 - 170 cm

50

41

22

1 ∅ 10

41

50

41

22

1 ∅ 10

41

38 ST.  ∅ 8 - 170 m

10 ST.  ∅ 8 - 170 m

41
41

927

480

397
970

500

358

418

30 30

482

5757

57

57

57

57

575757 57

210

180

210

180

57

5757

57

57

180

2 ∅ 18 - 995 cm

2 ∅ 18 - 465 cm
2 ∅ 18 - 505 cm

1 ∅ 18 - 1140 cm

1 ∅ 18 - 890 cm

1 ∅ 18 - 640 cm

1 ∅ 18 - 915 cm

2 ∅ 18 - 915 cm

3 ∅ 18 - 865 cm

1 ∅ 18 - 260 cm

2 ∅ 18 - 170 cm2 ∅ 18 - 170 cm

120

682

313

368

562

210 77

52180
57

57

57

2 ∅ 12 - 745 cm

2 ∅ 18 - 740 cm

2 ∅ 18 - 740 cm

4 ∅ 18 - 585 cm

75

41

47

1 ∅ 8

41 57
27

41

N° 22 STAFFE ∅ 8 - 220cm

2 ∅ 18 - 150 cm

N.B.: LA TRAVE T29: IDEM T18

170

100

M 15 (25x44) T 16 (25x44) T 17 (25x44)

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

1° STRALCIO

RIF: TAV.115 Rev.29/08/73

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.4.6Stralcio 3 - 3° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole  4/7

M
15

T1
6

T1
7

T1
8

12.5 375 195 517 98 495 27.5

12.5 350 50 155 30 502 83 30 465 3012.5

Staffe
Diam./Passo

350
Ø8/25

155
Ø10/17

502
Ø8/23,3

83
Ø8/23,3

465
Ø8/23

40

11 310
2Ø18 L=360 Pos.1

259 195 6
2Ø18 L=460 Pos.2

186 404
2Ø18 L=590 Pos.3

304 98 135
2Ø18 L=537 Pos.4

40

13 350
2Ø12 L=403 Pos.5

298 23

40

2Ø12 L=360 Pos.6

40

11 375 70
2Ø18 L=495 Pos.17

70 195 222
3Ø18 L=487 Pos.18

433 98 19
3Ø18 L=550 Pos.19

40

13 437
4Ø18 L=490 Pos.20

198 23

40

4Ø18 L=260 Pos.21
65 10

57

325 195 450

57

27 48

1Ø18 L=1234 Pos.7

75

57

225 195 330

57

75

1Ø18 L=1014 Pos.875

57

125 195 180

57

75

1Ø18 L=764 Pos.9

135 75

57

287
57

75 98 37

1Ø18 L=821 Pos.10

135 45

57

347

57

45 98

37

2Ø18 L=821 Pos.11

40

13 75

57

275

57

66 23

40

2Ø18 L=644 Pos.12

40

13 45

57

331

57

40 23

40

2Ø18 L=644 Pos.13

75

57

15 15

57

75

2Ø18 L=294 Pos.14

32 43
57

15 15

57

75

2Ø18 L=294 Pos.15

75

57

15 23

40

2Ø18 L=209 Pos.16

1

1

2

2
21

40

8

St. Ø8/25
L = 138

Pos.1
Pos.7

Sezione 1-1

Pos.17

44

25

46

40

8

St. Ø8/23
L = 188

Pos.5

Sezione 2-2

Pos.20

44

50

T 18 (25x44)

T 17 (25x44) T 18 (25x44)

3° STRALCIO

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
3° SOLAIO

RESTITUZIONE MODELLO P157 P157 bis P158 P159M 15  (25x44) T 16  (25x44)



750

57

44

100

÷ 350

N° 14  ST. Ø 8 - 170 cm

50 30 560 30

100 100 30 30 90 150 150 3030 120

N° 10  ST. Ø 10 N° 24  ST. Ø 8 - 170 cm

50

41

22

1 ∅ 10

41

50

41

22

1 ∅ 10

41

38 ST.  ∅ 8 - 170 m

10 ST.  ∅ 8 - 170 m

41
41

927

480

397
970

500

358

418

30 30

482

5757

57

57

57

57

575757 57

210

180

210

180

57

5757

57

57

180

2 ∅ 18 - 995 cm

2 ∅ 18 - 465 cm
2 ∅ 18 - 505 cm

1 ∅ 18 - 1140 cm

1 ∅ 18 - 890 cm

1 ∅ 18 - 640 cm

1 ∅ 18 - 915 cm

2 ∅ 18 - 915 cm

3 ∅ 18 - 865 cm

1 ∅ 18 - 260 cm

2 ∅ 18 - 170 cm2 ∅ 18 - 170 cm

120

682

313

368

562

210 77

52180
57

57

57

2 ∅ 12 - 745 cm

2 ∅ 18 - 740 cm

2 ∅ 18 - 740 cm

4 ∅ 18 - 585 cm

75

41

47

1 ∅ 8

41 57
27

41

N° 22 STAFFE ∅ 8 - 220cm

2 ∅ 18 - 150 cm

N.B.: LA TRAVE T29: IDEM T18

170

100

M 26 (25x44) T 27 (25x44) T 28 (25x44)

12.5 375 195 517 98 495 27.5

12.5 350 50 155 30 502 83 30 465 3012.5

Staffe
Diam./Passo

350
Ø8/25

155
Ø8/17

502
Ø8/23,3

83
Ø8/23,3

465
Ø8/23

40

11 310
2Ø18 L=360 Pos.1

259 195 6
2Ø18 L=460 Pos.2

186 404
2Ø18 L=590 Pos.3

304 98 153
2Ø18 L=555 Pos.4

40

13 350
2Ø12 L=403 Pos.5

298 23

40

2Ø12 L=360 Pos.6

40

11 375 70
2Ø18 L=495 Pos.17 70 195 222

3Ø18 L=487 Pos.18

433 98 19
3Ø18 L=550 Pos.19

40

13 437
4Ø18 L=490 Pos.20

198 23

40

4Ø18 L=260 Pos.21

65 10

57

325 195

450

57

27 48

1Ø18 L=1234 Pos.7

75

57

225 195 330

57

75

1Ø18 L=1014 Pos.8
75

57
125 195 180

57

75

1Ø18 L=764 Pos.9

135 75

57

287

57

75 98

37

1Ø18 L=821 Pos.10

135 45

57

347

57
45 98 37

2Ø18 L=821 Pos.11 40

13 75
57

275

57

66 23

40

2Ø18 L=644 Pos.12

40

13 45

57

331

57

40 23

40

2Ø18 L=644 Pos.13

75

57

15

15

57

75
2Ø18 L=294 Pos.14

32 43

57
15 15

57
75

2Ø18 L=294 Pos.15

75

57

15 23

40

2Ø18 L=209 Pos.16

1

1

2

2

21

40

8

St. Ø8/25
L = 138

Pos.1
Pos.7

Sezione 1-1

Pos.17

44

25

46

40

8

St. Ø8/23
L = 188

Pos.5

Sezione 2-2

Pos.20

44

50

T 29 (25x44)

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
©I.S.I. Ingegneria e Ambiente - Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347  Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it

RIF: TAV.115 Rev.29/08/73
3° STRALCIO

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.4.7Stralcio 3 - 3° Solaio Superiore   - Travi  e Mensole  5/7

M
26

T2
7

T2
8

T2
9

M 26 (25x44) T 27 (25x44) T 28 (25x44) T 29 (25x44)RESTITUZIONE MODELLO

1° STRALCIO

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
3° SOLAIO

P145 P145 bis P146 P147



44

100

÷ 350

N° 14  ST. Ø 8 - 220 cm

50 30 600

100 100 35 80 150 150 35

N° 28  ST. Ø 8 - 220 cm N° 24  ST. Ø 6 - 140 cm

665

35 35
140

3535
140

30

5050

22

41 411 ∅ 8 1 ∅ 8

780

397
800

550

300

375

443

513

340

745

205

210

240

240

552

x

655

3050

41
41

57

57

57

57

57

57 57

57

5757

57

57

57

57

57

57

57

2 ∅ 18 - 845 cm

2 ∅ 18 - 465 cm

1 ∅ 18 - 940 cm

1 ∅ 18 - 670 cm

1 ∅ 18 - 440 cm

1 ∅ 18 - 1200 cm

1 ∅ 18 - 1200 cm
3 ∅ 18 - 770 cm

2 ∅ 12 - 675 cm

1 ∅ 18 - 320 cm

2 ∅ 18 - 290 cm

1 ∅ 18 - 575 cm

2 ∅ 12 - 865 cm

1 ∅ 18 - 290 cm

2 ∅ 18 - 170 cm2 ∅ 18 - 190 cm
42 ST.  ∅ 8 - 220 cm

22

24 ST. ∅ 6 - 140 cm41 41

22

NumeroTitoloScala

COMUNE DI PARMA
Provincia di Parma ASSESSORATO ALLO SPORT U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO FERRARI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
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RIF: TAV.115 Rev.29/08/73

1:50 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO / ANALISI STORICO - CRITICA S3.4.8Stralcio 3 - 3° Solaio    - Travi  e Mensole  6/7

M 19 (25x44) T 20 (25x44) T 21 (25x44)

12.5 375 712 364.8 63.2 165 27.5

12.5 350 50 672 30 349.8 63.2 150 3012.5

Staffe
Diam./Passo

350
Ø8/25

672
Ø8/23,8

343.8
Ø6/25

57.2
Ø6/25

150
Ø6/25

40

11 310
2Ø18 L=360 Pos.1

259 341
2Ø18 L=600 Pos.2

485
2Ø18 L=485 Pos.3

280 120
2Ø18 L=400 Pos.4

70 365 63 165 23

40

2Ø12 L=725 Pos.5

40

11 375 80
2Ø18 L=505 Pos.16 70 712 80

3Ø18 L=862 Pos.17

45 365 63 165 23

40

2Ø12 L=700 Pos.18

65 10

57

325

475

57

75

1Ø18 L=1064 Pos.6

75

57

225 325
57

75

1Ø18 L=814 Pos.775
57

125 175

57

75

1Ø18 L=564 Pos.8

280 95

57

452

57

85 155

1Ø18 L=1181 Pos.9

280 60

57

522
57

50 155

2Ø18 L=1181 Pos.10

75

57

25 25

57

75

2Ø18 L=314 Pos.11

75

57

15 15
57

75

2Ø18 L=294 Pos.12

75
57

155 85

57

75

1Ø18 L=504 Pos.13

75

57
155 40

57

75

2Ø18 L=459 Pos.14

75

57

50 155
57

75

1Ø18 L=469 Pos.15

1

1

21

40

8

St. Ø8/25
L = 138

Pos.1
Pos.6

Sezione 1-1

Pos.16

44

25

M
19

T2
1

T2
0

RESTITUZIONE MODELLO M 19 (25x44) T 20 (25x44) T 21 (25x44)

1° STRALCIO

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
3° SOLAIO

3° STRALCIO

/ M 22 (25x44) / T 23 (25x44)

P153 P154 P155



1 ∅ 18  -  385 cm

335

- - -

148

335

42 62

7757

57 57

57 57

44

12
7

44
24

30 260 ÷ 50

15 15 15 15

N° 10  ST. Ø 8  -  165 cm

T10

T24 Bis (25x44)

- SUPERIORE AL

PIANEROTTOLO -

TRAVI (25x44) A QUOTA 3° SOLAIO

M
UR

O
 IN

CA
LC

ES
TR

UZ
ZO

41 41

22

22

12
 S

T.
 ∅

 8
  -

  1
40

 c
m

41 412 ∅ 12  -  440 cm

1 ∅ 18  -  385 cm

2 ∅ 18  -  355 cm

50 340

N° 24  ST. Ø 6 - 140 cm

T 25 (25x44)

70
15

max 35

30

T 24 (25x44)

485

155

135

415

57

57

2 ∅ 12 - 550 cm

2 ∅ 12 - 435 cm

1 ∅ 18 - 235 cm

1 ∅ 18 - 215 cm

22

41 14 ST. ∅ 6 - 140 cm41

44

VARIANTE ALLA  T 24
M 22 (25x44)
T 23 (25x44)

12.5 375 712 364.8 63.2 165 27.5

12.5 350 50 672 30 349.8 63.2 150 3012.5

Staffe
Diam./Passo

350
Ø8/25

672
Ø8/23,8

251
Ø8/21,7

92.8
Ø6/24,3

57.2
Ø6/24,3

150
Ø6/24,3

40

11 310
2Ø18 L=360 Pos.1

259 341
2Ø18 L=600 Pos.2

485
2Ø18 L=485 Pos.3

270 295
2Ø12 L=565 Pos.4

265 63 165 23

40

2Ø12 L=555 Pos.5

40

11 375 75
2Ø18 L=500 Pos.18 70 712 70

3Ø18 L=852 Pos.19

82 365 33
2Ø18 L=480 Pos.20 90 63 165 23

40

2Ø12 L=380 Pos.2165 10
57

325

475

57

75

1Ø18 L=1064 Pos.6

75
57

225 325

57

75

1Ø18 L=814 Pos.775

57

125 175
57

75

1Ø18 L=564 Pos.8

280 95
57

452

57

85 155

1Ø18 L=1181 Pos.9

280 60

57

522

57

50 155

2Ø18 L=1181 Pos.10

75

57

25 25
57

75

2Ø18 L=314 Pos.11

75

57

15 15

57

75

2Ø18 L=294 Pos.12
155 85

57
85

57

115 63 21Ø18 L=619 Pos.13

155 50

57

135
57

100 63 2

1Ø18 L=619 Pos.14

75

57

180 15

57

8 67

1Ø18 L=459 Pos.15
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